Aanvaardingsattest - type-bestek 400, deel 400.D.04
Certificat d’agrément — cahier des charges-type 400, partie 400.D.04

nr—n° 43.13.14 -45.12
Toestel nr — Luminaire n° 4.45.13.03

Van —du 2013-03-22
Geldigheid - Validité 2013-12-31

De Commissie voor Aanvaarding van Lichttoestellen, aanvaardt, na onderzoek en steunend op de proefverslagen :
La Commission pour 'Agrément des Luminaires, agrée, aprés examen et au vu des rapports d'essais :

Attest. ENEC KEMA n°2079610.01 van/du 2007 -01-17
Rapport KEMA n°93.8603.51 van/du 1994-12-20

Het verlichtingstoestel NBN-13/1/ZT/LB400/1

Le luminaire

Uitgerust met batterijen SAFT ; Ni-Cd ; 2,4V — 4 Ah

Equipe des balteries

Vervaardigd door VanLien Belgié / Belgique

Fabriqué par Vichtsesteenweg 248
8540 DEERLIJK

Overeenkomstig het type-verlichtingstoestel VSI 13 AUT

Conforme au luminaire-type

De Regie der Gebouwen behoudt zich het recht de aanvaarding in te trekken voor de geldigheidsdatum.
La Régie des Batiments se réserve le droit de retirer 'agrément avant la date de validité.

Elke wijziging aan het verlichtingstoestel annuleert automatisch de aanvaarding.
Toute modification du luminaire annule automatiquement I'agrément.
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