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Consignes de sécurité

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les consignes de sécurité à respecter lors des opérations
d’installation, de démarrage, d’exploitation et de maintenance du variateur. Leur
non-respect peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts
matériels.

Mises en garde et notes (N.B.)
Les mises en garde signalent une situation susceptible de provoquer des blessures
graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels. Elles décrivent la manière de ce
prémunir du danger. Les N.B. attirent l’attention du lecteur sur un point particulier ou
fournissent des informations complémentaires sur un sujet précis.

Les symboles suivants sont utilisés :

ATTENTION !
Tension dangereuse : met en garde contre un niveau de tension élevé
susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts
matériels.

ATTENTION !
Mise en garde générale : signale une situation ou une intervention non liée à
l’alimentation électrique susceptible d’entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels.

ATTENTION !
Appareils sensibles aux décharges électrostatiques : signale les décharges
électrostatiques pouvant causer des dégâts matériels.
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Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en route
et la maintenance
Ces consignes sont destinées à toutes les personnes chargées de l’exploitation du
variateur.

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des dégâts
matériels.

• Stockez le variateur dans son emballage jusqu'à son installation. Une fois déballé,
protégez-le de la poussière, des débris et de l'humidité.

• Utilisez les équipementsdeprotection individuelle requis (chaussuresde sécurité
avec coquille métallique, lunettes et gants de protection, manches longues, etc.).
Certaines parties du variateur ont des bords tranchants.

• Pour soulever un variateurqui pèse lourd, utilisez unappareil de levageet respectez
les emplacements des points de levage indiqués. Cf. schémas d’encombrement.

• Le non-respect des consignesde levagepeut être dangereux et causer desdégâts.
Vous devez respecter les lois et réglementations locales relatives au levage,
notamment les exigences de planification du levage, d’état et de capacité des
équipements, et de formation du personnel.

• Fixez l’armoire du variateur au sol pour empêcher qu’elle ne bascule. Le centre de
gravité de l’armoire est élevé. Elle risque de se renverser lors de l’extraction de
modules de puissance ou de composants lourds. Fixez également l’armoire au
mur si nécessaire.

• Vous ne devez pas utiliser la rampe d’extraction/installation du module avec des
plinthes excédant la hauteur maxi autorisée.

• Assurez-vous que la rampe d’installation/extraction du module est bien fixée.

• Faites attention à ne pas faire basculer lemodule lorsque vous le déplacez au sol :
Déployez les béquilles en les tirant légèrement vers le bas et en les faisant pivoter
vers l’extérieur (1, 2). Il est aussi recommandé d’enchaîner l’appareil quand c’est
possible. Vous ne devez pas pencher lemodule variateur. Il est lourd et son centre
de gravité est élevé. Une inclinaison de plus de 5 degrés suffit à faire basculer le
module. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance sur un sol glissant.
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• Pour éviter que le module variateur se renverse, enchaînez-le à l’armoire (1) par
ses anneaux de levage avant d’insérer lemodule dans l’armoire ou de l’en extraire.
Pour insérer le module dans l’armoire ou l’en sortir, procédez avec précaution, de
préférence à deux. Maintenez une pression constante avec un pied sur la base du
module (2) pour l’empêcher de basculer sur l’arrière.

1

2

1

2

• Attention aux surfaces chaudes. Certains éléments, comme les radiateurs des
semi-conducteurs de puissance et les résistances de freinage, restent chauds
pendant un certain temps après sectionnement de l’alimentation électrique.

• Avant de mettre le variateur en route, nettoyez à l’aspirateur la zone de montage
pour éviter que le ventilateur de refroidissement aspire de la poussière à l’intérieur
de l’appareil.
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• En cas de perçage ou de rectification d’un élément, évitez toute pénétration de
poussière dans le variateur lors de l’installation. La présence de particules
conductrices dans le variateur est susceptible de l’endommager ou de perturber
son fonctionnement.

• Assurez-vousque le refroidissement est suffisant. Cf. caractéristiques techniques.

• Les portes de l’armoire doivent rester ferméesquand le variateur est sous tension.
Uneporteouverte représente un risquede choc électriquepotentiellementmortel,
d’arc électrique ou de soufflage d’arc à haute énergie. S’il n'est pas possible de
sectionner le variateurpendant l’intervention, respectez les lois et réglementations
locales relatives aux interventions sur des pièces sous tension (y compris, mais
non limité à la protection contre les arcs et les chocs électriques).

• Avant demodifier les limites d'exploitation du variateur, vérifiez que le moteur et
la machine entraînée peuvent fonctionner dans les limites réglées.

• Assurez-vous que tout danger est écarté avant d’activer les fonctions de
réarmement automatique des défauts et de redémarrage automatique du
programmedecommandeduvariateur.Ces fonctions réarmentautomatiquement
le variateur et le redémarrent après défaut ou interruption de l’alimentation. Si
elles sont activées, leur présence doit être clairement identifiée comme stipulé
dans la norme CEI/EN/UL 61800-5-1, paragraphe 6.5.3 : par exemple, « CETTE
MACHINE DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT ».

• Les cycles de mise sous tension du variateur sont limités à cinq en dix minutes.
Des mises sous tension trop fréquentes risquent d'endommager le circuit de
précharge des condensateurs c.c.

• Si vous avez raccordé des circuits de sécurité au variateur (p. ex., fonction STO ou
arrêt d’urgence), vousdevez les valider à lamise en route. Cf. consignesde sécurité
relatives aux circuits de sécurité.

• Attention : l'air qui s’échappe des sorties est chaud.

• Les entrées et sorties d'air doivent être dégagées lorsque le variateur fonctionne.

N.B. :

• Si vous sélectionnez une source externe pour la commande de démarrage et que
cette sourceest activée, le variateurdémarrera immédiatement après réarmement
d’un défaut, à moins que vous ayez configuré le variateur en démarrage par
impulsion. Cf. manuel d'exploitation.

• Si le variateur est enmode de commande à distance, vous ne pourrez pas l’arrêter
ou le démarrer sur la microconsole.

• Seul un technicien agréé est autorisé à réparer un variateur défectueux.
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Installation, mise en route et maintenance

￭ Sécurité électrique
Ces précautions s'appliquent à toute intervention sur le variateur, le moteur ou son
câblage.

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des dégâts
matériels.

Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer la maintenance ou les
raccordements.

Effectuez les étapes suivantes avant toute intervention.

1. Identifiez clairement le site d’installation et l’équipement nécessaire.

2. Déconnectez toutes les sources électriques possibles. Vérifiez qu’aucune
reconnexion n’est possible. Verrouillez-les en position ouverte et fixez-y des
messages d’avertissement.
• Ouvrez le sectionneur principal du variateur.
• Ouvrez l’interrupteur de précharge, si présent.
• Ouvrez aussi le sectionneur du transformateur. (Le sectionneur principal de

l’armoire ne sectionne pas la tension des jeux de barres d’entrée c.a. de
l’armoire du variateur).

• Ouvrez l’interrupteur-sectionneur de tension auxiliaire, si présent, ainsi que
tous les autres appareillages de sectionnement servant à isoler le variateur
des sources de tension dangereuse.

• Si un moteur à aimants permanents est raccordé au variateur, utiliser un
interrupteurdesécuritéou tout autremoyenpour isoler lemoteurduvariateur.

• Isolez les signaux de commande de toute tension externe dangereuse.
• Après sectionnementdu variateur, vousdevez toujours attendre les 5minutes

nécessaires à la décharge des condensateurs du circuit intermédiaire avant
de continuer.

3. Protégez toutes les autres parties sous tension du lieu de travail contre tout
contact.

4. Prenez des précautions particulières si vous travaillez à proximité de conducteurs
dénudés.

5. Vérifiez, par une mesure avec un voltmètre de qualité, l’absence de tension dans
l’installation. Si vous devez déposer ou démonter les protections ou tout autre
élémentde l’armoirepour effectuer lamesure, respectez les lois et réglementations
locales relatives aux interventions sur des pièces sous tension (y compris, mais
non limité à la protection contre les arcs et les chocs électriques).
• Vérifiez que le testeur de tension fonctionne normalement à une source de

tension connue avant et après la mesure de l’installation.
• La tension entre les bornes d’entrée du variateur (L1, L2, L3) et le jeu de barres

de mise à la terre (PE) doit être nulle.
• La tension entre les bornes de sortie du variateur (T1/U, T2/V, T3/W) et le jeu

de barres de mise à la terre (PE) doit être nulle.
Important ! Vous devez répéter la mesure en réglant le voltmètre sur tension
c.c. Prenez des mesures entre chaque phase et la terre. Il y a un risque de
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tension c.c. dangereuse lors de la charge à cause des capacités de fuite du
circuit moteur. Cette tension peut subsister longtemps après la mise hors
tension du variateur et se décharger lors d’une mesure.

• La tension entre les bornes c.c. du variateur (UDC+ et UDC-) et la borne de
terre (PE) doit être nulle.

6. Procédez à lamise à la terre temporaire conformément à la réglementation locale.

7. Demandez unpermis de travail à la personnequi contrôle les travaux d'installation
électrique.

￭ Consignes et notes supplémentaires

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des dégâts
matériels.

Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer la maintenance ou les
raccordements.

• Les portes de l’armoire doivent rester ferméesquand le variateur est sous tension.
Uneporteouverte représente un risquede choc électriquepotentiellementmortel,
d’arc électrique ou de soufflage d’arc à haute énergie.

• Assurez-vous que le réseau électrique, le moteur/générateur et les conditions
ambiantes sont appropriés pour ce variateur.

• Vous ne devez procéder à aucun essai diélectrique ni résistance d’isolement sur
le variateur.

• Si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical électronique,
ne vous approchez pas du moteur, du variateur ou de ses câbles d’alimentation
lorsque le variateur fonctionne. Les champsélectromagnétiquespourraient gêner
le fonctionnement de votre appareil et présenter un risque pour votre santé.

• Avant l’installation, retirez les étiquettes fixées sur les piècesmécaniques, comme
les jeux de barres, les protections et les tôles métalliques. Ces éléments risquent
d’entraîner des faux contacts ou des arcs électriques suite à l’usure ou à
l’accumulationdepoussière, voire bloquer la circulationde l’air de refroidissement.

N.B. :

• Quand le variateur est raccordé au réseau, les bornes du câble moteur et le bus
c.c. sont à un niveau de tension dangereux.
Le circuit de freinage, y compris le hacheur de freinage (option +D150) et la
résistance de freinage (si installée), sont aussi à un niveau de tension dangereux.
Après sectionnement du variateur, ces éléments restent à un niveau de tension
dangereux jusqu’à la décharge des condensateurs du circuit intermédiaire.

• Le câblage externe peut occasionner des tensions dangereuses sur les sorties
relais des unités de commande du variateur.

• La fonction Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO) ne coupe pas
la tension des circuits de puissance et auxiliaires. Cette fonction ne protège pas
contre un sabotage ou un usage abusif délibérés.
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Cartes électroniques

ATTENTION !
Portez un bracelet de mise à la terre pour manipuler les cartes électroniques.
Ne touchez les cartes qu’en cas de nécessité absolue. Elles comportent des
composants sensibles aux décharges électrostatiques.

￭ Mise à la terre
Ces consignes s’adressent à toutes les personnes chargées de la mise à la terre du
variateur.

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi qu'une
augmentation des perturbations électromagnétiques.

Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer la mise à la terre.

• Pour la sécurité des personnes, vous devez toujours mettre à la terre le variateur,
le moteur et les équipements avoisinants.

• Assurez-vous que la conductivité des conducteurs de terre de protection (PE) est
suffisante et que toute autre exigence est satisfaite. Reportez-vous aux consignes
de raccordement électrique du variateur. Respectez la réglementation nationale
et locale en vigueur.

• Si vous utilisez des câbles blindés, effectuez une reprise de masse sur 360° du
blindage des câbles au niveau des entrées pour réduire les émissions et les
perturbations électromagnétiques.

• Dans le casd’une installation àplusieurs variateurs, raccordez séparément chaque
appareil au jeu de barres de la terre de protection (PE) de l’alimentation.
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Sécurité générale en fonctionnement
Ces consignes sont destinées aux personnes chargées de l’exploitation du variateur.

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des dégâts
matériels.

• Les portes de l’armoire doivent rester ferméesquand le variateur est sous tension.
Uneporteouverte représente un risquede choc électriquepotentiellementmortel,
d’arc électrique ou de soufflage d’arc à haute énergie.

• Si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical électronique,
ne vous approchez pas du moteur, du variateur ou de ses câbles d’alimentation
lorsque le variateur fonctionne. Les champsélectromagnétiquespourraient gêner
le fonctionnement de votre appareil et présenter un risque pour votre santé.

• Avant de réarmer un défaut, donnez une commande d’arrêt au variateur. Si le
démarrage est commandé par une source externe et que cette source est activée,
le variateur démarrera immédiatement après réarmement d’un défaut, à moins
que vous ayez configuré le variateur en démarrage par impulsion. Cf. manuel
d’exploitation.

• Assurez-vous que tout danger est écarté avant d’activer les fonctions de
réarmement automatique des défauts et de redémarrage automatique du
programmedecommandeduvariateur.Ces fonctions réarmentautomatiquement
le variateur et le redémarrent après défaut ou interruption de l’alimentation. Si
elles sont activées, leur présence doit être clairement identifiée comme stipulé
dans la norme CEI/EN/UL 61800-5-1, paragraphe 6.5.3 : par exemple, « CETTE
MACHINE DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT ».

N.B. :

• Les cycles de mise sous tension du variateur sont limités à cinq en dix minutes.
Des mises sous tension trop fréquentes risquent d’endommager le circuit de
précharge des condensateurs c.c. Pour arrêter ou démarrer le variateur, utilisez
les touches de la microconsole ou les bornes d’E/S.

• Si le variateur est enmode de commande à distance, vous ne pourrez pas l’arrêter
ou le démarrer sur la microconsole.
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Mises en garde supplémentaires pour les variateurs de
moteurs à aimants permanents

￭ Installation, mise en route et maintenance
Misesengarde supplémentairespour les variateursdemoteurs àaimantspermanents.
Les autres consignes de ce chapitre s'appliquent également.

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des dégâts
matériels.

Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer la maintenance ou les
raccordements.

• N’intervenez pas sur le variateur lorsqu’il est raccordé à un moteur à aimants
permanents en rotation. Un moteur à aimants permanents en rotation alimente
le variateur, y compris au niveau des bornes réseau et de sortie.

Avant de procéder à l’installation, à la mise en route et à la maintenance du variateur :

• Arrêtez le variateur.

• Isolez le moteur du variateur à l’aide d’un interrupteur de sécurité, par exemple.

• Si ce n’est pas possible, assurez-vous que le moteur ne peut pas tourner pendant
toute laduréede l’intervention. Vérifiezqu’aucunautre système (ex., entraînements
hydrauliques de rampage) ne peut faire tourner le moteur soit directement, soit
par liaison mécanique (ex., feutre, mâchoire, corde, etc.).

• Suivez la procédure décrite à la section Sécurité électrique (page 21).

• Mettez temporairement à la terre les bornes de sortie du variateur (T1/U, T2/V,
T3/W). Raccordez les bornes de sortie entre elles ainsi qu’à la borne PE.

Pendant la mise en route :

• Assurez-vousque lemoteurne risquepasde fonctionner ensurvitesse, par exemple
à cause de la charge. Un fonctionnement en survitesse provoque des surtensions
susceptibles d’endommager ou de détruire les condensateurs du circuit
intermédiaire du variateur.

￭ Fonctionnement

ATTENTION !
Assurez-vous que le moteur ne risque pas de fonctionner en survitesse, par
exemple à cause de la charge. Un fonctionnement en survitesse provoque des
surtensions susceptibles d’endommager ou de détruire les condensateurs du
circuit intermédiaire du variateur.
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À propos de ce manuel

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit le contenu du manuel et précise à qui il s’adresse. Il récapitule
également sous forme d’organigramme les différentes opérations de contrôle de
réception, d’installation et demise en service du variateur. Cet organigramme renvoie
aux chapitres/sections de ce manuel et d’autres manuels.

À qui s’adresse ce manuel ?
Cemanuel s’adresseauxpersonnes chargéesdepréparer etdeprocéder à l’installation,
à la mise en service et à la maintenance du variateur, ou de rédiger les instructions
destinéesà l’utilisateur final du variateur concernant son installationet samaintenance.

Vous devez lire cemanuel avant toute intervention sur le variateur. La compréhension
de cemanuel nécessite lamaîtrisedesnotions fondamentalesd’électricité, de câblage,
de composants électriques et de schématique électrique.

Classement par taille et codes d’option
La taille de l’appareil est précisée pour distinguer les informations qui ne concernent
qu’une certaine taille de variateur. La taille du variateur est indiquée sur sa plaque
signalétique. Les caractéristiques techniques listent toutes les tailles disponibles.

Le coded’option (A123) est précisé pour distinguer les informations qui ne concernent
qu’une certaine option. Les options du variateur sont indiquées sur sa plaque
signalétique.
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Organigramme d’installation rapide, de mise en service
et d’exploitation

RenvoiTâches

Préparation au montage (page 47)Préparation aumontage et aux raccordements éle-
ctriques et rassemblementdes accessoires (câbles,
fusibles etc.).

Préparation aux raccordements élec-
triques (page 77)

Contrôle des conditions ambiantes, des valeurs
nominales, du refroidissement requis, des raccorde-
ments réseau, de la compatibilité du moteur, des
raccordements moteur et autres données tech-
niques.

Caractéristiques techniques (page 185)

Freinage sur résistance(s) (page 259)

Manuels des options (le cas échéant)

Manutention et déballage de l’appareil (page 63)Déballage et vérification de l’état des appareils.
Vérification du site d’installation (page 62)Vérification du contenu de la livraison (variateur et

options éventuelles). Si le variateur est resté pendant une année ou plus
sans fonctionner (stocké ou nonutilisé), vous devez
réactiver les condensateursdubus c.c. (Réactivation
des condensateurs (page 176))

Seuls les appareils en bon état doivent être mis en
route.

Vérification du site d’installation (page 62)Vérificationdu site d’installation. Fixationde la base
de l’armoire au sol. Conditions ambiantes (page 205)

Cheminement des câbles (page 92)Pose des câbles

Mesure de la résistance d’isolement (page 106)Mesure de la résistance d’isolement du câble d’ali-
mentation, dumoteur, du câble moteur et du câble
de la résistance (si installé).

Montage (page 61)Modules variateurs standard
Raccordement des câbles de puissance (page 108)• Montage en armoire des éléments complémen-

taires, p. ex. : sectionneur principal, contacteur
principal, fusibles réseau c.a. etc.

• Montage en armoire du variateur
• Raccordement des câblesmoteur aux bornes du

module variateur
• Raccordement des câbles des résistances de

freinage et des câbles c.c. (le cas échéant) aux
bornes du module variateur.

• Si le sectionneur réseauestmontédans l’armoire,
raccordez-le auxbornesdumodule variateurd’un
côté et au câble réseau de l’autre côté.

• Raccordement des câbles d’alimentation et des
fibres optiques du module variateur à l’unité de
commande et montage de l’unité de commande
en armoire.

Raccordement de l’unité de commande externe au
module variateur (page 113)

Fixation de l’unité de commande externe (page 72)

Manuels des options
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RenvoiTâches

Montage (page 61)Module variateur avec caissons de raccordement
(option +H381) Raccordement des câbles de puissance (page 108)
• Montageenarmoiredescaissonsde raccordeme-

nt
• Montage en armoire des éléments complémen-

taires, p. ex. : sectionneur principal, contacteur
principal, fusibles réseau c.a. etc.

• Si le sectionneur principal estmonté en armoire,
raccordez-le au réseau.

• Raccordement des câbles réseau et moteur aux
bornes du caisson de raccordement

• Raccordementde la résistancede freinage et des
câbles de raccordement du bus c.c. (si présents)
aux bornes du caisson de raccordement

• Montage en armoire du variateur
• Fixation des jeux de barres du caisson de raccor-

dement à ceux du module variateur
• Modules variateurs avec unité de commande ex-

terne : Raccordement des câbles d’alimentation
et des fibres optiques du module variateur à
l’unité de commande et montage de l’unité de
commande en armoire.

Montage en armoire du variateur (page 149)

Raccordement de l’unité de commande externe au
module variateur (page 113)

Fixation de l’unité de commande externe (page 72)

Manuels des options

Montage (page 61)Modules variateurs sans bornes de raccordement
complètes pour les câbles moteur (option +0H371)
ni protection IP20 (option +0B051) :

Raccordement des câbles de puissance (page 108)

Montage en armoire du variateur (page 149)
• Montage en armoire des éléments complémen-

taires, p. ex. : barre PE principale, sectionneur
principal, contacteur principal, fusibles réseau
c.a. etc.

• Montage en armoire du variateur
• Raccordement des câbles de puissance entre le

module variateur et les composants restants de
l’étage de puissance dans l’armoire (si installés).

• Raccordement des câbles réseau et moteur à
l’armoire

• Raccordement des câbles des résistances de
freinage et des câbles c.c. (le cas échéant) à l’ar-
moire

• Modules variateurs avec unité de commande ex-
terne : Raccordement des câbles d’alimentation
et des fibres optiques du module variateur à
l’unité de commande et montage de l’unité de
commande en armoire.

Raccordement de l’unité de commande externe au
module variateur (page 113)

Fixation de l’unité de commande externe (page 72)

Manuels des options

Raccordementdes câblesde commandeauxbornes
de l’unité de commande externe (page 116)

Raccordement des câbles de commande externe à
l’unité de commande du variateur

Vérification de l’installation (page 159)Vérification de l’installation

Mise en route (page 161)Mise en service du variateur

Freinage sur résistance(s) (page 259)Mise en service du hacheur de freinage (si installé)

Manuel d’exploitation correspondantExploitation du variateur :marche, arrêt, régulation
de vitesse etc.
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Termes et abréviations

DescriptionTerme

Microconsole industrielle intelligente non BluetoothACS-AP-I
Microconsole industrielle intelligente avec interface BluetoothACS-AP-W
Automate programmable industrielAPI
Carte de commande de gâchettesBGDR
Protocole de communicationpar fibre optiqueDDCS (Distributeddrives com-
munication system)

DDCS

Direct torque control, un mode de commande du moteurDTC
Compatibilité ÉlectroMagnétiqueEMC
Module d’extension d’E/S analogiquesFAIO-01
Module coupleur CANopen® (option)FCAN
Module coupleur ControlNet™ (option)FCNA-01
Module de communicationDDCSavecdeuxpaires de voiesDDCSde 10Mbit/sFDCO-01
Module d’extension d’E/S logiques (option)FDIO-01
Module coupleur DeviceNet™ (option)FDNA-01
Module d’extension d’I/O (option)FEA-03
Module coupleur EtherCAT® (option)FECA-01
Module coupleur Ethernet pour EtherNet/IP™ (option)FEIP-21
Module d’interface de retours codeurs incrémentaux TTL (option)FEN-01
Module d’interface de retours codeurs absolus TTL (option)FEN-11
Module d’interface de retours codeur (résolveur) (option)FEN-21
Module d’interface de retours codeurs incrémentaux HTL (option)FEN-31
Module coupleur Ethernet à 2 ports pour protocoles EtherNet/IP™, Modbus
TCP et PROFINET IO (option)

FENA-21

Module coupleur Ethernet POWERLINK (option)FEPL-02
Module d’extension d’E/S logiques (option)FIO-01
Module d’extension d’E/S analogiques (option)FIO-11
Module coupleur Ethernet pour protocole Modbus TCP (option)FMBT-21
Module coupleur PROFIBUS DP® (option)FPBA-01
Module coupleur PROFINET IO (option)FPNO-21
Module de protection de la thermistance (option)FPTC-01
Module de protection de la thermistance certifié ATEX pour atmosphères ex-
plosives (option)

FPTC-02

Coupleur réseau RS-485 (Modbus/RTU, option)FSCA-01
Moduled’interfacede retours codeur incrémental pour codeur sécurité (option)FSE-31
Modules de sécurité fonctionnelle (option)FSO-12, FSO-21
Module de sécurité fonctionnelle (option)FSPS-21
Logique à haute immunité au bruit (High-threshold logic)HTL
Interférences ÉlectroMagnétiquesIEM
Transistor bipolaire à grille isoléeIGBT
Réseau à neutre isolé (ou impédant). Cf. CEI 60364-5.Réseau en régime IT
Série de résistances de freinageSAFUR
Carte du coupleur de l’interface optiqueSOIA
Fonction STO (CEI/EN 61800-5-2)STO
Taille du module variateur ou de puissanceTaille
Réseau avec neutre à la terreTN system
Logique transistor-transistorTTL
Carte de conversion optique raccordée à la carte de commande dans l’unité
de commande (ZCU)

ZBIB

Type d'unité de commande.ZCU
Carte d’alimentationZPOW
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Documents pertinents
Vous pouvez vous procurer les manuels et d’autres documents sur les produits au
format PDF sur Internet (www.abb.com/drives/documents) ou via le code ou le lien
suivant.

Manuels ACS880-04
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Principe de fonctionnement et
architecture matérielle

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre présente le principe de fonctionnement et l’architecture du module
variateur.
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Généralités
Lemodule variateur ACS880-04 permet de commander lesmoteurs c.a. asynchrones,
les moteurs à aimants permanents, les servomoteurs asynchrones et les moteurs
synchrones à réluctance ABB (moteurs SynRM).

Le schéma suivant illustre l’étage de puissance du module variateur.

L1/U1

L2/V1

L3/W1

T1/U2

T2/V2

T3/W2

R- 

R+

421

UDC-

UDC+

PE 5

 ACS880-04

3

Self réseau1

Redresseur. Convertit le courant et la tension alternatifs en courant et tension continus.2

Bus c.c. Circuit c.c. entre le redresseur et l’onduleur.3

Onduleur. Convertit le courant et la tension continus en courant et tension alternatifs.4

Hacheurde freinage (option+D150). Dirige l’excédentd’énergiedu circuit intermédiairedu variateur
vers la résistance de freinage si nécessaire. Le hacheur se déclenche lorsque la tension du bus c.c.
dépasse une certaine limite supérieure. La hausse de tension est généralement causée par la décé-
lération (freinage) d’un moteur de forte inertie.

5
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Agencement

￭ Configuration standard du module variateur avec l’option +E208

1

2

3

4

4

6

7

8

5

Filtre de mode commun (option +E208)5Module variateur1

Piédestal6Capot avant (partie supérieure)2

Unitéde commandeexterne avec logementde
la microconsole

7Capot avant (partie inférieure)3

Microconsole8Protection en plastique transparent en place4

Cf. page suivante pour les descriptions des pièces
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6

3

+H370

2

4

5

8

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

1a

1b

7

9

20

21

Borne PE (terre)12Protection enplastique transparent à fixer sur
les câbles d’alimentation dumodule variateur
(a). Protection de l’entrée des câbles latéraux
(b).

1

Ventilateurs de refroidissement principaux13Protections en plastique transparent à fixer
sur les câbles en sortie du module variateur

2

Plaque de guidage inférieure14Protection enplastique transparent à fixer sur
le dessus du module variateur (pour l’entrée
de câbles par le haut)

3

Rampe d’insertion/extraction télescopique15Protection en plastique transparent pour l’ar-
rière du module (partie supérieure)

4

Unité de commande externe. Peut aussi être
montée à l’intérieur du module variateur (op-
tion +P905).

16Protection en plastique transparent pour l’ar-
rière du module (partie inférieure)

5

Microconsole17Protection en plastique transparent pour
l’avant du module

6

Plaque serre-câbles des câbles de commande18Bornes de raccordement des câbles réseau
(option +H370)

7

Câbles raccordant l’unité de commande au
module variateur

19Bornes de raccordement des câbles moteur8

Grille de fond avec étrier de fixation20Borne de terre pour le blindage des câbles
moteur

9
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Protection en plastique transparent pour le
bas du module

21Protection métallique (barre de terre incluse
avec l’option +H370).

10

--Câbles à fibre optique11

￭ Module variateur avec montage à plat (option +C173)
Le schéma ci-dessous illustre un module variateur préparé pour un montage à plat.
L’option +C173 ajoute des équerres pour le montage à plat à la configuration de base
du module variateur. L’option +0H354 remplace le piédestal normal par un piédestal
surbaissé. L’option +0P919 est sans rampe d’insertion. Avec un piédestal surbaissé,
vousdevezdécouper lapartie inférieurede laprotectionqui recouvre les câblesmoteur.

5

6

1

1

2

3

4

Vue de côtéPosition pour montage à plat (vue de face)

Piédestal surbaissé4Équerres de montage à plat (qté : 2) Les
équerres sont fixées à la platine de montage
avec 2×8 vis. Pour monter le module sur les
équerres, utilisez quatre vis avec rondelles (vis
combi, non fournies à la livraison)

1
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Borne de terre pour les câbles moteur5Unitéde commandeexterne avec lamicrocon-
sole et son logement

2

Protection en plastique transparent pour le
bas du module avec piédestal surbaissé

6Grille de fond à fixer à la base dumodule varia-
teur pour garantir le degré de protection IP20

3

Cf. sectionConfiguration standarddumodule variateur avec l’option+E208 (page 35) pour la description
des pièces.

￭ Module variateur avec tous les caissons de raccordement (option
+H381)

119

10
11

8

12

1

3

2

5

4

6

79×

Module variateur assembléAccessoires

Passe-câbles en caoutchouc8Caisson de raccordement réseau1

Caisson de raccordement réseau à fixer au
module variateur

9Rails latéraux2

Caisson de raccordement moteur à fixer au
module variateur

10Caisson de raccordement moteur3

Capot avant11Plaque de guidage supérieure4
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Unité de commande intégrée (option +P905)
et logement de la microconsole monté sur le
module variateur (option +J414)

12Plaque de guidage inférieure5

--Rampe d’insertion/extraction télescopique6

--Cales pour l’armoire Rittal VX25 (9 unités)7

￭ Module variateur sans bornes de raccordement complètes pour les
câbles moteur (option +0H371) ni protection IP20 (option +0B051) :

7

2
1

6

4

6

9

10

11

8

15

14

5

12

13

3

Anneaux de levage1

Équerre de fixation2

Jeux de barres de raccordement réseau (L1/U1, L2/V1, L3/W1) et jeux de barres c.c.+ et c.c.- (UDC+,
UDC avec option +H356)

3

Coffret des cartes électroniques4

Jeux de barre de raccordement moteur (T1/U2, T2/V2, T3/W2) et jeux de barres de raccordement
de la résistance de freinage (R+ et R- avec option +D150)

5

Goulottes des câbles de commande (non incluses avec l’unité de commande externe)6

Ventilateurs de refroidissement principaux7

Piédestal8

Béquilles rétractables9

Vis de fixation de la base10

Poignée permettant d’extraire le module variateur de l’armoire11

Filtre de mode commun (option +E208)12
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Jeu de barres PE13

Plaque de guidage inférieure14

Rampe d’insertion/extraction télescopique15

N.B. : Les capots avant sont ôtés sur cette photo, cf. numéros 2 et 3 de la Configuration standard du
module variateur avec l’option +E208 (page 35).

￭ Module variateur avec bornes de raccordement des câbles réseau
montées sur la droite (option +H391)

9

10

11

8

14

13
7

6

12

5

3

4

1
2

Anneaux de levage1

Équerre de fixation2

Jeux de barres de raccordement réseau (L1/U1, L2/V1, L3/W1) et jeux de barres c.c.+ et c.c.- (UDC+,
UDC avec option +H356)

3

Ventilateurs de refroidissement du coffret des cartes électroniques4

Coffret des cartes électroniques5

Jeux de barre de raccordement moteur (T1/U2, T2/V2, T3/W2) et jeux de barres de raccordement
de la résistance de freinage (R+ et R- avec option +D150)

6

Ventilateurs de refroidissement principaux7

Piédestal8

Béquilles rétractables9

Vis de fixation de la base10

Poignée permettant d’extraire le module variateur de l’armoire11
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Jeu de barres PE12

Plaque de guidage inférieure13

Rampe d’insertion/extraction télescopique14

N.B. : les capots avant sont ôtés sur cette photo, cf. numéro 11 de la section Module variateur avec tous
les caissons de raccordement (option +H381) (page 38).

￭ Unité de commande
Cf. sectionConfiguration standarddumodule variateur avec l’option+E208 (page35).

￭ Microconsole

Microconsole intelligente ACS-AP-W avec Bluetooth1

Microconsole intelligente ACS-AP-I (option +J425)2

Dans la configuration de base du module variateur, la micro-console se trouve dans
le logement situé sur l’unité de commande externe.

Lorsque l’unitédecommandese trouveà l’intérieurdumodule variateur (option+P905),
il est possible de monter la microconsole sur le module variateur (option +J414).

Pour le fonctionnement de la microconsole, cf. manuel d’exploitation ou document
anglais ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user’ s manual
(3AUA0000085685).

Pour le kit de montage de la microconsole, cf. document anglais Cabinet design and
construction instructions for drive modules (3AUA0000107668).
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Raccordement des signaux depuissance et de commande
Schéma des raccordements et des interfaces de commande du module variateur

C
LO

S
E

FSO

Slot 1

FXXX

FXX 

T1/U2

T2/V2

T3/W2

UDC-

M
3 ~

L1/U1

L2/V1

L1

L2

L3/W1L3

PEPE

UDC+

R-

R+
t°

FXX .

Sl

..

ot

.....

 2

......... ...........

............

Slot 3

......... ...........

.. ...
.. ...

...

X13

X205

X12

1

2

3 5

4

6

7

8

.. ...
.. ...

9

Lesmodules d’extension d’E/S logiques et analogiques, lesmodules de retours codeur et les
modulesdecommunicationsur liaisonsériepeuvent s’insérerdans lesemplacements (« slots »)
1, 2 et 3. Cf. section Référence du variateur.

1,2,3

Connecteur pour lemodule de fonctions de sécurité FSO-xx (X12). Lemodule peut êtremonté
sur l’unité de commande ou au-dessus (cf. Installation du module de fonctions de sécurité
FSO (options +Q972 et +Q973)).

4

Unité mémoire, cf. Raccordement de l’unité mémoire5

Borniers d’E/S, cf. section Schéma de raccordement des signaux d’I/O6

Microconsole, cf. section Raccordement de la microconsole7

Résistances de freinage (option, cf. chapitre Freinage sur résistance(s))8

Filtre du/dt ou filtre sinus (option, cf. chapitre Filtres)9

Plaque signalétique
Sur la plaque figurent les valeurs nominales, lesmarquages, une référence (code type)
et unnumérodesériequi identifie chaquemodule variateur individuellement. Laplaque
signalétique se trouve sur le capot avant. En voici un exemple :
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1

2

10

3

4
5

6

7

8

9

Référence (code type), cf. section Référence (page 43).1

Nom et adresse du fabricant2

Taille3

Mode de refroidissement4

Degré de protection5

Valeurs nominales, cf. Valeurs nominales (page 185)6

Tenue aux courts-circuits. Cf. section Caractéristiques du réseau électrique (page 201).7

Marquages valides8

Numéro de série. Le premier chiffre du numéro de série désigne le site de fabrication ; les quatre
suivants, l’année et la semaine de fabrication. Les autres chiffres complètent le numéro de série
qui identifie de manière unique votre appareil.

9

Lien vers les informations produit10

Référence
La référence (code type) contientdes informationsde spécificationetde configuration
du variateur. Les premiers chiffres en partant de la gauche désignent le type de
variateur de base. Viennent ensuite les options, référencées à la suite de signes +. Les
codesprécédésd’un zéro indiquent les fonctionnalités nondisponibles. Lesprincipales
caractéristiques sont décrites ci-dessous. Toutes les combinaisons ne sont pas
possibles pour toutes les versions. Pour en savoir plus, cf. consignes de commande
disponibles séparément sur demande.

￭ Configuration de base

DescriptionCode

Gamme de produitsACS880

Type

Lorsqu’aucune option n’est sélectionnée :module variateur pourmontage en armoire, prote-
ction IP20 (UL typeouvert),montage format livre avecpiédestal, unité de commandeexterne,
microconsole ACS-AP-W et son logement, self intégrée, bornier complet de raccordement
des câbles moteur, pas de filtre RFI, pas de jeux de barres de raccordement c.c., protections
en plastique transparent pour les raccordements des câbles moteur et réseau, programme
de commande standard de l’ACS880, fonction STO, cartes vernies, guides imprimés d’instal-
lation et de mise en route multilingues.

-04

Taille

Cf. tableaux des valeurs nominales-xxxxA
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DescriptionCode

Plage de tension

380…415 Vc.a. Signalé par la mention (3~ 400 V AC) sur la plaque signalétique.-3

380…500 Vc.a. Signalé par la mention (3~ 400/480/500 V AC) sur la plaque signalétique.-5

525…690 Vc.a. Signalé par la mention (3~ 525/600/690 V AC) sur la plaque signalétique.-7

￭ Codes des options

DescriptionCode

Pas de protection IP20 pour les câbles0B051

Marquage pour exécution MarineC132

Montage à platC173

Certification Marine délivrée par DNV GLC205

Certification Marine délivrée par l’American Bureau of Shipping (ABS)C206

Certification Marine délivrée par Lloyd’s Register (LR)C207

Certification Marine délivrée par le Registro Italiano Navale (RINA)C208

Certification Marine délivrée par Bureau VeritasC209

Certification Marine délivrée par le Nippon Kaiji Kyokai (NK)C210

Certification Marine délivrée par le Korean Register of Shipping (KR)C227

Certification Marine délivrée par la China Classification Society (CCS)C228

Certification Marine délivrée par le Russian Maritime Register of Shipping (RS)C229

Jeux de barres nickelésC255

Hacheurs de freinageD150

Filtre RFI pour deuxième environnement, réseau en régime TN (neutre à la terre), catégorie
C3E200

Filtre RFI pour deuxième environnement réseau en régime IT (neutre isolé ou impédant), ca-
tégorie C3E201

Filtre RFI pour premier environnement, réseau en schéma TN (neutre à la terre), catégorie C2E202

Filtre de mode communE208

Sans support roulant standard. Lemodule variateur comporte un piédestal surbaissé auquel
la grille de fond peut être fixée si le degré de protection IP20 est requis sur l’arrière. Option
+0P919 requise.

0H354

Pas de bornier complet de raccordement des câbles moteur0H371

Jeux de barres de raccordement des câbles c.cH356

Borniers complets des câbles réseauH370

Jeu complet de caissons de raccordement des câbles de puissance à fixer à l’armoire. Ils
permettent de sortir lemodule variateur de l’armoire sans sectionner les câbles depuissance.
Degré de protection IP20.

H381

Bornes depuissance àdroite. Avec accessoires pour lemontagedumodule variateur dos vers
l’avant Incompatible avec les options +P905, +H381 et +C173.H391

Pas de microconsole0J400

Kit de montage sur porte DPMP-01J410

Kit de montage sur porte DPMP-02 pour la microconsole (montage en surface).J413

Logement de la microconsole intégré à l’unité (nécessite l’option P905, unité de commande
intégrée)J414

Microconsole ACS-AP-IJ425
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DescriptionCode

Panneau de raccordement du variateur ACS-DCP-11 (version UE)J461

Module coupleur FDNA-01 DeviceNet™K451

Module coupleur FPBA-01 PROFIBUS DPK454

Module coupleur FCAN-01 CANopenK457

Module coupleur FSCA-01 RS-485 Modbus/RTUK458

Module coupleur FCNA-01 ControlNet™K462

Module coupleur FECA-01 EtherCATK469

Module coupleur FEPL-02 EtherPOWERLINKK470

Module coupleur Ethernet à 2 ports FENA-21 pour protocoles EtherNet/IP™, Modbus TCP et
PROFINET IOK475

Module coupleur EtherNet/IP FEIP-21K490

Module coupleur Modbus /TCP FMBT-21K491

Module coupleur PROFINET IO FPNO-21K492

Module d’extension d’E/S analogiques FIO-11 (qté : 1, 2 ou 3)L500

Module d’extension d’E/S logiques FIO-01L501

Module d’interface codeur incrémental HTL FEN-31L502

Module coupleur FDCO-01 de communication sur fibre optique DDCSL503

Module coupleur FDCO-02 de communication sur fibre optique DDCSL508

Module d'extension d'E/S FEA-03L515

Module d'interface résolveur FEN-21L516

Module d’interface codeur incrémental TTL FEN-01L517

Module d’interface codeur absolu TTL FEN-11L518

Module d’interface codeur incrémental FSE-31L521

Module d’extension d’E/S analogiques FAIO-01L525

Module d’extension d’E/S logiques FDIO-01L526

Module de protection de la thermistance FPTC-01L536

Module de protection de la thermistance certifié ATEX FPTC-02L537

Programme de commande BobineuseN5000

Programme de commande LevageN5050

Programme de commande TreuilN5100

Programme de commande CentrifugeuseN5150

Programme de commande Pompe à vis excentrée (PCP)N5200

Programme de commande Pompe auxiliaireN5250

Programme de commande Tour de refroidissementN5350

Programme de commande Marche forcéeN5450

Programme de commande Rotation et axe de translationN5500

Programme de commande Pompe électrique submersible (ESP)N5600

Programme de commande Grue distributriceN5650

Programme de commande pour moteurs synchrones à réluctance (SynRM)N7502

Programme d’application du variateurN8010

Licence grande vitesse pour un fonctionnement > 598 HzN8200

Sans rampe d’insertion/extraction0P919
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DescriptionCode

Extension de garantie 24/30P904

Unité de commande intégrée (à l’intérieur du module variateur)P905

Extension de garantie 36/42P909

Extension de garantie 66 moisP911

Pays d’origine de l’Union européenneP952

Fonction de sectionnement sécurisé certifiée ATEXQ971

Module de fonctions de sécurité FSO-21Q972

Module de fonctions de sécurité FSO-12Q973

PROFIsafe avec module de fonctions de sécurité FSO-xx et module coupleur Ethernet FENA-
21Q982

Module de fonctions de sécurité PROFIsafe, FSPS-21Q986

Documentation/manuels en anglaisR700

AllemandR701

ItalienR702

NéerlandaisR703

DanoisR704

SuédoisR705

FinlandaisR706

FrançaisR707

EspagnolR708

PortugaisR709

RusseR711

ChinoisR712

PolonaisR713

TurcR714
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Préparation au montage

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre sert deguidepour la préparationde l’armoire utilisateur et de l’installation
dumodule variateur dans cette armoire. Il contient quelques exemples d’agencement
de l’armoire précisant les distances de dégagement nécessaires au refroidissement
autour dumodule. Il comprenddes consignes et règles qu’il est essentiel de respecter
pour une exploitation sûre et fiable du système d’entraînement.

Pour les consignes générales, cf. document anglais Cabinet design and construction
instructions for drive modules (3AUA0000107668).

4
Préparation au montage 47

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000107668&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000107668&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect


Possibilités de montage du module variateur
Vous pouvez monter le module variateur soit en format livre, soit à plat, soit appuyé
sur le dos dans une armoire.

Sur le dosÀ platFormat livre
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Planification de l’agencement

￭ Exemple d’agencement, porte fermée
Exemple d’agencementde l’armoire avec entréedes câbles réseaupar le haut et entrée
des câbles moteur par le bas

Entrée d’air (module variateur)1a*)

1a

4

3

2a2b

5

6

7

1c

1b

2c

Entrée d’air (autres équipements). Vous n’aurez pas besoin d’un
ventilateur supplémentaire si vous utilisez undéflecteur suppléme-
ntaire (2c) sur le toit de l’armoire.

1b

Entrée d’air pour les cartes électroniques et les jeux de barres c.c.
et de sortie

1c*)

Entrée d’air avec ventilateur d’extraction supplémentaire pour le
module variateur

2a*)

Sortie d’air (autres équipements)2b*)

Sortie d’air (module variateur et autres équipements) sur le toit de
l’armoire. Ventilateur d’extraction nécessaire. ABB recommande
cette solution plutôt que 2a.

2c*)

Microconsoleavecplate-formedemontageDPMP-01 (option+J410).
La microconsole est raccordée à l’unité de commande du module
variateur à l’intérieur de l’armoire.

3

Interrupteur de commande du contacteur et interrupteur d’arrêt
d’urgence (raccordés au circuit de commande du contacteur à l’in-
térieur de l’armoire)

4

Poignée d’activation du sectionneur5

Passe-câbles en caoutchouc assurant le degré de protection6

Circulation de l’air de refroidissement (vue de dessus)7

N.B. : La taille des grilles d’entrée et de sortie d’air est déterminante
pour le refroidissementefficacedumodule variateur. Pour connaître
les exigences relatives aux pertes et au refroidissement, cf.Pertes,
refroidissement et niveaux de bruit (page 199).

*)
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￭ Exemple d’agencement, porte ouverte (module variateur en
configuration standard)

A – A

b

Câble moteur (conducteur de terre de protection
du module variateur inclus)

8Bâti de l’armoire1

Unité de commande du module variateur.9Déflecteurs d’air verticaux (2a) et horizo-
ntaux (2b) séparant les zones froides et
chaudes (passe-câbles étanches).

2a

2b N.B. : Avec l’unité de commande intégrée (option
+P905), l’entrée d’air par le haut est déterminante
pour le refroidissement de la carte de commande.

Câbles de commande externe10

Vis de mise à la terre11Déflecteur optionnel requis en l’absence
de ventilateur dans la partie inférieure de
la porte de l’armoire.(cf. 1b (page 49))

2c

Alternative aux vis de terre (11)12Jeu de barres de mise à la terre de l’ar-
moire (PE)

3

Sortie d’air par le toit13Câble réseau (conducteur de terre de
protection (PE) du variateur inclus)

4

Circulation de l’air dans le module variateur14Sectionneur et fusibles5

Circulation de l’air pour les cartes électroniques et
les jeux de barres c.c. et de sortie

15Contacteur6
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Circulation de l’air pour l’option frein16Module variateur7

￭ Exemple d’agencement, porte ouverte (option +H391)

A – A

b

Câble moteur (conducteur de terre de protection
du module variateur inclus)

8Bâti de l’armoire1

Unité de commande du module variateur.9Déflecteurs d’air verticaux (2a) et horizo-
ntaux (2b) séparant les zones froides et
chaudes (passe-câbles étanches).

2a

2b N.B. : Avec l’unité de commande intégrée (option
+P905), l’entrée d’air par le haut est déterminante
pour le refroidissement de la carte de commande.

Câbles de commande externe10

Vis de mise à la terre11Déflecteur optionnel requis en l’absence
de ventilateur dans la partie inférieure de
la porte de l’armoire.(cf. 1b (page 49))

2c

Alternative aux vis de terre (11)12Jeu de barres de mise à la terre de l’ar-
moire (PE)

3

Sortie d’air par le toit13Câble réseau (conducteur de terre de
protection (PE) du variateur inclus)

4

Circulation de l’air dans le module variateur14Sectionneur et fusibles5

Circulation de l’air pour les cartes électroniques et
les jeux de barres c.c. et de sortie

15Contacteur6

Circulation de l’air pour l’option frein16Module variateur7
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￭ Exemple d’agencement, porte ouverte (option +0B051)
Exemple d’agencement desmodules variateurs sans protection IP20 (option +0B051)
ou sans caissons de raccordement (sans l’option +H381)

PE
T3/W2
T2/V2
T1/U2

1

4

5

6

7

8

3

2a

2a

12

13

9

10

3

2d

2e

2e

L1/U1
L2/V1
L3/W1

2b
2c

13

11

A

A

A – A

15

16

14

Câble moteur (conducteur de terre de protection
du module variateur inclus)

8Bâti de l’armoire1

Unité de commande du module variateur.9Déflecteurs d’air verticaux (2a, 2b) et ho-
rizontaux (2c, 2d) séparant les zones
froides et chaudes (passe-câbles éta-
nches).

2

N.B. : Avec l’unité de commande intégrée (option
+P905), l’entrée d’air par le haut est déterminante
pour le refroidissement de la carte de commande.

Câbles de commande externe10Déflecteur optionnel requis en l’absence
de ventilateur dans la partie inférieure de
la porte de l’armoire.(cf. 1b (page 49))

2e

Vis de mise à la terre11

Alternative aux vis de terre (11)12Jeu de barres de mise à la terre de l’ar-
moire (PE)

3

Sortie d’air par le toit13Câble réseau (conducteur de terre de
protection (PE) du variateur inclus)

4

Circulation de l’air dans le module variateur14Sectionneur et fusibles5

Circulation de l’air pour les cartes électroniques et
les jeux de barres c.c. et de sortie

15Contacteur6

Circulation de l’air pour l’option frein16Module variateur7
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N.B. : Leblindagedes câbles depuissance peut aussi être raccordé aux bornes de terre
du module variateur.
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￭ Montage format livre (module variateur en configuration standard)
Le schéma suivant illustre l’emplacement des déflecteurs dans une armoire. Pour
connaître les dimensions des déflecteurs, cf. Déflecteurs d’air pour module variateur
standard avec l’option +C173 (page 231).

B – B

A – A

C – C

Sectionneur et fusibles4Prise d’air du module variateur, 40 °C
(104 °F) maxi

1a

Contacteur5Circulationde l’air pour les cartes électro-
niques et les jeux de barres c.c. et de
sortie du variateur

1b

Unité de commande du module variateur6Déflecteur d’air vertical séparant les
zones froides et chaudes de l’armoire

2a

Sortie de l’air7Déflecteur horizontal2b

N.B. : La grille supérieure de la porte de l’armoire
doit se trouver dans la zonehachurée, afin d’assurer
une bonne circulation de l’air de refroidissement
vers le compartiment des cartes électroniques.

8Déflecteur optionnel requis en l’absence
de ventilateur dans la partie inférieure de
la porte de l’armoire.(cf. 1b (page 49))

2c

Jeu de barres de mise à la terre de l’armoire (PE)9Module variateur3
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￭ Montage format livre (option +0B051)
Le schéma suivant illustre l’emplacement des déflecteurs dans une armoire. Pour les
descriptions, cf. page suivante.

C – C

B - B

A - A

D – D
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Module variateur3Prise d’air du module variateur, 40 °C
(104 °F) maxi

1a

Sectionneur et fusibles4Circulationde l’air pour les cartes électro-
niques et les jeux de barres c.c. et de
sortie du variateur

1b

Contacteur5Déflecteur d’air vertical séparant les
zones froides et chaudes de l’armoire

2a

Unité de commande du module variateur6Déflecteur horizontal2b

Sortie de l’air7Déflecteur horizontal supérieur2c

Grille supérieure dans la porte de l’armoire8Déflecteur horizontal inférieur2d

N.B. : Lagrille doit se trouver dans la zonehachurée,
afind’assurer unebonnecirculationde l’air de refroi-
dissement vers le compartiment des cartes électro-
niques.
Jeu de barres de mise à la terre de l’armoire (PE)9Déflecteur optionnel requis en l’absence

de ventilateur dans la partie inférieure de
la porte de l’armoire.(cf. 1b (page 49))

2e

￭ Montage format livre (option +H381)
Cf. Schémas détaillés présentant l’installation des caissons de raccordement (option
+H381) dans une armoire Rittal VX25 de 400 mm de large (page 273) et Déflecteurs
d’air pour l’option +H381 dans une armoire Rittal VX25 de 400mmde large (page 232).
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￭ Montage à plat (option +C173)
Le schéma suivant illustre l’emplacement des déflecteurs dans une armoire. Pour
connaître les dimensions des déflecteurs, cf. Déflecteurs d’air pour module variateur
standard avec l’option +C173 (page 231).

A – A

B – B

Contacteur5Prise d’air du module variateur, 40 °C
(104 °F) maxi

1a

Unité de commande du module variateur6Circulationde l’air pour les cartes électro-
niques et les jeux de barres c.c. et de
sortie du variateur

1b

Sortie de l’air7Déflecteur horizontal2

Dégagement entre l’avant du module variateur et
la paroi de l’armoire pour laisser circuler l’air de re-
froidissement

8Module variateur3

Jeu de barres de mise à la terre de l’armoire (PE)9Sectionneur et fusibles4
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￭ Montage à plat (option +C173 + 0B051)
Le schéma suivant illustre l’emplacement des déflecteurs dans une armoire.

A – A

B – B

C – C

Sectionneur et fusibles4Prise d’air du module variateur, 40 °C
(104 °F) maxi

1a

Contacteur5Circulationde l’air pour les cartes électro-
niques et les jeux de barres c.c. et de
sortie du variateur

1b

Unité de commande du module variateur6Déflecteurs horizontaux pour la circula-
tion de l’air de refroidissement

2a

Sortie de l’air7Déflecteur horizontal2b

Dégagement entre l’avant du module variateur et
la paroi de l’armoire pour laisser circuler l’air de re-
froidissement

8Déflecteur horizontal2c

58 Préparation au montage



Jeu de barres de mise à la terre de l’armoire (PE)9Déflecteur vertical pour la circulation de
l’air de refroidissement à l’intérieur du
module variateur

2d

--Module variateur3

Dégagements requis
Vous devez respecter les distances de dégagement autour du module variateur pour
que le débit d’air de refroidissement à travers lemodule soit suffisant et que lemodule
soit convenablement refroidi.

￭ Dégagements au-dessus du module variateur
Le schéma suivant précise les dégagements requis en haut du module.

Sortie d’air par la partie supérieure de la porte de
l’armoireSortie d’air sur le toit de l’armoire

 290 mm
(11.42 in) 

1

2

1

 270 mm
(10.63 in)

1

2

1

Entrée d’air1

Sortie d'air2

￭ Dégagement autour du module variateur
Montage en format livre : Une distance de dégagement de 10mm (0.39 in) est requise
autour dumodule variateur depuis la tôle de fondde l’armoire et la porte avant. Aucun
dégagement n’est requis pour le refroidissement sur les côtés gauche et droit du
module.

Le module peut être monté dans une armoire utilisateur de dimensions suivantes :

• Largeur de 400 mm (15.75 in)

• profondeur de 600 mm (23,62 in),

• hauteur de 2000 mm (78,74 in).

Préparation au montage 59



￭ Dégagement sous le module variateur
Module variateur standard : Aucun dégagement n’est requis pour le refroidissement
en bas du module variateur.

Piédestal surbaissé (options +C173 et +0H354) :

• aucun dégagement n’est requis pour le refroidissement sous le module variateur
lorsqu’il est monté en armoire.

• Un dégagement de 200 mm (7.87 in) est requis sous le module variateur lorsqu’il
est fixé à un mur.

Alternatives au montage vertical
Vous pouvez installer le module variateur sur le dos. Dans ce cas, assurez-vous que
l’air chaud qui s’échappe du module vers le haut ne cause aucun danger.

Pour d’autres configurations, contactez ABB.

Kits d’entrée et de sortie d’air ABB
Cf. Ventilation de l’armoire (page 180).
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Montage

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit le montage mécanique du module variateur sans les caches en
plastique transparent. Les caches seront posés après le raccordement des câbles de
puissance.

5
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Sécurité

ATTENTION !

Soulevez toujours le module variateur par ses anneaux :

Faites attention à ne pas faire basculer le module lorsque vous le déplacez au
sol. Déployez les béquilles en les tirant légèrement vers le bas et en les faisant
pivoter vers l’extérieur (1, 2). Il est aussi recommandé d’enchaîner l’appareil
quand c’est possible. N’inclinez pas le module. Il est lourd et son centre de
gravité est élevé. Une inclinaison de 5 degrés suffit à faire basculer le module.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance sur un sol glissant.

1

2

3

 3AUA0000086323

Vérification du site d’installation
Sur le site d’installation, passez en revue les points suivants :

• Le site d’installation doit être suffisamment ventilé ou refroidi pour évacuer la
chaleur du variateur. Cf. caractéristiques techniques.

• Les conditions ambiantes sont conformes aux spécifications du variateur. Cf.
caractéristiques techniques.
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• Les matériaux derrière, au-dessus et en dessous du variateur sont aussi
ininflammables.

• Les dégagements autour de l’appareil sont suffisants pour ne pas entraver la
circulation d’air de refroidissement et permettre la maintenance et le bon
fonctionnement. Cf. dégagements requis pour le variateur.

• Le variateur nedoit pas se trouver à proximité d’une sourcede champmagnétique
fort, telle que conducteursmonobrins à forte intensité ou bobines de contacteur.
Un champmagnétique fort est susceptible de créer des interférences ou de
perturber la précision du fonctionnement du variateur.

Manutention et déballage de l’appareil

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

￭ Déplacement du module variateur
Transportez lemodule variateurmoduledanssonemballage jusqu’ausited’installation.

￭ Déballage de l’appareil
Procédez au déballage comme suit. Cf. section Schémas (page 64) :

• Coupez les sangles (A).

• Déballez les colis annexes (B).

• Retirez le revêtement extérieur en le soulevant (C).

• Retirez le revêtement en le soulevant (D).

• Retirez la plaquedeguidage inférieure commesur la photo ci-dessous (non incluse
avec les options +0H354 et +0P919).
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Schémas

B

A

B

A

4

7

3

D

C

2

1

5

3AUA0000101742

6

Contenu du colis

Configuration standard du module variateur : protections en plastique transparent.1

Avec option +H381 : éléments du caisson de raccordement réseau.

Cf. ci-dessous pour le contenu de l’emballage.

Configuration standard du module variateur : bornes de raccordement des câbles moteur. Avec
l’option +H370, les bornes de raccordement des câbles réseau sont également incluses.

2

Avec option +H381 : éléments du caisson de câblage moteur.

Cf. ci-dessous pour le contenu de l’emballage.

Socle contreplaqué3

Module variateur avec les options prémontées en usine, étiquette multilingue de mise en garde
contre les tensions résiduelles, plaque de guidage supérieure et inférieure, rampe télescopique,
vis de fixation dans un sachet en plastique, unité de commande externe avec plaque serre-câbles
des câbles de commande et modules optionnels prémontés en usine, microconsole avec câbles
ou avec kit de montage sur porte (option +J410), documents de livraison, guides d’installation et
de mise en route multilingues (version papier), et CD avec les manuels. Autres manuels en version
papier avec l’option +R700.

4

Avec l’option +C173 : barres de fixation arrière5

Avec l’option +H391 : accessoires de montage6

Palette7
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Option +H391 : équerres et poignée

1

3AXD10000407466

2

3
4

5
Équerre supérieure1

Équerre inférieure2

Poignée3

Sachet avec les vis4

Emballage carton5
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Contenu de l’emballage B1 (configura-
tion standard du module variateur)

3AXD50000013807

1

3 4

5

6 7

8

9

10

11

13

15

17

18

16

14

12

2

Cales pour le transport1

Protection enplastique transparent
pour les câbles moteur

2

Étrier de fixation pour la grille infé-
rieure

3

Fond en carton4

Couvercle en carton5

Grille inférieure6

Cale7

Liens8

Vis dans un sachet en plastique9

Protection enplastique transparent
pour l’arrière du module (partie su-
périeure)

10

Protection enplastique transparent
pour l’arrièredumodule (partie infé-
rieure)

11

Protection enplastique transparent
pour l’avant du module

12

Protection enplastique transparent
pour les câbles réseau

13

Protection enplastique transparent
pour le haut du module

14

Protection à l’entrée en plastique
transparent pour les câbles réseau
sur les côtés

15

Cache inférieur en plastique trans-
parent 1

16

Cache inférieur en plastique trans-
parent 2

17

Protection métallique18
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Contenu de l’emballage B1 avec l’option
+H381 :
éléments du caisson de raccordement
réseau

1

3

5

6

8
2

4

7

9

10

11

12

3AXD50000478613

Sachet avec les vis1

Cales pour le transport2

Barre de mise à la terre à raccorder
au caisson de raccordement réseau
et au module variateur

3

Équerre4

Chemin de câbles en carton5

Couvercle en carton6

Passe-câbles en caoutchouc7

Cale8

Élastiques9

Emballage plastique10

Caisson de raccordement réseau11

Rail de guidage12

Contenude l’emballageB2avec configu-
ration standard du module variateur

3AXD5000009515

2

6

7

5

4

3 1
Cales pour le transport1

Borne pour le raccordement des
câbles moteur T3/W2

2

Borne pour le raccordement des
câbles moteur T2/V2

3

Borne pour le raccordement des
câbles moteur T1/U2

4

Borne de terre5

Boîte en carton6

Vis et isolants dans un sachet en
plastique

7
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Contenu du colis de la rampe

3

1

2

3AXD50000452965

Sachet avec les vis1

Rampe télescopiqued’extraction et
d’insertion

2

Boîte en carton3

Contenu de la boîte avec les acces-
soires : Kit d’assemblage
3AXD50000453900

1

3AXD50000453894

3

4

5

2
Visserie (entretoises pour le mon-
tage du module FSO incluses)

1

Passe-câbles en caoutchouc pour
les trous d’entrée des câbles de
l’unitéde commandepercésdans le
capotavant central dumodule varia-
teur

2

Fixation pour l’armoire Rittal VX253

Équerre pour fixer le module varia-
teurpar le haut (3AUA0000096082).
La patte de fixation assure undéga-
gementpermettant la circulationde
l’air de refroidissement, et évite au-
ssi que les vis de fixationdumodule
variateur frottent contre la plaque.

4

Boîte en carton5
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Contenude l’emballageplat (installation
avec option +C173)

3AUA0000100915

1

2

3

4

Sachet avec les vis1

Cales pour le transport2

Barres de montage pour l’armoire
Rittal VX25 de 600 mm de large

3

Boîte en carton4

￭ Vérifiez le colis de livraison :
Vérifiez que tous les éléments sont bien présents et non endommagés. Vérifiez que
les données de la plaque signalétique du module variateur correspondent aux
spécifications de la commande.

￭ Levage du module variateur
Soulevez toujours le module variateur par ses anneaux.

Possibilités d’installation
Vous pouvezmonter lemodule variateur en armoire de différentes façons en fonction
de la configuration de l’appareil. Respectez toujours les consignes générales de
raccordement des câbles de puissance et de commande figurant dans ce chapitre.
Les chapitres suivants vous présenteront des exemples de montage selon la
configuration de votre variateur.
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￭ Configuration standard (montage format livre)
Pour un exemple d’installation dumodule variateur avec ses protections en plastique
transparent dans une armoire Rittal VX25, cf. Exemple d’installation d’un module
variateur en configuration standard (page 135). Cf. également document anglais
ACS880-04 drive modules (200 to 710 kW, 300 to 700 hp) quick installation guide
(3AXD50000009366).

￭ Configuration avec montage à plat (option +C173)
Vous pouvez fixer le module variateur à plat sur la platine de montage de l’armoire :

• soit par boulons en utilisant les perçages situés en haut et en bas du module ;

• soit en fixant les équerres de montage livrées avec l’option +C173 sur la platine
de montage de l’armoire puis en vissant le module variateur sur les équerres de
montage.

Cf. schéma d’encombrement pour la taille Taille R10 avec les options
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 (page 218) oupour la taille Taille R11 avec les
options +0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 (page 227).

N.B. : Pour l’option +0H354 (piédestal surbaissé) : Assurez-vous que le châssis et la
platinedemontagede l’armoire sont assez robustespour supporter lepoidsdumodule
variateur. Cf. section Dimensions, masses et distances de dégagement (page 197).

Pour un exemple d’installation du module variateur sans support roulant à plat dans
une armoire Rittal VX25, cf. Schémas détaillés présentant un exemple d’installation à
plat dans une armoire Rittal VX25 de 600 mm de large (page 277).

￭ Bornier complet de raccordements des câbles réseau et barre PE
(option +H370)
Raccordez les bornes des câbles réseau comme décrit dans Schémas détaillés
présentant unexempled’installationdu variateur (configuration standardavec l’option
+E208 dans une armoire Rittal VX25 de 600 mm de large) (page 269).

Placez la protection métallique avec la barre de mise à la terre comme illustré
ci-dessous.
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Combi screw M4×8 
Torx T20 2 N·m

￭ Module variateur avec tous les caissons de raccordement (option
+H381)
Pour un exemple d’installation du module variateur avec tous les caissons de
raccordement (option +H381) dans une armoire Rittal VX25, y compris la procédure
de raccordement des câbles de puissance, cf. Exemple d’installation avec tous les
caissons de raccordement (option +H381) (page 143).

N.B. : Ce type d’installation n’est pas possible sans support roulant (avec l’option
+0H354).

￭ Module variateur sans bornes de raccordement complètes pour les
câbles moteur (option +0H371) ni protection IP20 (option +0B051) :
Vous pouvez raccorder directement les câbles de puissance aux bornes d’entrée et de
sortie du module variateur à l’aide de cosses de câbles ou de jeux de barres. Vous
pouvez aussi installer lemodule variateur seul au sol dansun local électriqueà condition
que les bornes des câbles de puissance et les pièces électriques soient protégées des
contacts et que le module soit correctement mis à la terre.

￭ Module variateur avec bornes de raccordement des câbles réseau
montées sur la droite (option +H391)
Pour un exemple d’installation du module variateur avec l’option +H391 dans une
armoire Rittal VX25, cf. Schémas détaillés présentant un exemple d’installation de
l’option +H391 dans une armoire Rittal VX25 de 600 mm de large (page 279). Sinon,
installez le module variateur en configuration standard.
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￭ Module variateur sans support roulant (option +0H354)
Lemodule variateur sans support roulant peut être vissé aumur ou à l’armoire par les
quatre perçages situés en haut et en bas du module.

Assurez-vous que le châssis et la platine demontage de l’armoire sont assez robustes
pour supporter le poids dumodule variateur. Cf. Dimensions, masses et distances de
dégagement (page 197).

￭ Fixation dumodule variateur par le haut sur une paroi ou une platine
de montage.
Utilisez la patte 3AUA0000096082 (fournie dans le kit d’assemblage
3AXD50000453900) pour fixer le module variateur directement sur une paroi ou une
platine de montage. Elle évite que les vis de fixation du module variateur frottent
contre la plaque.

M4×12 Torx

￭ Fixation dumodule variateur par le haut sur une paroi ou une platine
de montage (option +H391)
Cf. Schémasdétaillésprésentant unexempled’installationde l’option+H391dansune
armoire Rittal VX25 de 600 mm de large (page 279).

￭ Fixation de l’unité de commande externe
Vous pouvez fixer l’unité de commande du variateur à une platine demontage par les
perçages prévus à cet effet sur son envers ou à l’aide d’un rail DIN.
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Fixation de l’unité de commande externe sur une paroi ou une platine de montage

L’unité de commande externe et son gabarit de montage se trouvent dans une boîte
encartonplacéedans l’emballagedumodule variateur. Legabarit demontageprésente
le schéma de montage pour une unité de commande CCU-24 d’un côté, et pour une
unité de commande ZCU-14 de l’autre.

1. Marquez les emplacements des vis de fixation sur le mur à travers le gabarit.

2. Serrez les vis.

3. Placez l’unité de commande sur les vis et terminez de les serrer.

3AUA0000130997

1 2

Fixation de l’unité de commande externe à la verticale sur un rail DIN

1. Fixez le cliquet (A) au dos de l’unité de commande avec trois vis.

2. Encliquetez l’unité de commande sur le rail comme indiqué ci-dessous (B).
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A

3AUA0000130997

A

B

B

Fixation de l’unité de commande externe à l’horizontale sur un rail DIN

1. Fixez les cliquets (A) au dos de l’unité de commande avec trois vis.

2. Encliquetez l’unité de commande sur le rail comme indiqué ci-dessous (B).

A

A

B

B

3AUA0000130997

￭ Autres possibilités de mise à la terre du module variateur
Vous pouvez mettre à la terre le haut de la tôle de fond du module variateur sur le
châssis de l’armoire de différentes manières :

1. via les perçages de mise à la terre :

2. via l’équerre de fixation sur les perçages Rittal.
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2

1

Vis autotaraudeuse M6×12 Torx T30 (Hex) 9 N·m
(6.6 lbf·ft)
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￭ Montage de la grille de fond (degré de protection IP20)
Si le degré de protection IP20 est requis sur l’arrière, placez la grille de fond comme
sur les photos suivantes.
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Préparation aux raccordements
électriques

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la procédure de préparation aux raccordements électriques du
variateur.

Limite de responsabilité
Les raccordements doivent toujours être conçus et réalisés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. ABB décline toute responsabilité pour
les raccordements non conformes. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est
susceptible d’être à l’origine de dysfonctionnements du variateur non couverts par la
garantie.

Sélection de l’appareillage de sectionnement réseau
Vous devez équiper le variateur d’un appareillage de sectionnement réseau conforme
à la réglementation locale. Vous devez être en mesure de verrouiller cet appareillage
en position ouverte pendant les interventions de montage et de maintenance.

6
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￭ Union européenne et Royaume-Uni
Conformément aux réglementations de l’Union européenne et du Royaume-Uni,
l’appareillage de sectionnement doit satisfaire les exigences de la norme EN 60204-1
et correspondre à l’un des types suivants :

• interrupteur-sectionneur de catégorie d’emploi AC-23B (CEI 60947-3) ;

• sectionneurdotéd’un contact auxiliaire qui, dans tous les cas, provoque la coupure
des circuits de chargepar les dispositifs de coupure avant l’ouverturedes contacts
principaux du sectionneur (EN 60947-3) ;

• disjoncteur capable d’interrompre les courants comme prescrit par la norme
CEI 60947-2.

￭ Amérique du Nord
L’installationdoit être conformeNFPA70 (NEC)1)et/ouCEC (Codeélectrique canadien)
ainsi qu’à la réglementation locale et nationale en vigueur.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

￭ Autres régions
L’appareillage de sectionnement doit respecter la réglementation locale applicable
en matière de sécurité.

Sélection du contacteur principal
Vous pouvez équiper le variateur d’un contacteur principal.

Respectez les règles suivantes pour choisir votre contacteur principal :

• Vous devez dimensionner le contacteur en fonction des valeurs nominales de
tension et de courant du variateur. Vous devez aussi tenir compte des conditions
ambiantes, notamment de la température ambiante.

• Appareils CEI uniquement : choisissez un contacteur de catégorie d’emploi AC-1
(nombre d’opérations en charge) selon IEC 60947-4

• Faites attention aux exigences de durée de vie de l’application.

￭ Amérique du Nord
L’installationdoit être conformeNFPA70 (NEC)1) et/ouCanadianElectrical Code (CE),
ainsi qu’à la réglementation locale et nationale en vigueur.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

￭ Autres régions
L’appareillage de sectionnement doit respecter la réglementation locale applicable
en matière de sécurité.
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Vérification de la compatibilité dumoteur et du variateur
Vous devez utiliser avec le variateur un moteur c.a. asynchrone, un moteur à aimants
permanents, un servomoteur asynchrone ou un moteur à réluctance synchrone ABB
(SynRM).

Sélectionnez la taille dumoteur et le type de variateur d’après les tableaux des valeurs
nominales, en fonction de la tension c.a. et de la charge moteur. Vous trouverez le
tableau des valeurs nominales dans le manuel d’exploitation correspondant. Vous
pouvez aussi utiliser l’outil logiciel PC DriveSize.

Assurez-vous que le moteur est compatible avec un variateur c.a. Cf. Tableaux des
spécifications (page 79). Pour les notions fondamentales de protection de l’isolant
moteur et des roulementsdans les systèmesd’entraînement, cf. Protectionde l’isolant
et des roulements du moteur (page 79).

N.B. :

• Consultez le constructeur du moteur avant d’exploiter un moteur dont la tension
nominale diffère de la tension c.a. d’entrée du variateur.

• La tension crête-crête sur les bornes moteur est relative à la tension réseau du
variateur, et non à la tension de sortie du variateur.

￭ Protection de l’isolant et des roulements du moteur
Le variateur intègredes composants IGBTdedernièregénération. La sortieduvariateur
engendre - quelle que soit la fréquence de sortie - des impulsions atteignant environ
la tension du bus continu avec des temps de montée très courts. La tension des
impulsionspeut êtrepresquedouble auniveaudesbornes, en fonctiondespropriétés
d'atténuation et de réflexion des câbles de moteur et des bornes avec, pour
conséquence, des contraintes supplémentaires imposées aumoteur et à son isolant.

Les variateurs de vitessemodernes, avec leurs impulsions de tension rapides et leurs
fréquences de commutation élevées, peuvent provoquer des impulsions de courant
dans les roulements susceptibles d’éroder graduellement les éléments tournants et
les roulements.

Les filtres du/dt protègent le systèmed’isolation dumoteur et réduisent les courants
depalier. Les filtres demode commun réduisent principalement les courants depalier.
Les roulements isolés COA (côté opposé à l’accouplement) protègent les roulements
du moteur.

￭ Tableaux des spécifications
Les tableaux suivants servent de guide de sélection du système d’isolation dumoteur
et précisent dans quel cas utiliser des filtres du/dt ou de mode commun et des
roulements isolésCOAdumoteur. Lenon-respectde ces exigencesouune installation
inadéquate peut raccourcir la durée de vie dumoteur ou endommager ses roulements
et annuler la garantie.
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Exigences pour les moteurs ABB, Pn < 100 kW (134 hp)

Cf. également Abréviations (page 83).

Exigences pourTension nominale
réseau (c.a.)

Type de moteur

Filtres ABB du/dt et de mode commun, roule-
ments isolés COA

Système
d’isolantmo-

teur Pn < 100 kW et hauteur d’axe < CEI 315

Pn < 134 hp et hauteur d’axe < NEMA 500

-StandardUn ≤ 500 VMoteurs M2_, M3_
et M4_ à fils cuivre

+ du/dtStandard500 V < Un ≤ 600 V

-Renforcé

+ du/dtRenforcé600 V < Un ≤ 690 V
(longueur du câble

≤ 150 m)

-Renforcé600 V < Un ≤ 690 V
(longueur du câble

> 150 m)

n.d.Standard380 V < Un ≤ 690 VHX_ et AM_ à barres
cuivre

+COA+du/dtavec tensionssupérieuresà500V
+ FMC

Vérifiez au-
près du co-
nstructeurdu

moteur.

380 V < Un ≤ 690 VAnciens1) HX_ à
barres cuivre etmo-
dulaire

+ COA + FMCCâble émaillé
avec ruba-

nage de fibre
de verre

0 V < Un ≤ 500 VBobinagesà filsHX_
et AM_ 2)

+ COA + du/dt + FMC500 V < Un ≤ 690 V

Consultez le constructeur du moteur.HDP

1) fabriqués avant le 01.01.1998
2) Pour les moteurs fabriqués avant le 1.1.1998, vérifiez les consignes supplémentaires du constructeur du moteur.
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Exigences pour les moteurs ABB, Pn > 100 kW (134 hp)

Cf. également Abréviations (page 83).

Exigences pourTension nominale
réseau (c.a.)

Type de moteur

Filtres ABB du/dt et de mode commun, roule-
ments isolés COA

Système
d’isolationdu

moteur Pn ≥ 350 kW
ou

hauteur d’axe
≥ CEI 400

100 kW ≤ Pn < 350 kW
ou

CEI 315≤hauteurd’axe
< CEI 400

Pn ≥ 469 hp
ou

hauteur d’axe > NE-
MA 580

134 hp ≤ Pn < 469 hp
ou

NEMA 500 ≤ hauteur
d’axe ≤ NEMA 580

+ COA + FMC+ COAStandardUn ≤ 500 VMoteurs M2_, M3_
et M4_ à fils cuivre

+ COA + du/dt + FMC+ COA + du/dtStandard500 V < Un ≤ 600 V

+ COA + FMC+ COARenforcé

+ COA + du/dt + FMC+ COA + du/dtRenforcé600 V < Un ≤ 690 V
(longueur du câble

≤ 150 m)

+ COA + FMC+ COARenforcé600 V < Un ≤ 690 V
(longueur du câble

> 150 m)

Pn < 500 kW : + COA +
FMC

+ COA + FMCStandard380 V < Un ≤ 690 VHX_ et AM_ à barres
cuivre

Pn ≥ 500 kW : + COA +
du/dt + FMC

+COA+du/dtavec tensionssupérieuresà500V
+ FMC

Vérifiez au-
près du co-
nstructeurdu

moteur.

380 V < Un ≤ 690 VAnciens1) HX_ à
barres cuivre etmo-
dulaire

+ COA + FMCCâble émaillé
avec ruba-

nage de fibre
de verre

0 V < Un ≤ 500 VBobinagesà filsHX_
et AM_ 2)

+ COA + du/dt + FMC500 V < Un ≤ 690 V

Consultez le constructeur du moteur.HDP

1) fabriqués avant le 01.01.1998
2) Pour les moteurs fabriqués avant le 1.1.1998, vérifiez les consignes supplémentaires du constructeur du moteur.
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Exigences pour les moteurs non-ABB, Pn < 100 kW (134 hp)

Cf. également Abréviations (page 83).

Exigences pourTension nominale
réseau (c.a.)

Type de moteur

Filtres ABB du/dt et de mode commun, roule-
ments isolés COA

Système
d’isolantmo-

teur Pn < 100 kW et hauteur d’axe < CEI 315

Pn < 134 hp et hauteur d’axe < NEMA 500

-Standard :
ÛLL = 1300 V

Un ≤ 420 VFils et barres cuivre

+ du/dtStandard :
ÛLL = 1300 V

420 V < Un ≤ 500 V

-Renforcé :
ÛLL = 1600 V,
tempsdemo-
ntée 0,2 µs

+ du/dtRenforcé :
ÛLL = 1600 V

500 V < Un ≤ 600 V

-Renforcé :
ÛLL = 1800 V

+ du/dtRenforcé :
ÛLL = 1800 V

600 V < Un ≤ 690 V

-Renforcé :
ÛLL = 2000 V,
tempsdemo-
ntée 0,3 µs1)

1) Si la tensiondubus c.c. du variateur peut dépasser la valeur nominale en raisondes cycles de freinage sur résistances
à long terme, vérifiez auprès du constructeur du moteur si des filtres moteur supplémentaires sont nécessaires.
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Exigences pour les moteurs non-ABB, Pn > 100 kW (134 hp)

Cf. également Abréviations (page 83).

Exigences pourTension nominale
réseau (c.a.)

Type de moteur

Filtres ABB du/dt et de mode commun, roule-
ments isolés COA

Système
d’isolantmo-

teur Pn ≥ 350 kW
ou

hauteur d’axe
≥ CEI 400

100 kW ≤ Pn < 350 kW
ou

CEI 315≤hauteurd’axe
< CEI 400

Pn ≥ 469 hp
ou

hauteur d’axe > NE-
MA 580

134 hp ≤ Pn < 469 hp
ou

NEMA 500 ≤ hauteur
d’axe ≤ NEMA 580

+ COA + FMC+ COA ou FMCStandard :
ÛLL = 1300 V

Un ≤ 420 VFils et barres cuivre

+ COA + du/dt + FMC+ du/dt + (COA ou
FMC)

Standard :
ÛLL = 1300 V

420 V < Un ≤ 500 V

+ COA + FMC+ COA ou FMCRenforcé :
ÛLL = 1600 V,
tempsdemo-
ntée 0,2 µs

+ COA + du/dt + FMC+ du/dt + (COA ou
FMC)

Renforcé :
ÛLL = 1600 V

500 V < Un ≤ 600 V

+ COA + FMC+ COA ou FMCRenforcé :
ÛLL = 1800 V

+ COA + du/dt + FMC+ du/dt + COARenforcé :
ÛLL = 1800 V

600 V < Un ≤ 690 V

+ COA + FMC+ COA + FMCRenforcé :
ÛLL = 2000 V,
tempsdemo-
ntée 0,3 µs1)

1) Si la tensiondubus c.c. du variateur peut dépasser la valeur nominale en raisondes cycles de freinage sur résistances
à long terme, vérifiez auprès du constructeur du moteur si des filtres moteur supplémentaires sont nécessaires.

Abréviations

ExplicationAbrév.

Tension nominale réseau (c.a.)Un

Tension phase-phase crête sur les bornes moteur que l’isolation du moteur doit
supporter

ÛLL

Puissance nominale du moteurPN

Filtre du/dt sur la sortie du variateurdu/dt

Filtre de mode commun du variateurFMC

Roulement COA isolé du moteurN

Les moteurs de cette gamme de puissance ne sont pas disponibles en standard.
Consultez le constructeur du moteur.

n.d.
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Disponibilité du filtre du/dt et du filtre de mode commun par type de variateur

Filtredemodecommun(FMC)disponibleFiltre du/dt disponibleType de produit

+E208À commander séparément, cf. Filtres
du/dt (page 267)

ACS880-04

Exigences supplémentaires pour les moteurs pour atmosphères explosives (EX)

Si vous utilisez un moteur pour atmosphères explosibles (EX), vous devez vous
conformer au tableau des spécifications ci-dessus. Renseignez-vous aussi auprès du
constructeur du moteur pour connaître toute exigence supplémentaire.

Exigences supplémentaires pour les moteurs ABB de types autres que M2_, M3_,
M4_, HX_ et AM_

La sélection se fait comme pour les moteurs de fabrication non-ABB.

Exigences supplémentaires pour le freinage

Lorsque le moteur freine l’entraînement, la tension c.c. du circuit intermédiaire du
variateur augmente, avec lesmêmes conséquencesqu’uneaugmentationde la tension
moteur pouvant atteindre 20 %. Si, sur le temps de fonctionnement, le moteur se
trouve principalement en freinage, ce phénomène doit être pris en compte lors de la
détermination des caractéristiques de l’isolant moteur.

Exemple : Les caractéristiques de l’isolant d’un moteur pour une application avec
tension réseau de 400 Vc.a. doivent correspondre à celles d’un variateur alimenté en
480 V.

Exigences supplémentairespour lesmoteursABBàpuissanceaugmentéeetmoteurs
IP23

Lapuissancenominaled'unmoteur àpuissanceaugmentéeest supérieureaux valeurs
indiquées pour cette taille dans la norme EN 50347 (2001).

Ce tableau présente les exigences de protection de l’isolant et des roulements dans
les systèmesd’entraînement avecmoteursABBà fils cuivre (par exemple,M3AA,M3AP
et M3BP).

Exigences pourTension nominale
réseau (c.a.) Filtres ABB du/dt et de mode commun, roulements isolés

COA
Système d’isolant

moteur

Pn ≥ 200 kW100 kW ≤ Pn
< 200 kW

Pn < 100 kW

Pn ≥ 268 hp140 hp ≤ Pn <
268 hp

Pn < 140 hp

+ COA + FMC+ COA-StandardUn ≤ 500 V

+ du/dt + COA +
FMC

+ du/dt + COA+ du/dtStandard500 V < Un ≤ 600 V

ou

+ COA + FMC+ COA-Renforcé

+ du/dt + COA +
FMC

+ du/dt + COA+ du/dtRenforcé600 V < Un ≤ 690 V
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Exigences supplémentaires pour les moteurs non-ABB à puissance augmentée et
moteurs IP23

Lapuissancenominaled'unmoteur àpuissanceaugmentéeest supérieureaux valeurs
indiquées pour cette taille dans la norme EN 50347 (2001).

Si vous prévoyez d'utiliser un moteur non-ABB à puissance augmentée ou un moteur
IP23, respectez les exigences suivantes pour la protection de l’isolement et des
roulements du moteur :

• Puissance moteur inférieure à 350 kW : Équipez le variateur et/ou le moteur de
filtres et/ou roulements comme indiqué au tableau ci-dessous.

• Puissance moteur supérieure à 350 kW : Consultez le constructeur du moteur.

Exigences pourTensionnominale réseau
(c.a.) FiltresABBdu/dt etdemodecommun, roulements

isolés COA
Système d’isolant mo-

teur

100 kW < Pn < 350 kW ou
CEI 315 < hauteur d’axe

< CEI 400

Pn < 100 kW ou hauteur
d’axe < CEI 315

134 hp < Pn < 469 hp ou
NEMA 500 < hauteur
d’axe < NEMA 580

Pn < 134 hp ou hauteur
d’axe < NEMA 500

+ COA ou FMC+ COA ou FMCStandard : ÛLL = 1300 VUn ≤ 420 V

+ COA + du/dt + FMC+ du/dt + (COA ou FMC)Standard : ÛLL = 1300 V420 V < Un < 500 V

ou

+ COA ou FMC+ COA ou FMCRenforcé : ÛLL = 1600 V,
temps demontée 0,2mi-
croseconde

+ COA + du/dt + FMC+ du/dt + (COA ou FMC)Renforcé : ÛLL = 1600 V500 V < Un ≤ 600 V

ou

+ COA + FMC+ COA ou FMCRenforcé : ÛLL = 1800 V

+ COA + du/dt + FMC+ COA + du/dtRenforcé : ÛLL = 1800 V600 V < Un ≤ 690 V

+ COA + FMC+ COA + FMCRenforcé : ÛLL = 2000 V,
temps demontée 0,3mi-
croseconde1)

1) Si la tensiondubus c.c. du variateur peut dépasser la valeur nominale en raisondes cycles de freinage sur résistances
à long terme, vérifiez auprès du constructeur du moteur si des filtres moteur supplémentaires sont nécessaires.

Données supplémentaires pour le calcul du temps de montée de la tension et de la
tension composée crête-crête

Lesschémassuivants illustrent la tensioncomposéecrête-crêteet le tauxde fluctuation
de la tension en fonction de la longueur du câble moteur. Pour calculer la tension
crête-crête réelle et le temps de montée en fonction de la longueur réelle du câble,
procédez comme suit :

• Tension composée crête-crête : consultez la valeur relative ÛLL/Un sur le schéma
ci-après et multipliez-la par la tension réseau nominale (Un).

• Temps demontée de la tension : les valeurs relatives ÛLL/Un et (du/dt)/Un seront
reprises du schéma ci-après.Multipliez ces valeurs par la tension réseau nominale
(Un) et substituez-les dans l’équation t = 0,8 · ÛLL/(du/dt).
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Variateur avec filtre du/dtA

Variateur sans filtre du/dtB

Longueur du câble moteurI

Tension composée crête-crête relativeÛLL/UN

Valeur relative du/dt(du/dt)/UN

N.B. : Les valeurs ÛLL et du/dt sont supérieures d’environ 20 % en cas de freinage sur résistance(s).

Complément d'information pour les filtres sinus

Le filtre sinus protège également le système d’isolation du moteur. La tension
composée crête-crête avec un filtre sinus est environ 1,5 · Un.

Sélection des câbles de puissance

￭ Consignes générales
Les câbles réseau etmoteur sont sélectionnés en fonctionde la réglementation locale.

• Courant : sélectionnez un câble pouvant supporter le courant de charge maximal
et le courant de court-circuit présumé fourni par le réseau. Le type d’installation
et la température ambiante influent sur la capacité de courant du câble. Respectez
les lois et réglementations locales.

• Température :pour une installationCEI, le câble sélectionnédoit résister aumoins
à la température maxi admissible de 70 °C (158 °F) du conducteur en service
continu.
EnAmériqueduNord, le câble sélectionnédoit résister aumoinsàune température
de 75 °C (167 °F).
Important : certains types de produits ou choix d’options peuvent nécessiter des
valeurs de température plus élevées. Cf. Caractéristiques techniques pour des
informations détaillées.

• Tension : un câble 600 Vc.a. peut être utilisé jusqu’à 500 Vc.a. Un câble 750 Vc.a.
peut être utilisé jusqu’à 600 Vc.a. Un câble 1000 Vc.a. peut être utilisé jusqu’à
690 Vc.a.

Pour respecter les exigences de conformité CEM du marquage CE, utilisez l’un des
types de câble recommandés. Cf. Types de câble de puissance à privilégier (page 87).
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Un câble symétrique blindé a l’avantage d’atténuer les émissions électromagnétiques
du système d’entraînement complet et de réduire les courants de palier ainsi que
l’usure prématurée des roulements du moteur.

Un conduit de câblemétallique réduit les émissions électromagnétiquesde l'ensemble
du système variateur.

￭ Sections typiques des câbles de puissance
Cf. caractéristiques techniques.

￭ Types de câbles de puissance

Types de câble de puissance à privilégier

Cette section présente les recommandations pour les types de câbles. Assurez-vous
que le type de câble retenu est admis par les codes électriques locaux et nationaux.

Admis comme câbles moteur et
câbles de la résistance de frei-
nage

Types de câble réseau autorisésType de câble

OuiOuiPE

Câble symétrique blindé avec
trois conducteurs de phase et un
conducteur PE coaxial en guise

de blindage

OuiOuiPE

Câble symétrique blindé avec
trois conducteurs de phase et
conducteur PE symétrique, et

blindage

OuiOui

PE

Câble symétrique blindé avec
trois conducteurs de phase, blin-
dage et câble/conducteur PE sé-

paré1)

1) Un conducteur de protection PE séparé est obligatoire si la conductivité du blindage du câble est insuffisante.
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Utilisation d’autres types de câble de puissance

Admis comme câbles moteur et
câbles de la résistance de frei-
nage

Types de câble réseau autorisésType de câble

Oui si la section du conducteur de
phase est inférieure à 10 mm2

(8 AWG) Cu ou si la puissance du
moteur est inférieure ou égale
à 30 kW (40 hp).

Oui si la section du conducteur de
phase est inférieure à 10 mm2

(8 AWG) Cu.PVC

Câble à quatre conducteurs en
gaine ou goulotte PVC (trois co-
nducteursdephase et un conduc-

teur PE)

N.B. :L’utilisationd’un câbleblindé
oud’unconduitmétalliqueest très
fortement recommandée pour
minimiser les perturbations haute
fréquence.

Oui si la section du conducteur de
phase est inférieure à 10 mm2

(8 AWG) Cu ou si la puissance du
moteur est inférieure ou égale
à30 kW (40 hp)

Oui

EMT

Câble à quatre conducteurs en
goulottemétallique (trois condu-
cteurs de phase et un conducteur
PE), par exemple EMT, ou câble
blindé à quatre conducteurs

Oui avec des moteurs de 100 kW
(135hp)maximum.Unéquilibrage
de tension entre le châssis dumo-
teur et les appareils entraînés est
nécessaire.

Oui

Câble à quatre conducteurs1) bli-
ndé Al/Cu (trois conducteurs de

phase et un PE)

1) Une armure peut faire office de blindage CEM pourvu qu’elle soit aussi performante que le blindage CEM coaxial
d’un câble blindé. Pour être efficace àdes fréquences élevées, la conductivité dublindage nedoit pas être inférieure
à 1/10de la conductivitéduconducteurdephase. L’efficacitédublindagepeut être évaluéeàpartir de son inductance,
qui doit être basse et peu dépendante de la fréquence. Ces exigences sont aisément satisfaites avec une armure
ou un blindage en cuivre ou en aluminium. La section d’un blindage acier doit être ample, et sa spirale de faible
gradient. La galvanisation d’un blindage acier augmente sa conductivité aux fréquences élevées.

Types de câble de puissance incompatibles

Admis comme câbles moteur et
câbles de la résistance de frei-
nage

Types de câble réseau autorisésType de câble

NonNon
PE

Câble symétriqueblindéavecblin-
dage individuel pour chaque co-

nducteur de phase

￭ Consignes supplémentaires, Amérique du Nord
ABB vous conseille de faire cheminer les câbles de puissance dans des goulottes
métalliques et de préférer des câbles symétriques blindés pour variateurs de vitesse
(VFD) entre le variateur et le(s) moteur(s).
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Ce tableau présente différentes méthodes de câblage du variateur. Reportez-vous à
laNEC70ainsi qu’aux codesde réseau locauxetnationauxpour connaître lesméthodes
appropriées pour votre application.

RemarquesMéthode de câblage

Goulotte – métallique1) 2)

Utilisez de préférence un câble VFD symétrique bli-
ndé.

Gaine métallique : type EMT

Conduit métallique rigide : type RMC
Utilisez un conduit distinct pour chaque moteur.

Conduit métallique flexible et imperméable : type
LFMC

Les câbles de puissance et les câbles moteur ne
doivent pas cheminer dans le même conduit.

Conduit non métallique 2) 3)

Utilisez de préférence un câble VFD symétrique bli-
ndé.

Conduit non métallique flexible et imperméable :
type LFNC Utilisez un conduit distinct pour chaque moteur.

Les câbles de puissance et les câbles moteur ne
doivent pas cheminer dans le même conduit.

Goulottes 2)

Utilisez de préférence un câble VFD symétrique bli-
ndé.

Métalliques

Vous devez séparer les câbles moteur des câbles
réseau et des autres câbles basse tension.

Les sorties de plusieurs variateurs ne doivent pas
cheminer en parallèle. Formez un faisceau distinct
pour chaque câble et utilisez des séparateurs
chaque fois que possible.

Air libre 2)

Utilisez de préférence un câble VFD symétrique bli-
ndé.

Enveloppes, centrales de traitement de l’air, etc.
Possible à l’intérieur des enveloppes si conforme
UL.

1) Un conduit métallique peut fournir unemise à la terre supplémentaire s’il est capable de bien résister aux courants
de terre.

2) Cf. NFPA NEC 70, UL et codes locaux applicables.
3) Il est possible d’utiliser des conduits non métalliques mais ce type d’installation est plus sujette à la présence
gênante d’eau ou d’humidité dans le conduit. La présence d’eau ou d’humidité augmente le risque d’alarme ou de
défaillancedes câblesVFD. L’installationdoit être effectuée correctementde façonàéviter la pénétrationd’humidité
ou d’eau.

Conduit métallique

Vous devez relier les différentes parties d’un conduit métallique entre elles et ponter
les raccordsavecunconducteurde terre relié au conduit depart etd’autredes raccords.
Vous devez également relier les conduits à l’enveloppe du variateur et à la carcasse
dumoteur. Utilisez des conduits distincts pour les différents câbles : réseau, moteur,
résistance de freinage et signaux de commande. Vous ne devez pas faire passer les
câbles moteur de plus d’un variateur par conduit.

￭ Blindage du câble de puissance
Si le blindage du câble constitue le seul conducteur de terre de protection PE, vérifiez
que sa conductivité est conforme aux exigences de protection.

Pour offrir une bonne efficacité de blindage aux hautes fréquences rayonnées et
conduites, la conductivité du blindage ne doit pas être inférieure à 1/10 de la
conductivité du conducteur de phase. Cette exigence est aisément satisfaite avec un
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blindage cuivreoualuminium.Nous illustrons ci-dessous les exigencespour le blindage
du câblemoteur raccordé au variateur : il se compose d’une couche coaxiale de fils de
cuivre maintenue par un ruban ou un fil de cuivre en spirale ouverte. Plus le
recouvrement est complet et proche du câble, plus les émissions sont atténuées avec
un minimum de courants de palier.

1 3 4 52

Gaine isolante1

Hélice faite d’un ruban ou de conducteurs de cuivre2

Blindage de fils de cuivre3

Isolation interne4

Câbles centraux5

Consignes de mise à la terre
Cette section présente les exigences générales de mise à la terre du variateur. Lors
de la planification de la mise à la terre, vous devez respecter toute la réglementation
nationale et locale en vigueur.

Leou les conducteur(s) de terredeprotectiondoivent avoir uneconductivité suffisante.

Sauf autres dispositions de la réglementation nationale en matière de câblage, la
section du conducteur de protection doit respecter les exigences relatives au
sectionnement automatique de l’alimentation énoncées au point 411.3.2 de la norme
CEI 60364-4-41 (2005) et doit être capable de résister au courant de défaut présumé
avant que le dispositif deprotectionn’interrompe le courant. La sectiondu conducteur
de terre de protection doit être sélectionnée dans le tableau ci-dessous ou calculée
suivant la procédure décrite au point 543.1 de la CEI 60364-5-54.

Les sections mini du conducteur de terre de protection par rapport à la taille du
conducteur de phase selon la norme CEI/UL 61800-5-1 lorsque le ou les conducteur(s)
de phase et le conducteur de terre de protection sont faits du même métal figurent
dans ce tableau. Si ce n’est pas le cas, le conducteur de terre de protection doit être
dimensionné de façon à produire une conductance équivalente à celle résultant de
l’application de ce tableau.

Sectionmini du conducteur de terre de protection
correspondant

Sp (mm2)

Section des conducteurs de phase
S (mm2)

S1)S ≤ 16

1616 < S ≤ 35

S/235 < S

1) Pour la section de conducteur mini dans les installations CEI, cf. Exigences supplémentaires de mise à la terre en
CEI.
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Si le conducteur PEne fait paspartie du câble réseauoude l’enveloppedu câble réseau,
la section mini admissible doit être :

• 2,5 mm2 si le conducteur a une protection mécanique ;
ou

• 4mm2 si le conducteur n’a pasdeprotectionmécanique. Si l’équipement est câblé,
le conducteur de terre de protection doit être le dernier conducteur sectionné en
cas de défaillance du serre-câbles.

￭ Exigences supplémentaires de mise à la terre en CEI
Cette section présente les exigences demise à la terre de la norme CEI/EN 61800-5-1.

Le courant de contact normal du variateur étant supérieur à 3,5mA c.a. ou 10mA c.c. :

• la taille minimum du conducteur de terre de protection doit respecter la
réglementation locale en vigueur pour les dispositifs de haute protection contre
les courant élevés, et

• vous devez utiliser l’un de ces types de raccordement :

1. raccordement fixe et
• conducteur de terre de protection d’une section minimale de 10 mm2 Cu

ou 16 mm2 Al (lorsque les câbles aluminium sont admis) ;
ou

• second conducteur PE de section identique à celle du conducteur PE
d’origine ;
ou

• dispositif de sectionnement automatique de l’alimentation en cas de
détérioration du conducteur PE.

2. connecteur industriel conforme à la norme CEI 60309 et conducteur de terre
deprotectionde sectionmini 2,5mm2dans un câblemulticonducteurs. Veillez
à ce que les câbles soient suffisamment maintenus.

Si le conducteur de terre de protection passe par une prise ou tout autre moyen de
sectionnement, il ne doit pas être possible de le sectionner sans unemise hors tension
simultanée.

N.B. : Lesblindagesdes câbles depuissance nepeuvent servir de conducteurs de terre
que si leur conductivité est suffisante.

￭ Exigences supplémentaires de mise à la terre en UL (NEC)
Cette section présente les exigences de mise à la terre de la norme UL 61800-5-1.

Le conducteur de terre de protection doit être dimensionné conformément à l’article
250.122 et à la table 250.122 du National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70.

Pour une installation câblée, il ne doit pas être possible de sectionner le conducteur
de terre de protection avant une mise hors tension.

Sélection des câbles de commande

￭ Blindage
Vous ne devez utiliser que des câbles de commande blindés.
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Uncâble àdeuxpaires torsadéesblindéesdoit êtreutilisépour les signauxanalogiques.
ABB recommande aussi ce type de câble pour les signaux du codeur incrémental.
Utilisez une paire blindée séparément pour chaque signal. N’utilisez pas de retour
commun pour les différents signaux analogiques.

Un câble àdouble blindage (a) constitue lameilleure solutionpour les signaux logiques
basse tension ; il est cependant possible d’utiliser un câble à paires torsadées à
blindage unique (b).

a b

￭ Signaux dans des câbles séparés
Les signauxanalogiqueset logiquesdoivent cheminerdansdes câblesblindés séparés.
Ne réunissez jamais des signaux 24 V DC et 115/230 V AC dans un même câble.

￭ Signaux pouvant cheminer dans le même câble
Les signaux commandés par relais peuvent cheminer dans un même câble que les
signaux logiques tant que leur tension ne dépasse pas 48 V. Pour les signaux
commandés par relais, utilisez des câbles à paires torsadées.

￭ Câble pour relais
Le câble de type à blindage métallique tressé (ex., ÖLFLEX LAPPKABEL, Allemagne) a
été testé et agréé par ABB.

￭ Câble de la microconsole au variateur
Le câble EIA-485doit être de catégorie Cat 5e (ouplus) et équipéde connecteurs RJ-45
mâle. Sa longueur maxi est de 100 m (328 ft).

￭ Câble de l’outil logiciel PC
Raccordez l’outil PC Drive Composer au variateur via le port USB de la microconsole.
Le câble USB doit être de type A (PC) - Mini-B (microconsole). Sa longueur maximum
est de 3 m (9.8 ft).

Cheminement des câbles

￭ Consignes générales – IEC
• Le câble moteur doit cheminer à une certaine distance des autres câbles. Vous

pouvez disposer les câbles moteur de différents variateurs parallèlement les uns
à côté des autres.

• Placez le câblemoteur, le câble réseau et les câblesde commande sur des chemins
de câbles différents.

• Vous éviterez les longs cheminements parallèles des câblesmoteur avec d’autres
câbles.
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• Lorsque des câbles de commande doivent croiser des câbles de puissance, ils le
feront à un angle aussi proche que possible de 90°.

• Aucun autre câble ne doit pénétrer dans le variateur.

• Assurez-vous que les chemins de câbles sont bien reliés entre eux et aux bornes
de mise à la terre. Des chemins de câble aluminium peuvent être utilisés pour
améliorer l’équipotentialité locale.

Le schéma suivant illustre les consignes de cheminement des câbles pour un exemple
de variateur.

min. 300 mm (12 in)

min. 300 mm (12 in) min. 500 mm (20 in)

min. 500 mm (20 in)
min. 200 mm (8 in)

90°

1

2 4

4

3
2

1

3
2

3

Câble moteur1

Câble réseau2

Câble de commande3

Câble du hacheur ou de la résistance de freinage (si présent)4

￭ Consignes générales – Amérique du Nord
Assurez-vous que l’installation est conforme à la réglementation nationale et locale,
et appliquez ces consignes générales :

• Utilisez des conduits distincts pour les différents câbles : réseau, moteur,
résistance de freinage (en option) et signaux de commande.

• Utilisez un conduit distinct pour chaque câble moteur.

Le schéma suivant illustre les consignes de cheminement des câbles pour un exemple
de variateur.
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1 1 1

1
3 3

3
3

3

3
2

2
2

2

Câbles réseau1

Câbles moteur2

Conduit de câbles3

￭ Blindage/conduit continu du câble moteur ou enveloppe pour
dispositifs raccordés sur le câble moteur
Pour minimiser le niveau des émissions lorsque des interrupteurs de sécurité, des
contacteurs, des blocs de jonction ou dispositifs similaires sont montés sur le câble
moteur entre le variateur et le moteur :

• Installez les dispositifs dans une enveloppe métallique.

• Utilisez un câble symétrique blindé ou placez le câble dans un conduit métallique.

• Assurez-vous que le raccord galvanisé dans le blindage/conduit entre le variateur
et le moteur est continu et de bonne qualité.

• Raccordez le blindage/conduit à la terre de protection du variateur et dumoteur.

￭ Goulottes pour câbles de commande
Installez les câbles de commande 24 Vc.c. et 230 Vc.a. (120 Vc.a.) dans des goulottes
séparées sauf si le câble 24 Vc.c. est isolé pour une tension de 230 Vc.a. (120 Vc.a.) ou
isolé avec une gaine pour une tension de 230 Vc.a. (120 Vc.a.).

24 V DC
230 V AC

(120 V AC)

230 V AC
(120 V AC)

24 V DC
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Protection contre les surcharges thermique et les
courts-circuits

￭ Protection du variateur et du câble réseau contre les courts-circuits
Levariateur (1) et le câble réseaudoivent êtreprotégéspardes fusibles (respectivement
a et b) ou un disjoncteur :

~
~

M
3~

b a
1

Les fusibles ou le disjoncteur doivent être dimensionnés en fonction de la
réglementation pour la protection des câbles réseau en vigueur. Les fusibles du
variateur doivent être sélectionnés comme spécifié dans les caractéristiques
techniques. Les fusibles qui assurent la protection du variateur empêchent la
dégradation du variateur et des équipements avoisinants en cas de court-circuit.

N.B. : Les disjoncteurs ne doivent pas être utilisés sans fusibles.

ATTENTION !
Du fait du principe de fonctionnement inhérent et des caractéristiques de
construction des disjoncteurs de toutes fabrications, des gaz ionisés chauds
peuvent s’échapper de l’enveloppe du disjoncteur en cas de court-circuit. Pour
uneutilisationen toute sécurité, l’installationet l’emplacementdesdisjoncteurs
doivent faire l’objet d’une attention particulière. Cf. instructions du
constructeur.

￭ Disjoncteurs testés
Vouspouvez utiliser les disjoncteurs listés dans lesCaractéristiques techniques. Vous
pouvez utiliser d’autres disjoncteurs avec le variateur à condition qu’ils présentent les
mêmes caractéristiques électriques. ABB décline toute responsabilité concernant le
bon fonctionnement et laprotectionoffertepardesdisjoncteurs ne figurantpasdans
la liste. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est susceptible d’être à l’origine
de problèmes non couverts par la garantie.

￭ Protection contre les courts-circuitsdans lemoteurou le câblemoteur
Le variateur protège lemoteur et son câblage en cas de court-circuit à condition que :

• le câble moteur soit correctement dimensionné ;

• le type de câble moteur soit conforme aux règles de sélection pour les variateurs
ABB ;

• la longueur du câble ne dépasse pas la longueur maxi admise pour ce variateur ;

• le réglage du paramètre 99.10 Puissance nominale moteur dans le variateur
correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique du moteur.

Le circuit deprotectionde la sortie enpuissance électronique contre les courts-circuits
doit satisfaire aux exigences de la norme CEI 60364-4-41 (2005)/AMD1.
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￭ Protection des câbles moteur contre les surcharges thermiques
Le variateur protège les câbles moteur des surcharges thermiques si les câbles sont
dimensionnésen fonctionducourantdesortie nominal du variateur. Aucuneprotection
thermique supplémentaire n’est nécessaire.

ATTENTION !
Si le variateur est raccordé à plusieurs moteurs, vous devez recourir à une
protection contre les surcharges séparée pour chaque câble moteur et pour
chaque moteur. La protection du variateur contre les surcharges est prévue
pour la charge moteur totale et pourrait ne pas détecter une surcharge dans
un seul circuit moteur.

Amérique du Nord : le code local (NEC) exige une protection contre les
surcharges et une protection contre les courts-circuits pour chaque circuit
moteur. Utilisez, par exemple :

• protecteur de moteur manuel

• un disjoncteur, contacteur ou relais de surcharge, ou

• des fusibles, un contacteur ou un relais de surcharge.

￭ Protection contre les surcharges thermiques du moteur
Conformément à la réglementation, le moteur doit être protégé des surcharges
thermiques et le courant être coupé en cas de détection de surcharge. Le variateur
intègre une fonction de protection thermique du moteur qui coupe le courant en cas
de besoin. Selon la valeur d’un paramètre du variateur, la fonction surveille soit une
valeur de température calculée (basée sur un modèle thermique du moteur), soit une
mesure de température fournie par les sondes thermiques du moteur.

Le modèle de protection thermique dumoteur est basé sur la mémorisation de l’état
thermique du moteur en fonction de la vitesse. L’utilisateur peut affiner le modèle
thermique en y intégrant des données supplémentaires sur le moteur et la charge.

Les sondes thermiques les plus courantes sont CTP ou Pt100.

Pour en savoir plus, cf. manuel d'exploitation.

￭ Protection du moteur contre les surcharges sans modèle thermique
ni sondes thermiques
Laprotectiondumoteur contre les surchargesprotège lemoteurdes surcharges sans
faire appel à un modèle thermique, ni à des sondes thermiques.

La protection du moteur contre les surcharges est requise et spécifiée par plusieurs
normesdont le codeNEC (National ElectricCode) en vigueur auxÉtats-Unis et la norme
commune UL/CEI 61800-5-1 combinée à UL\CEI 60947-4-1. Ces normes permettent
de protéger le moteur des surcharges sans sondes thermiques externes.

La fonction de protection du variateur permet à l’utilisateur de spécifier la classe de
fonctionnement, de lamêmemanièreque les relais deprotection contre les surcharges
sont spécifiés dans les normes UL CEI 60947-4-1 et NEMA ICS 2.

La protection du moteur contre les surcharges est basée sur une mémorisation de
l’état thermique du moteur en fonction de la vitesse.

Pour en savoir plus, cf. manuel d’exploitation du variateur.
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Protection du variateur contre les défauts de terre
Le variateur est équipé d’une fonction interne de protection contre les défauts de
terre survenant dans lemoteur et le câblemoteur. Il ne s’agit ni d’une fonction assurant
laprotectiondespersonnes, ni d’uneprotectionanti-incendie.Cf.manuel d’exploitation
pour plus d’informations.

￭ Dispositifs de protection différentielle
Le variateur est conçupour être utilisé avec des dispositifs de protection différentielle
de type B.

N.B. : Le variateur comporte en standard des condensateurs raccordés entre l’étage
de puissance et le châssis. Ces condensateurs ainsi que les câbles moteur de grande
longueur augmentent les courants de fuite à la terre et peuvent causer des défauts
intempestifs dans les dispositifs de protection différentielle.

Raccordement des modules variateurs à un réseau c.c.
commun
Cf. document anglais ACS880-01 drives and ACS880-04 drive modules common DC
systems application guide (3AUA0000127818).

Raccordement d’une sonde thermique moteur

ATTENTION !
La norme CEI 61800-5-1 nécessite une isolation double ou renforcée entre les
organes sous tension et les pièces accessibles lorsque :

• les pièces accessibles ne sont pas conductrices, ou

• les pièces accessibles sont conductricesmais non raccordées à la terre de
protection.

Respectez cette exigence lorsque vous prévoyez de raccorder la sonde
thermique du moteur au variateur.

Vous avez le choix entre plusieurs options :

1. En cas d’isolation double ou renforcée entre la sonde et les pièces sous tension
du moteur : vous pouvez raccorder directement la sonde sur l’entrée/les entrées
logique(s)/analogique(s) du variateur. Cf. consignes de raccordement des câbles
de commande. La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée dans la
sonde.

2. En cas d’isolation basique entre la sonde et les organes sous tension du moteur,
ou si le type d’isolation n’est pas connu, vous pouvez raccorder la sonde au
variateur par un module optionnel à condition qu’il y ait une isolation double ou
renforcée entre les organes sous tension du moteur et l’unité de commande du
variateur. Cf. Raccordement d’une sonde thermique moteur via un module
option (page 98). La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée dans
la sonde.

3. En cas d’isolation basique entre la sonde et les organes sous tension du moteur,
ou si le type d’isolation n’est pas connu : vous pouvez raccorder une sonde à une
entrée logiquedu variateur via un relais externe à conditionqu’il y ait une isolation
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double ou renforcée entre les organes sous tension dumoteur et l’entrée logique
du variateur. La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée dans la
sonde.

￭ Raccordement d’une sonde thermique moteur via un module option
Le tableau ci-dessous précise :

• le type de module option utilisable pour raccorder la sonde thermique moteur ;

• le niveau d’isolation ou d’isolement offert par chaquemodule entre le connecteur
de la sonde thermique et ses autres connecteurs ;

• le type de sonde thermique pouvant être raccordé à chaque module ;

• les exigences d’isolation de la sonde thermique afin d’obtenir, en combinaison
avec l’isolation du module option, une isolation renforcée entre les organes sous
tension et l’unité de commande.

Exigencesd’isolationde
la sonde thermique

Type de sonde thermiqueModule optionnel

Pt100,
Pt1000

KTYCTPIsolationType

Isolation renforcéexxxIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et celle de l’unité de co-
mmande du variateur. Aucune isola-
tion entre la borne de la sonde et les
autres bornes d’E/S.

FIO-11

Isolation renforcéexxxIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et les autres bornes (y
compris celle de l’unité de comma-
nde du variateur).

FIO-21

Isolation renforcée--xIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et celle de l’unité de co-
mmande du variateur. Aucune isola-
tion entre la borne de la sonde et la
sortie émulation codeur TTL.

FEN-01

Isolation renforcée-xxIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et celle de l’unité de co-
mmande du variateur. Aucune isola-
tion entre la borne de la sonde et la
sortie émulation codeur TTL.

FEN-11

Isolation renforcée-xxIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et celle de l’unité de co-
mmande du variateur. Aucune isola-
tion entre la borne de la sonde et la
sortie émulation codeur TTL.

FEN-21

Isolation renforcée-xxIsolation galvanique entre la borne
de la sonde et celle de l’unité de co-
mmande du variateur. Aucune isola-
tion entre la borne de la sonde et les
autres bornes.

FEN-31

Isolation renforcéeoude
base. Avec une isolation

de base, les autres
bornes d’E/S du module
optionnel nedoivent pas

être raccordées.

xxxIsolation de base entre la borne de
la sondeet cellede l’unitédecomma-
nde du variateur. Aucune isolation
entre la borne de la sonde et les
autres bornes d’E/S.

FAIO-01
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Exigencesd’isolationde
la sonde thermique

Type de sonde thermiqueModule optionnel

Pt100,
Pt1000

KTYCTPIsolationType

Aucuneexigenceparticu-
lière

--xIsolation renforcée entre la bornede
la sondeet les autresbornes (y com-
pris celle de l’unité de commandedu
variateur)

FPTC-
01/021)

1) Compatible avec un module de fonctions de sécurité (niveau SIL2 / PL c)

Pour plus d’informations, cf. manuel de l’utilisateur consacré au module optionnel.

Arrêt d’urgence
À des fins de sécurité, des arrêts d’urgence doivent être installés sur chaque poste de
travail et sur toute machine nécessitant cette fonction. L’arrêt d’urgence doit être
réalisé en fonction des normes applicables.

N.B. : La fonction Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO) du variateur
peut servir à mettre en œuvre la fonction d’arrêt d’urgence.

Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO)
Cf. Fonction STO (page 237).

Fonctions du module de fonctions de sécurité FSO
Vous pouvez commander le variateur avec unmodule de fonctions de sécurité FSO-12
(option +Q973) ou FSO-21 (option +Q972). Un module FSO comprend les fonctions
suivantes : Safe brake control (Commande de frein sécurisée, SBC), Safe stop 1 (Arrêt
sécurisé 1, SS1), Safe stop emergency (Arrêt d’urgence, SSE), Safely limited speed
(Vitesse limitée sûre, SLS) et Safe maximum speed (Vitesse maxi sûre, SMS).

Le module FSO est livré avec ses préréglages usine. Le câblage du circuit de sécurité
externe et la configurationdumodule FSO relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.

Le module FSO utilise les raccordements standard de la fonction STO du variateur. Il
est toutefois toujours possible d’utiliser la fonction STO via le module FSO.

Cf. manuel approprié pour des détails supplémentaires.

CodeNom

3AXD50000015612FSO-12 safety functions module user’s manual

3AXD50000015614FSO-21 safety functions module user's manual

Condensateurs de compensation du facteur de puissance
Aucune compensation du facteur de puissance n’est requise avec les convertisseurs
de fréquence. Toutefois, si un variateur doit être raccordé à un système avec des
condensateurs de puissance installés, les restrictions suivantes s’appliquent :
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ATTENTION !
Vous ne devez raccorder aucun condensateur de compensation du facteur de
puissance ni filtre antiharmoniques aux câbles moteur (entre le variateur et le
moteur). Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être utilisés avec les
convertisseurs de fréquence et peuvent détériorer de manière irréversible le
variateur ou être endommagés.

Si des condensateurs de compensation du facteur de puissance sont raccordés en
parallèle avec l’alimentation du variateur :

1. Ne raccordez pas un condensateur haute puissance sur le réseau lorsque le
variateur est connecté. Le raccordement provoquerait des surtensions aléatoires
pouvant déclencher ou endommager le variateur.

2. Si une charge capacitive est augmentée/diminuée par palier lorsque le
convertisseurde fréquenceest raccordéau réseau, assurez-vousque chaquepalier
est suffisamment faible pour ne pas engendrer de transitoires de tension
susceptibles de déclencher le variateur.

3. Vérifiez que le dispositif de compensationdu facteur depuissance est conçupour
être utilisé avec les systèmes équipés de convertisseurs de fréquence, c’est-à-dire
les charges qui engendrent des harmoniques. Dans ces systèmes, le dispositif de
compensation doit normalement être équipé d’une self de blocage ou d’un filtre
antiharmoniques.

Interrupteur de sécurité entre le variateur et le moteur
ABBvous recommanded’installer un interrupteurde sécurité entre lemoteur à aimants
permanents et la sortie du variateur afin d’isoler le moteur du variateur pendant les
interventions de maintenance sur ce dernier.

Module de protection thermique dumoteur certifié ATEX
Avec l’option +Q971, le variateur comprend le sectionnement sécurisé du moteur
homologuéATEXsans contacteurs, grâce à la fonctionSTO. Pour installer la protection
thermique d’un moteur pour atmosphères explosives (EX), vous devez aussi :

• utiliser un moteur EX certifié ATEX ;

• commander un module de protection de la thermistance certifié ATEX pour le
variateur (option +L537) ou vous procurer et installer un relais de protection
compatible ATEX ;

• procéder aux raccordements nécessaires.

Pour en savoir plus, cf. documents anglais :

Code du manuel
(anglais)

Manuel de l’utilisateur

3AUA0000132231ATEX-certified Safe disconnection function, Ex II (2) GD for ACS880 drives (+Q971)
application guide

3AXD50000027782FPTC-02 ATEX-certified thermistor protection module, Ex II (2) GD (option
+L537+Q971) for ACS880 drives user's manual
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Fonction de gestion des pertes réseau
En cas de coupure de la tension d’entrée, le variateur continue de fonctionner en
utilisant l’énergie cinétiquedumoteur en rotation. Il resteainsi totalementopérationnel
tant que le moteur continue de tourner et qu’il renvoie de l’énergie au variateur.

Si vous équipez le variateur d’un contacteur ou disjoncteur principal, assurez-vous
qu’il rétablisse son alimentation après une perte temporaire. Il faut que le contacteur
se reconnecte automatiquement après l’interruption ou reste fermé pendant
l’interruption.Certains typesdecircuit de commandeducontacteurpeuventnécessiter
une alimentation secourue supplémentaire, une alimentation auxiliaire secourue ou
un module tampon de l’alimentation auxiliaire.

N.B. : Si la perte réseau dure suffisamment longtemps pour provoquer un
déclenchement surdéfautdesous-tension, vousdevrez réarmer ledéfaut et redémarrer
le variateur pour assurer le bon fonctionnement.

Implémentation de la fonction de gestion des pertes réseau :

1. Activez la fonction de gestion des pertes réseau du variateur (paramètre 30.31).

2. Si votre installation est équipée d’un contacteur principal, vous devez empêcher
le déclenchement sur sectionnement de l’alimentation, par exemple à l’aide d’un
relais temporisé dans le circuit de commande du contacteur.

3. Activez le redémarrageautomatiquedumoteur après une interruption temporaire
de l’alimentation :
• réglez le mode de démarrage sur automatique (paramètre 21.01 ou 21.19 en

fonction du mode de commande du moteur) ;
• réglez la temporisation de redémarrage automatique (paramètre 21.18).

ATTENTION !
Assurez-vous que le redémarrage au vol du moteur ne présente aucun risque.
En cas de doute, n’utilisez pas cette fonction.

Commanded’un contacteur entre le variateur et lemoteur
Lemodedecommandeducontacteurdépenddumodede fonctionnementduvariateur,
c’est-à-dire des modes de commande et d’arrêt du moteur sélectionnés.

Si vous disposez dumode de commande dumoteur DTC et que vous avez sélectionné
le mode d’arrêt sur rampe, la séquence suivante permet d’ouvrir le contacteur :

1. Donnez une commande d'arrêt au variateur.

2. Attendez que le variateur décélère le moteur jusqu'à la vitesse nulle.

3. Ouvrez le contacteur.

Avec le moteur en mode de commande par défaut (DTC) et en arrêt en roue libre, ou
en mode de commande Scalaire, ouvrez le contacteur comme suit :

1. Donnez une commande d'arrêt au variateur.

2. Ouvrez le contacteur.

Préparation aux raccordements électriques 101



ATTENTION !
En mode de commande DTC, vous ne devez en aucun cas ouvrir le contacteur
moteur alors que le variateur commande le moteur. Un moteur en commande
DTC fonctionneàunevitesse très élevée, bien supérieureà la vitessed’ouverture
des contacts. Si le contacteur commence à s’ouvrir pendant que le variateur
fait tourner le moteur, la commande DTC tentera de maintenir le courant de
charge en augmentant immédiatement la tension de sortie du variateur à son
maximum. Cela endommagera, voire grillera, le contacteur.

Fonction de bypass
En cas d’utilisation du bypass, vous devez utiliser des contacteurs mécaniquement
ou électriquement interverrouillés entre le moteur et le variateur, ainsi qu’entre le
moteur et l’alimentation réseau. L’interverrouillage empêche la fermeture simultanée
des contacteurs. L’installation doit être clairement identifiée comme stipulé dans la
norme CEI/EN/UL 61800-5-1, paragraphe 6.5.3 : par exemple,« CETTE MACHINE
DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT ».

ATTENTION !
Ne branchez jamais l’alimentation réseau sur les bornes de sortie du variateur,
au risque de l’endommager.

￭ Exemple de fonction de bypass
Le schéma ci-dessous présente un exemple de bypass.
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Commutateur principalQ1

Disjoncteur de bypassQ4

Contacteur principalK1

Contacteur de bypassK4

Contacteur de sortieK5

Commande marche/arrêt du principal contacteur du variateurS11

Sélection du mode d’alimentation du moteur (variateur ou raccordement direct sur réseau)S40

Démarrage avec moteur directement raccordé au réseauS41

Arrêt avec moteur directement raccordé au réseauS42

Modification du mode d’alimentation du moteur (variateur / raccordement direct
sur réseau)

1. Arrêtez le variateur et le moteur en appuyant sur la touche d’arrêt de la
microconsole (variateur enmode de commande locale) ou en recourant au signal
d’arrêt externe (en mode de commande à distance).

2. Ouvrez le contacteur principal du variateur avec S11.

3. Basculez le mode d’alimentation du moteur du variateur vers le raccordement
direct sur réseau avec S40.

4. Attendez 10 secondes la fin de la magnétisation du moteur.

5. Démarrez le moteur avec S41.

Modification du mode d’alimentation du moteur (raccordement direct sur réseau /
variateur)

1. Arrêtez le moteur avec S42.

2. Basculez lemoded’alimentationdu raccordementdirect sur réseauvers le variateur
avec S40.

3. Arrêtez le contacteur principal du variateur avec le commutateur S11 (-> tournez
en position ST pendant 2 secondes puis replacez en position 1).

4. Démarrez le variateur et le moteur en appuyant sur la touche Start de la
microconsole (variateur en commande locale) ou en recourant au signal de
démarrage externe (en commande à distance).

Protection des contacts des sorties relais
Les charges inductives (relais, contacteurs, moteurs) génèrent des surtensions
provisoires lors de leur mise hors tension.

Les contacts relais de l’unité de commande du variateur sont protégés des pointes
de surtensionpar des varistances (250V). Il est toutefois fortement conseillé d’équiper
les charges inductives de circuits réducteurs de bruit (varistances, filtres RC [c.a.] ou
diodes [c.c.]), afin deminimiser les perturbations électromagnétiques émises à lamise
hors tension. Si elles ne sontpas atténuées, il peut y avoir couplage capacitif ou inductif
des perturbations avec les autres conducteurs du câble de commande et un risque de
dysfonctionnement d’autres parties du système.

Cesdispositifs deprotectiondoivent être installés auplusprèsde la charge inductive.
Vous ne devez pas installer de dispositifs de protection au niveau des sorties relais.
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230 V AC

230 V AC

+ 24 V DC

1
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3
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Sortie relais1

Varistance2

Filtre RC3

Diode4
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Raccordements

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la procédure des raccordements électriques du module variateur.
Il contient des renvois aux chapitres présentant des exemples d’installation. Ces
derniers renferment des consignes spécifiques à certaines configurations.

Sécurité

ATTENTION !
Vous ne devez pas réaliser de travaux d’installation ou demaintenance si vous
n’êtespasunélectricienqualifié. Vousdevez respecter les consignesde sécurité
du variateur. Leur non-respect est susceptible de provoquer des blessures
graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

Mise à la terre du blindage du câble moteur côté moteur
Pour minimiser les perturbations HF, effectuez une reprise de masse sur 360° du
blindage du câble en entrée de la boîte à bornes du moteur.

7
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Mesure de la résistance d’isolement

￭ Mesure de la résistance d’isolement du variateur

ATTENTION !
Vousnedevezprocéder à aucun essai diélectriqueoude résistanced’isolement
suraucunepartieduvariateur, ce typed’essaipouvantendommager le variateur.
La résistance d’isolement entre l’étage de puissance et le châssis de chaque
variateur a été vérifiée en usine. De même, le variateur renferme des circuits
limiteurs de tension qui réduisent automatiquement la tension d’essai.

￭ Mesure de la résistance d’isolement du câble réseau
Avant de raccorder le câble réseau au variateur, mesurez sa résistance d’isolement
conformément à la réglementation locale.

￭ Mesure de la résistance d’isolement du moteur et de son câblage

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

1. Avant toute intervention, suivez la procédure décrite à la section Sécurité
électrique (page 21)

2. Vérifiez que le câble moteur est débranché des bornes de sortie du variateur.

3. Mesurez la résistance d’isolement du câblemoteur entre chaque phase et la terre
deprotection (PE) avec une tensiondemesurede 1000Vc.c. Les valeursmesurées
sur un moteur ABB doivent être supérieures à 100 Mohm (valeur de référence à
25 °C [77 °F]). Pour la résistance d’isolement des autresmoteurs, cf. consignes du
fabricant.

N.B. : La présence d’humidité dans le moteur réduit sa résistance d’isolement. Si
vous soupçonnez la présence d’humidité, séchez le moteur et recommencez la
mesure.

1000 V DC,
> 100 Mohm

U1-PE, V1-PE, W1-PE

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE
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￭ Mesure de la résistance d’isolement du circuit de la résistance de
freinage

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Vérifiez que le câble de la résistance est branché sur la résistance et débranché
des bornes de sortie du variateur.

3. Du côté du variateur, reliez ensemble les conducteurs R+ et R- du câble de la
résistance. Mesurez la résistance d’isolement entre les conducteurs et le
conducteur PE avec une tensiondemesurede 1000Vc.c. La résistanced’isolement
doit être supérieure à 1 Mohm.

R-

R+

ohm

PE

1000 V DC,
> 1 Mohm

Contrôle de compatibilité du système de mise à la terre
Lorsque la varistance phase-terre est branchée, le variateur standard sans filtre RFI
peut être raccordé sur un réseau en régime TN-S (mise à la terre symétrique). Si vous
installez le variateur sur un autre type de réseau, vérifiez si vous ne devez pas
déconnecter le filtre RFI et la varistance phase-terre. Cf. document anglais ACS880
frames R1 to R11 EMC filter and ground-to-phase varistor disconnecting instructions
(3AUA0000125152).

ATTENTION !
Il est interdit de raccorder un variateur équipé du filtre RFI option +E200 sur
un réseau non prévu pour cet usage, car cela peut s’avérer dangereux ou
endommager l’appareil.

ATTENTION !
Il est interdit de raccorder un variateur équipé de la varistance phase-terre sur
un réseau non prévu pour cet usage, car cela risque d’endommager le circuit
des varistances.
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￭ Systèmes en couplage triangle 525…690 V avec mise à la terre
asymétrique ou centrale

ATTENTION !
Vous ne devez pas installer le variateur sur un réseau en couplage triangle avec
miseà la terre asymétriqueoucentrale 525…690V. Il ne suffit pasdedébrancher
le filtre RFI et la varistance phase-terre pour protéger le variateur.

Installation du filtre RFI (option +E202)
Cf. document anglais ARFI-10 EMC filter installation guide (3AFE68317941).

Raccordement des câbles de puissance

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.
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￭ Schéma de raccordement des câbles de puissance

6

4

INPUT

OUTPUT

ACS880-04

U1
V1

W1

M
3 ~

(PE) PE (PE)

3

4

5

7
10

L1 L2 L3

L1 L2 L3

1

2a 2b

PE

L1/
U1 V1

L2/ L3/
W1 UDC- UDC+

T1/
U2

T2/
V2

T3/
W2

PE

R- R+

8

9

Pour l’appareillage de sectionnement, cf. Sélection de l’appareillage de sectionnement ré-
seau (page 77). Dans l’exemple de montage exposé dans ce chapitre, l’appareillage de sectionne-
ment ne se trouve pas dans la même armoire que le module variateur.

1

Si un câble blindé est utilisé (non obligatoiremais recommandé) et que la conductivité du blindage
est < 50 % de celle d’un conducteur de phase, utilisez un câble PE séparé (2a) ou un câble avec un
conducteur de terre (2b).

2

ABB recommande d’effectuer une reprise demasse sur 360° en entrée d’armoire si un câble blindé
est utilisé. L’autre extrémité du câble réseau ou du conducteur PE doit être mise à la terre sur le
tableau de distribution.

3
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ABB recommande d’effectuer une reprise de masse sur 360° en entrée de l’armoire.4

Utilisez un câble de terre séparé si la conductivité du blindage du câble est < 50 % de celle du co-
nducteur de phase d’un câble sans conducteur de terre symétrique, cf. Types de câbles de puissa-
nce (page 87).

5

Résistance de freinage externe (option, cf. Freinage sur résistance(s) (page 259))6

Filtre de mode commun (option, cf. Tableaux des spécifications (page 79))7

Filtre du/dt (option, cf. Filtres du/dt (page 267))8

Filtre RFI (option +E202, cf. section Installation du filtre RFI (option +E202) (page 108))9

Le châssis du module variateur doit être raccordé à celui de l’armoire, cf. Autres possibilités de
mise à la terre du module variateur (page 74).

10

Si le câble moteur comporte, en plus du blindage conducteur, un conducteur de terre symétrique, vous
devez raccorder le conducteur de terre à la borne de terre côté variateur et côté moteur. N'utilisez pas
de câble à conducteurs asymétriques. Le raccordement du quatrième conducteur du câble côtémoteur
augmente les courants de palier et accélère l’usure des roulements.

￭ Préparation des extrémités des câbles et reprise de masse sur 360°
au niveau de l’entrée des câbles
1. Retirez 3 à 5 cm (1 1/4…2 in) de l’isolant externe des câbles au niveau des entrées

de câbles avec manchons CEM pour effectuer la reprise de masse HF sur 360°.

2. Préparez les extrémités des câbles

PEPE
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ATTENTION !
Vous devez graisser les conducteurs aluminium dénudés avant de les
attacher à des cosses de câbles en aluminium non enduites. Respectez les
consignes de graissage du fabricant. Les points de contact entre deux
éléments en aluminium peuvent s’oxyder.

3. Si unmatériau ignifuge est utilisé, découpez une ouverture dans la feuille de laine
minérale correspondant au diamètre du câble.

4. Faites cheminer les câbles à travers la plaque d’entrée.

5. S’il y a despasse-câbles en caoutchouc sur la plaqued’entrée, retirez-les des câbles
à raccorder. Découpez des ouvertures appropriées dans les passe-câbles en
caoutchoucpour lesglisser sur les câbles. Insérez les câblesdans laplatined’entrée
et fixez-y les passe-câbles.

6. Attachez les manchons aux blindages des câbles avec les liens prévus à cet effet.
Fermez les manchons CEM non utilisés avec des colliers de câble. Ci-dessous, un
exemple d’entrée des câbles par le bas. Pour introduire les câbles par le haut,
placez le passe-câbles vers le haut.

￭ Procédure de raccordement des câbles de puissance
1. Raccordez les blindages des câbles moteur ainsi que tout autre conducteur ou

câble de terre séparé sur la borne de terre PE du module variateur ou la barre de
terre de l’armoire.

2. Raccordez les conducteurs de phase des câblesmoteurs aux bornes T1/U2, T2/V2
et T3/W2 du module variateur. Cf. caractéristiques techniques pour les couples
de serrage.

3. Modules variateurs avec l’option +D150 : raccordez les conducteurs de câble de
la résistance de freinage aux bornes R+ et R-. Pour les couples de serrage, cf.
Caractéristiques techniques .
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4. Raccordez les blindages des câbles réseau ainsi que tout autre conducteur ou
câble de terre séparé sur la borne de terre PE du module variateur ou sur la barre
de terre de l’armoire.

5. Raccordez les conducteurs de phase des câbles réseau aux bornes L1/U1, L2/V1
et L3/W1 du module variateur. Cf. caractéristiques techniques pour les couples
de serrage.

￭ Raccordement bus c.c.
LesbornesUDC+etUDC- sontdestinéesaux configurations c.c. classiques comportant
plusieurs variateurs et permettent de récupérer l’énergie d’un variateur pour la recycler
dans les autres appareils lorsque le moteur tourne. Cf. document anglais ACS880-01
drives and ACS880-04 drive modules common DC systems application guide
(3AUA0000127818).

Retrait du logement de la microconsole de l’unité de
commande externe
1. Débranchez les câbles de la micro-console du connecteur X13 sur l’unité de

commande.

2. Desserrez les vis de fixation du logement de la micro-console et déposez-le.

1
X13

X13

2
2

2

2

Fixationde laplaqueserre-câblesdescâblesdecommande
Fixez la plaque serre-câbles en haut ou en bas de l’unité de commande à l’aide des
quatre vis comme indiqué sur le schéma suivant.

N.B. : Si vous installez le module de fonctions de sécurité FSO-xx sur l’unité de
commande, fixez la plaque serre-câbles des câbles de commande sur la basede l’unité
de commande.
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0.7 N·m
(6.2 lbf·in)

Raccordementde l’unitédecommandeexterneaumodule
variateur

￭ Raccordement de l’unité de commande
Le schéma suivant illustre les câbles inclus à la livraison pour le raccordement du
module variateur et de la microconsole à l’unité de commande.

3 m (9.8 ft) 

ZPOW

3 m (10 ft)

2560 mm (8.4 ft)

CAT5e  

ZBIB

 

BGDR
STO1

STO2

ZPOW

X3

BGDR

SOIA

ZINT
V10
V20

1 2

80 (3.15”)

Unité de commande ZCU1

Module variateur2
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ATTENTION !
Les fibres optiques doivent êtremanipulées avec précaution. Pour débrancher
une fibre optique, tirez sur le connecteur, jamais sur le câble lui-même. Ne
touchez pas les extrémités des fibres optiques, très sensibles aux impuretés.

￭ Cheminement des câbles de l’unité de commande dans le module
variateur
Introduisez les câbles de raccordement de l’unité de commande dans le module
variateur par l’encoche pratiquée dans le capot avant central, sur l’avant ou du côté
gauche. Commencez par ôter la plaque qui couvre l’encoche. Installez ensuite le
passe-câbles en caoutchouc que vous trouverez dans la boîte d’accessoires (n° 2).

￭ Raccordements au module variateur
1. Raccordez le câble d’alimentation de l’unité de commande à la borne ZPOW, et

son fil de terre à la borne de terre.

2. Raccordez le câble BGDR à la borne BGDR.

3. Raccordez les câbles optiques aux connecteurs V20 et V10.

V10, V20

ZPOW

BGDR

1

3

1

2

￭ Raccordements à l’unité de commande
Raccordez les fibres optiques, les câbles d’alimentation réseau et BGDR sur l’unité de
commande comme suit :

1. Introduisez les câbles au dos de l’unité de commande.

2. Raccordez les câbles aux bornes ZBIB de la carte.
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ZBIBSOIA

V1V10

V2V20

ZBIBZPOW

X3:1X3:1

X3:2X3:2

X3:3 (non utilisé)X3:3 (non utilisé)

ZBIBBGDR

X7 (STO1)X7 (STO1)

X8 (STO2)X8 (STO2)

3. Raccordez le fil de terre du câble ZPOW sur la borne de terre située en haut ou en
bas à l’arrière de l’unité de commande.

V1

V2

ZPOW 

2

TXD

ZBIB 

1

3

X3:3

X7

X3:2

X8

BGDRSOIA

X3:1

(STO2)

(STO1)

RXD

TXD = transmet-
teur

RXD = récepteur

Raccordements 115

11



Raccordement des câbles de commande aux bornes de
l’unité de commande externe
1. Faites cheminer les câbles jusqu’à l’unité de commande comme illustré ci-dessous.

2. Mettez les blindages des câbles de commande à la terre au niveau de la plaque
serre-câbles. Appliquez un couple de serrage 1,5 Nm (13 lbf·in). Les blindages
doivent rester les plus proches possible des bornes de l’unité de commande sur
toute la longueur. Ne dénudez le câble qu’au niveau de la plaque serre-câbles pour
qu’elle s’appuie contre le blindage nu. Vous pouvez aussi munir le blindage d’une
cosse que vous visserez à la plaque serre-câbles, en particulier s’il y a plusieurs
blindages. L’autre extrémité du blindage doit être laissée non connectée ou être
reliée à la terre indirectement par le biais d’un condensateur haute fréquence de
quelques nanofarads (ex., 3,3 nF/630 V). Vous pouvez aussi mettre directement
les blindages à la terre aux deux extrémités s’ils se trouvent sur la même ligne de
terre sans chute sensible de tension entre les extrémités. Serrez les vis pour
sécuriser le raccordement.

3. Raccordez les conducteurs aux bornes débrochables correspondantes de l’unité
de commande. Cf. Schéma de raccordement des signaux d’E/S de l’unité de
commande variateur (ZCU-1x) (page 127). Renforcez tout toron de fils avec une
gaine rétractable ou un ruban isolant.

N.B. : Toutes les paires de fils de signaux torsadées doivent être aussi proches
que possible des bornes. En torsadant le fil avec le fil retour, vous réduisez les
perturbations provoquées par couplage inductif. Les blindages doivent rester les
plus proches possible des bornes de l’unité de commande sur toute la longueur.
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Raccordement des câbles de commande à l’unité de
commande intégrée (option +P905)
1. ABB recommande d’effectuer une reprise de masse sur 360° des blindages

extérieurs des câbles de commande au niveau de la platine d’entrée de l’armoire.

2. Déposez le capot avant central dumodule variateur (le schéma ci-dessous illustre
la configuration standard du module).

3. Fixez la plaque serre-câbles avec deux vis en haut de l’unité de commande, cf.
Fixation de la plaque serre-câbles des câbles de commande (page 112).

4. Fixez les modules optionnels si ce n’est pas déjà fait.

5. Déposez le capot recouvrant la platine d’entrée des câbles de commande et
positionnez le passe-câbles en caoutchouc. Faites cheminer les câbles de
commande à travers le passe-câbles.

N.B. : Si vous faites pénétrer les câbles par le haut ou le bas, et non par le côté ou
la face avant, vous devez percer des entrées dans les protections en plastique
transparent.

6. Les câbles de commande doivent être mis à la masse au niveau de la plaque
serre-câbles, comme décrit à l’étape 2 de la section Raccordement des câbles de
commande aux bornes de l’unité de commande externe (page 116).

7. Raccordez les conducteurs aux bornes débrochables correspondantes de l’unité
de commande, cf. Schéma de raccordement des signaux d’E/S de l’unité de
commande variateur (ZCU-1x) (page 127). Renforcez tout toron de fils avec une
gaine rétractable ouun ruban isolant. Serrez les vis pour sécuriser le raccordement.

N.B. : Toutes les paires de fils de signaux torsadées doivent être aussi proches
que possible des bornes. En torsadant le fil avec le fil retour, vous réduisez les
perturbations provoquées par couplage inductif.

8. Installez le capot avant central.
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2

3

Combi screw 
M4×8 Torx T20 
2 N·m

5
5

Raccordement des câbles de commande à l’unité de
commande intégrée (options +P905 et +0B051)
1. Retirez le capot avant central du module.

2. Fixez la plaque serre-câbles avec deux vis à l’avant de l’unité de commande, cf.
Fixation de la plaque serre-câbles des câbles de commande (page 112).

3. Remontez les modules optionnels si ce n’est pas déjà fait.

4. Insérez les câbles de commande dans l’armoire.

5. Acheminez les câblesde commande le longde lagoulotteprévueà cet effet jusqu’à
l’unité de commande, par le haut oupar le bas. Le schémasuivant illustre lemodule
variateur équipé de tous les caissons de raccordement (option +H381).

6. ABB recommande d’effectuer une reprise de masse sur 360° des blindages
extérieurs des câbles de commande au niveau de la platine d’entrée de l’armoire.

7. Les câbles de commande doivent être mis à la masse au niveau de la plaque
serre-câbles, comme décrit à l’étape 2 de la section Raccordement des câbles de
commande aux bornes de l’unité de commande externe (page 116).

8. Raccordez les conducteurs aux bornes débrochables correspondantes de l’unité
de commande, cf. Schéma de raccordement des signaux d’E/S de l’unité de
commande variateur (ZCU-1x) (page 127). Renforcez tout toron de fils avec une
gaine rétractable ouun ruban isolant. Serrez les vis pour sécuriser le raccordement.

N.B. : Toutes les paires de fils de signaux torsadées doivent être aussi proches
que possible des bornes. En torsadant le fil avec le fil retour, vous réduisez les
perturbations provoquées par couplage inductif.
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4

5

Raccordement d’une microconsole
Avecunkit demontagede lamicroconsole surporte, raccordez lamicroconsole comme
suit :

1. Raccordez un câble Ethernet sur le connecteur RJ-45 de la micro-console.

2. Raccordez l’autre extrémité du câble au connecteur X13 de l’unité de commande.

N.B. : Lorsqu’un PC est raccordé à la microconsole, les touches de la microconsole
sont désactivées. Dans ce cas, la microconsole fait office d’adaptateur UBS-RJ45.
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Busde lamicro-console (commandedeplusieurs appareils
avec une micro-console)
Il est possible d’utiliser une seule microconsole (ou un seul PC) pour commander
plusieurs variateurs (ou unités onduleurs, unités redresseurs, etc.) Pour cela, fabriquez
un busmicroconsole en raccordant en cascade les portsmicroconsole des variateurs.
Dans certains variateurs, le logement de la microconsole dispose des connecteurs
(doubles) nécessaires. L’installationd’unmodule FDPI-02 (à commander séparément)
n’est donc pas requise. Pour en savoir plus, cf. description du matériel et document
anglais FDPI-02 diagnostics and panel interface user’s manual (3AUA0000113618).

La longueur maximum de câblage admissible est de 100 m (328 ft).

1. Raccordez la microconsole à un variateur par un câble Ethernet (par exemple de
cat. 5e).
• Donnez un nom explicite au variateur en suivant le chemin Menu – Réglages

– Édition textes – Variateur.
• Attribuez au variateur un numéro d’adresse unique au paramètre 49.01*.
• Réglez d’autres paramètres du groupe 49* si nécessaire.
• Vous devez valider toute modification au paramètre 49.06*.
*Ou du groupe 149 pour des unités redresseurs (côté réseau), de freinage ou
convertisseurs c.c./c.c.
Répétez ces opérations pour chaque variateur.

2. Reliez les unités par des câbles Ethernet et raccordez-en une à la microconsole.

3. Activez la terminaison de bus sur le dernier variateur de la liaison.
• Pour les variateurs dont la micro-console est montée sur le capot avant,

positionnez le commutateur de terminaison en position externe.
• (Si vous disposez d’un module FDPI-02, basculez le commutateur de

terminaison S2 en position TERMINATED.
La terminaison de bus doit être désactivée dans tous les autres variateurs.

4. Sur lamicro-console, activez la fonctionnalité debus (Options – Sélection variateur
– Busmicro-console). Vouspouvez alors sélectionner l’appareil à commander dans
la liste affichée sous Options – Sélection variateur.

Si un PC est connecté à la microconsole, les variateurs raccordés au bus s’affichent
automatiquement dans l’outil logiciel PC Drive Composer.

Avec des connecteurs doubles dans le logement de la microconsole :

1 2 3

1

120 Raccordements

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000113618&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect


Avec des modules FDPI-02 :

OP
ENTER
MI
NA
TED

1

1

2 2

OP
ENTER
MI
NA
TED

3

Raccordement d'un PC

ATTENTION !
Ne raccordezpasdirectement le PCau connecteur de lamicroconsole sur l’unité
de commande, car vous risqueriez de l’endommager.
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Procédure de raccordement d’un PC (par exemple avec l’outil logiciel PC Drive
composer) :

1. Raccordez une microconsole ACS-AP-… ou ACH-AP-… à l’unité
• en insérant la microconsole dans son logement, ou
• par un câble Ethernet (ex. Cat 5e).

2. Retirez le cache-bornes USB sur la face avant de la micro-console.

3. Raccordez un câble USB (type A - Mini-B) entre le port USB de la micro-console
(3a) et un port USB libre du PC (3b).

4. La micro-console va indiquer que la connexion est établie.

5. Cf. documentation de l’outil logiciel PC pour les instructions de configuration.

?

StartStop Loc/Rem

?

StartStop Loc/Rem

USB connected

3a

4

3b

2

2

Installation des modules optionnels

￭ Montage du module des fonctions de sécurité FSO-xx
Montez le module de fonctions de sécurité FSO dans l’emplacement 2 de l’unité de
commande comme expliqué ci-après.

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Si la tôle de fonddumodule FSO-xx sembledifférentede celle du schémaci-après,
retirez-la et fixez l’autre tôle de fond fournie dans l’emballage du module FSO.

3. Raccordez le câble de données FSO-xx sur la borne X12 de l’unité de commande.

4. Fixez le module de fonctions de sécurité FSO-xx sur l’emplacement 2 avec quatre
vis.

5. Serrez la vis de mise à la terre de l’électronique du module FSO à un couple de
0,8 N·m. Cette vis, qui scelle les raccordements et assure la mise à la terre du
module, est indispensable au respect des règlesdeCEMet aubon fonctionnement
du module.

6. Raccordez le câble de données FSO-xx au port X110 FSO-xx.
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7. Raccordez le câble à quatre fils STO au port X111 dumodule et à la borne XSTO de
l’unité de commande du module variateur.

8. Raccordez le câble d’alimentation externe +24 V sur le port X112.

9. Raccordez les autres câbles comme indiqué dans lemanuel anglais FSO-12 safety
functions module user’s manual (3AXD50000015612) or FSO-21 safety functions
module user’s manual (3AXD50000015614).

6

5

3

4

￭ Installation des modules d’extension d’E/S, coupleurs réseau et
d’interface de retours codeurs
Cf. Raccordement des signaux de puissance et de commande (page 42) pour les
supports disponibles pour chaque module.

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Insérez soigneusement le module aux emplacements prévus sur l’unité de
commande.

3. Serrez la vis de mise à la terre à 0,8 N·m.

Nota :Cette vis, qui scelle les raccordements et assure lamise à la terre dumodule,
est essentielle au respect des règles deCEMet aubon fonctionnementdumodule.
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3

￭ Câblage des modules optionnels
Cf. manuels des modules optionnels pour les procédures spécifiques de montage et
de raccordement.
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Unité de commande

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre

• décrit les raccordements de l’unité ou des unités de commande utilisée(s) dans
le variateur ;

• précise les caractéristiques des entrées et sorties de l’unité ou des unités de
commande.

8
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Agencement de l’unité ZCU-14

Description

Entrée alimentation externeXPOW

Entrées analogiquesXAI

Sorties analogiquesXAO

Liaison multivariateurs (D2D)XD2D

Sortie relais RO1XRO1

Sortie relais RO2XRO2

Sortie relais RO3XRO3

Verrouillage entrée logique (DIIL) et sortie
+24 V

XD24

Entrées/sorties logiquesXDIO

Entrées logiquesXDI

Raccordement de la fonction STO (unité
onduleur uniquement)

N.B. : Cette entrée ne fait véritablement
officed’entréeSTOque lorsqueZCUcom-
mandeuneunitéonduleur. SiZCUcomma-
ndeuneunité redresseur, la désexcitation
desentréesarrêtera l’unitémaisneconsti-
tuepasune véritable fonctionde sécurité.

XSTO

Raccordement du module des fonctions
desécuritéFSO-xx (unitéonduleurunique-
ment)

X12

Raccordement micro-consoleX13

Support 1X202

Support 2X203

Support 3X204

Raccordementde l’unitémémoire (insérée
sur l’illustration)

X205

Sélection tension/courantpar cavalier (J1,
J2) pour entrées analogiques

J1, J2

Commutateurde terminaisonde la liaison
D2D (J3)

J3

Cavalier de sélection de masse commun
aux entrées logiques (J6).

J6

X12

X205

J1, J2

XPOW

XAI

XAO

XD2D

XRO2

XRO1

XRO3

XSTO

XDI

XDIO

XD24

X13

J6

J3
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Schéma de raccordement des signaux d’E/S de l’unité de
commande variateur (ZCU-1x)

DescriptionTermeRaccordements

XPOW Entrée alimentation externe

24 Vc.c., 2 A mini (sans modules optionnels)

+24VI

1
2

 +24VI
  GND

GND

J1, J2, XAI Tension de référence et entrées analogiques

11 Vc. c., RL 1…10 kohm+VREF
+VREF
-VREF
AGND

AI1+
AI1-
AI2+
AI2-

1
2
3
4
5
6
7

AI2:I
AI2:U

AI1:I
AI1:U

-11 Vc. c., RL 1…10 kohm-VREF

TerreAGND

Référence vitesse

0(2)…11 V, Ren > 200 kohm1)

sélectionnée par l’interrupteur AI1.

AI1+

AI1-

Non utilisée par défaut

0(4)…22 mA, Ren = 100 ohm2)

AI2+

AI2-

Sélection courant/tension AI1/AI2
AI1: I

AI1: U

XAO Sorties analogiques

Vitesse moteur tr/minAO1
AO1

AGND
AO2

AGND

1
2
3
4

0…22 mA, RL < 500 ohmAGND

Courant moteur
0…22 mA, RL < 500 ohm

AO2

AGND

XD2D Liaison multivariateurs

Raccordement maître/esclave, multivariateurs
ou bus de terrain 3)

B
1
2
3

B
A

BGND
4 Shield

A

BGND

Blindage

Résistancede terminaisonde la liaisonmultivaria-
teurs 3)

J3

XRO1, XRO2, XRO3 Sorties relais

Prêt à démarrerNC

1
2
3
1
2
3

1
2
3

+24VD
DIOGND

NC
COM
NO
NC

COM
NO
NC

COM
NO

Fault

250 Vc.a. / 30 Vc.c.

2 A
COM

NO

En marche
250 Vc.a. / 30 Vc.c.

2 A

NC

COM

NO

Défaut (-1)
250 Vc.a. / 30 Vc.c.

2 A

NC

COM

NO
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DescriptionTermeRaccordements

XD24 Sortie en tension auxiliaire, verrouillage signaux logiques 4)

Validation Marche 4)DIIL
DIIL1

+24VD
DICOM
+24VD
DIOGND

2
3
4
5

+24 Vc.c. 200 mA5)+24VD

Masse entrées logiquesDICOM

+24 Vc.c. 200 mA 5)+24VD

Masse entrées/sorties logiquesDIOGND

XDIO Entrées/sorties logiques

Sortie : Prêt à démarrerDIO1
1 DIO1
2 DIO2 Sortie : En marcheDIO2

Sélection de la masse 6)J6

XDI Entrées logiques

Arrêt (0) / Démarrage (1)DI1

1 DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6

2
3
4
5
6

+24VD
Avant (0) / Arrière (1)DI2

RàZDI3

Temps acc/déc 7)DI4

Vitesse constante 1 (1 = On) 8)DI5

Par défaut, non utilisée.DI6

Les circuits d’Interruption sécurisée du couple (STO) doivent
être fermés pour le démarrage du variateur. 9)XSTO

Raccordement options de sécuritéX12

Raccordement micro-consoleX13

Raccordement unité mémoireX205

1) Courant [0(4)…22 mA, Ren = 100 ohm] ou tension [0(2)…11 V, Ren > 200 kohm] : type d’entrée sélectionné avec le
commutateur AI1. Vous devez redémarrer l’unité de commande pour que le changement de réglage prenne effet.

2) Courant [0(4)…22 mA, Ren = 100 ohm] ou tension [0(2)…11 V, Ren > 200 kohm] : type d’entrée sélectionné avec le
commutateur AI2. Vous devez redémarrer l’unité de commande pour que le changement de réglage prenne effet.

3) Cf. section Le connecteur XD2D (page 130).
4) Cf. section Entrée DIIL (page 130).
5) La capacité de charge totale des sorties est de 4,8 W (200 mA à 24 V) moins la puissance consommée par DIO1 et
DIO2.

6) Détermine si DICOM est isolée de DIOGND (référence commune aux entrées logiques flottante ; en pratique,
sélectionne si les entrées logiques sont utilisées enmode d’absorption ou de sourçage du courant). Cf. également
Schéma d’isolation et de mise à la terre de ZCU-1x (page 134). DICOM = DIOGND ON : DICOM raccordée à DIOGND.
OFF : DICOM et DIOGND isolées.

7) 0 = les rampes d’accélération/décélération définies aux paramètres 23.12/23.13 sont utilisées. 1 = les rampes
d’accélération/décélération définies aux paramètres 23.14/23.15 sont utilisées.

8) Vitesse constante 1 définie au paramètre 22.26.
9) Cf. chapitre Fonction STO (page 237).

Lasectiondecâble acceptéepar lesbornesà visser (câblesmono- etmulticonducteurs)
est 0,5 … 2,5 mm2 (24…12 AWG). Couple de serrage : 0,5 Nm (5 lbf·in.)
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Informations supplémentaires sur les raccordements

￭ Alimentation externe pour l'unité de commande (XPOW)
L’unité de commande est alimentée (24 V DC, 2 A) par le bornier XPOW.

L’utilisation d’une alimentation externe est recommandée si :

• l’unité de commandedoit rester opérationnelle en cas de coupure d’alimentation,
par exemple, en raison de la communication ininterrompue sur liaison série ;

• l’alimentation doit être immédiatement rétablie après coupure (aucun délai de
mise sous tension de l’unité de commande admissible).

￭ DI6 comme entrée de sonde CTP
La température du moteur peut être mesurée par des sondes CTP raccordées sur
l’entrée thermistance. Les sondespeuvent aussi être raccordées aumodule d’interface
de retours codeurs FEN. À l’extrémité du câble, les blindages doivent être laissés non
connectés ou être reliés à la terre indirectement par le biais d’un condensateur haute
fréquence de quelques nanofarads (par exemple 3,3 nF / 630 V). Vous pouvez aussi
mettre directement les blindages à la terre aux deux extrémités s’ils se trouvent sur
lamême ligne de terre sans chute sensible de tension entre les extrémités. Cf. Manuel
d’exploitation de l’unité onduleur pour les paramétrages.

1

 

... 

+24V

DI6
+t°+t°+t°+t°+t°

+t°

Une à six thermistances CTP en série1

ATTENTION !
Les entrées représentées ci-dessus n’étant pas isolées conformément aux
exigences de la norme CEI 60664, le raccordement de la sonde thermique du
moteur exige unedouble isolation ouune isolation renforcée entre les organes
sous tension du moteur et la CTP sonde. La tension ne doit pas excéder la
tension maxi autorisée dans la sonde CTP.

￭ AI1 ou AI2 comme entrée de sonde Pt100, Pt1000, CTP ou KTY84
Afin de mesurer la température du moteur, vous pouvez raccorder les sondes entre
une entrée analogique et la sortie, comme illustré ci-dessous. (Vouspouvez également
raccorder la sonde KTY84 sur le module d’extension d’E/S analogiques FIO-11 ou
FAIO-01, ou sur le module d’interface de retours codeurs FEN.) À l’extrémité du câble,
les blindages doivent être laissés non connectés ou être reliés à la terre indirectement
par le biais d’un condensateur haute fréquence de quelques nanofarads (par exemple
3,3 nF / 630V). Vouspouvez aussimettre directement les blindages à la terre aux deux
extrémités s’ils se trouvent sur la même ligne de terre sans chute sensible de tension
entre les extrémités.
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...
 

AI1+
AI1-

AO1
AGND

2

1

3

TTT

Une, deux ou trois sonde(s) Pt100, Pt1000 ou CTP, ou encore une sonde KTY841

Réglez le type d’entrée sur tension avec le cavalier ou commutateur approprié sur l’unité de com-
mande. Réglez le paramètre correspondant dans le groupe de paramètres 12 AI standard du pro-
gramme de commande.

2

Réglez le mode d’excitation dans le groupe de paramètres 13 AO standard.3

ATTENTION !
Les entrées représentées ci-dessus n’étant pas isolées conformément aux
exigences de la norme CEI/EN 60664, le raccordement de la sonde thermique
du moteur exige une double isolation ou une isolation renforcée entre les
organes sous tension du moteur et la sonde. Le courant ne doit pas excéder
le courant maxi autorisé dans la sonde Pt100/Pt1000.

￭ Entrée DIIL
L'entréeDILL sert à raccorder les circuits de sécurité. Elle est réglée pour arrêter l'unité
sur perte du signal d'entrée.

N.B. : Cette entrée n’est PAS certifiée SIL ou PL.

￭ Le connecteur XD2D
Ce connecteur fournit une liaison RS-485 qui peut servir

• à la communication maître/esclave de base avec un variateur maître et plusieurs
esclaves ;

• à la commanded’unbusde terrainpar interfacede communication intégrée (EFB) ;

• à une communication multivariateurs (D2D) par programme d’application..

Cf. manuel d’exploitation du variateur pour les paramétrages requis.

Vous devez activer la terminaison de bus sur les unités placées aux extrémités de la
liaison multivariateurs et la désactiver sur les unités intermédiaires.

Vous devez utiliser un câble blindé à paire torsadée de bonne qualité pour le câblage,
par exemple Belden 9842. L’impédance nominale du câble doit être comprise entre
100 et 165 ohm. Vous pouvez utiliser une paire de câbles pour les signaux de données
et une autre pour la mise à la terre. Évitez les boucles inutiles et le cheminement en
parallèle à proximité des câbles de puissance.

Le schéma suivant illustre le câblage entre les unités de commande.
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￭ Sortie STO (XSTO)
Cf. chapitre Fonction STO (page 237).

N.B. : L’entrée XSTO ne fait véritablement office d’entrée STO que dans l’unité de
commande de l’onduleur. La désexcitation des bornes IN1 et/ou IN2 des autres unités
(redresseur, convertisseur c.c./c.c. ou unité de freinage) arrêtera l’unité mais ne
constitue pas une véritable fonction de sécurité.

￭ Raccordement du module de fonctions de sécurité FSO (X12)
Cf. manuel de l’utilisateur consacré au module FSO concerné.
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Caractéristiques des connecteurs
Cesdonnées sont aussi valablespour les connecteursde l’unitéde commande intégrée
(option +P905).

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Alimentation (XPOW)

24 Vc.c. (±10%), 2 A

Entrée alimentation externe.

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Sorties relais RO1…RO3 (XRO1…XRO3)

250 Vc.a. / 30 Vc.c., 2 A

Protégées par des varistances

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Sortie +24 V (XD24:2 et XD24:4)

La capacité de charge totale des sorties est de 4,8 W (200mA /
24 V) moins la puissance consommée par DIO1 et DIO2.

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Entrée logiquesDI1…DI6 (XDI:1…XDI:6)

Niveaux logiques 24 V : «0» < 5 V, «1» > 15 V

Ren : 2,0 kohm
Type d’entrée : NPN/PNP (DI1…DI5), PNP (DI6)

Filtrage : 0,04 ms, filtrage logique jusqu'à 8 ms

DI6 (XDI:6) peut également être utilisée comme entrée pour une
sonde CTP. « 0 » > 4 kohm, « 1 » < 1,5 kohm.

Imaxi : 15 mA (DI1…DI5), 5 mA (DI6)

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Entrée de verrouillage de démarrage
DIIL (XD24:1)

Niveaux logiques 24 V : « 0 » < 5 V, « 1 » > 15 V

Ren : 2,0 kohm
Type d'entrée : NPN/PNP

Filtrage : 0,04 ms, filtrage logique jusqu'à 8 ms

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Entrées/sorties logiques DIO1 et DIO2
(XDIO:1 et XDIO:2)

Configurées en entrées : niveaux logiques 24 V : « 0 » < 5 V, « 1 »
> 15 V Ren : 2,0 kohm. Filtrage : 1 ms.

Sélectiondumodeentréeou sortie par
paramétrage

Configurées en sorties : courant de sortie total à partir de +24
VD limité à 200 mA.

DIO1 configurable en entrée en fréque-
nce (0…16kHzavec filtragede4micro-
secondes) pour signaux carrés 24 V
(interdictiond’utiliserdes signauxsinu-
soïdaux ou toute autre forme). DIO2
configurable en sortie en fréquence
(signaux carrés 24 V). Cf. manuel d’ex-
ploitation, groupe de paramètres
111/11.

RL

DIOx

DIOGND

+24VD

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Tensionsde référencepour les entrées
analogiques +VREF et -VREF
(XAI:1 et XAI:2) 10 V ±1 % et -10 V ±1 %, Rcharge 1…10 kohm

Courant de sortie maxi : 10 mA
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Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Entrées analogiques AI1 et AI2
(XAI:4 … XAI:7)

Entrée en courant : -20…20 mA, Ren = 100 ohmConfigurables enentréeencourant/te-
nsion par cavaliers Entrée en tension : -10…10 V, Ren > 200 kohm

Entrées différentielles, mode commun ±30 V

Intervalle d’échantillonnage par canal : 0,25 ms

Filtrage : 0,25 ms, filtrage logique réglable jusqu'à 8 ms

Résolution : 11 bits + bit de signe

Incertitude : 1 % (de la pleine échelle)

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Sorties analogiques AO1 et AO2 (XAO)

0…20 mA, Rcharge < 500 ohm
Plage de fréquence : 0…300 Hz

Résolution : 11 bits + bit de signe

Incertitude : 2% (de la pleine échelle)

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Connecteur XD2D

Couche physique : RS-485

Débit : 8 Mbit/s

Type de câble : une paire de câbles torsadée blindée pour les si-
gnaux de données et une autre paire pour la mise à la terre (im-
pédance nominale 100 … 165 ohm, ex. Belden 9842).

Longueur maxi de la liaison : 50 m (164 ft)

Terminaison par cavalier

Largeur de la borne 5 mm, section des fils 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Raccordement fonction STO (XSTO)

Plage de tension d’entrée : �3…30Vc.c.

Niveaux logiques : « 0 » < 5 V, « 1 » > 17 V.

N.B. : Les deux connexions doivent être sur « 1 » pour autoriser
le démarrage de l’unité. Cela concerne toutes les unités de com-
mande (y compris unités de commande de variateurs, d’ondu-
leurs, d’unités redresseurs, d’unités de freinage, de convertis-
seurs c.c./c.c., etc.), mais seul le connecteur XSTO de l’unité de
commande du variateur/de l’onduleur permet d’assurer une vé-
ritable fonction STO.
Consommation de courant : 66 mA (continu) par voie STO

Immunité CEM selon CEI 61326-3-1 et CEI 61800-5-2

Connecteur : RJ-45Raccordement micro-console (X13)

Longueur du câble < 100 m (328 ft)

Les bornes de l'unité de commande satisfont les exigences de très basse tension de protection (PELV).
Les sorties relais du variateur ne satisfont pas les exigences de la norme PELV si elles sont utilisées avec
une tension supérieure à 48 V.
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￭ Schéma d’isolation et de mise à la terre de ZCU-1x

XPOW
+24VI 1
GND 2

XAI
+VREF 1
-VREF 2
AGND 3
AI1+ 4
AI1- 5
AI2+ 6
AI2- 7

XAO
AO1 1

AGND 2
AO2 3

AGND 4
XD2D

B 1
A 2

BGND 3
XRO1, XRO2, XRO3

NC 11
COM 12
NO 13
NC 21

COM 22
NO 23
NC 31

COM 32
NO 33

XD24
DIIL 1

+24VD 2
DICOM 3
+24VD 4

DIOGND 5
XDIO

DIO1 1
DIO2 2

XDI
DI1 1
DI2 2
DI3 3
DI4 4
DI5 5
DI6 6

XSTO
OUT1 1
GND 2
IN1 3
IN2 4

*

Tension de mode commun entre
les voies ± 30 V

* Réglages de sélection de masse (J6)

Toutes les entrées logiques partagent une terre commune (DICOM raccordée à DIOGND) (préréglage
usine).

La terre des entrées logiques DI1…DI5 et DIIL (DICOM) est séparée de celle du signal DIO (DIOGND)

Tension diélectrique 50 V.

134 Unité de commande



Exemple d’installation d’un module
variateur en configuration standard

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit le montage au format livre du module variateur en armoire Rittal
VX25de600mmde large. Lemodule est placé enposition verticale aubasde l’armoire,
capot avant face à la porte de l’armoire. Les pièces ABB que vous pouvez aussi utiliser
sont également indiquées.

Limite de responsabilité
Les raccordements doivent toujours être conçus et réalisés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. ABB décline toute responsabilité pour
les raccordements non conformes. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est
susceptible d’être à l’origine de dysfonctionnements du variateur non couverts par la
garantie.

Sécurité

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

9
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Pièces nécessaires

Pièces standard du module variateur

• Module variateur
• Équerre de fixation
• Plaque de guidage inférieure
• Rampe télescopique d’extraction et d’insertion
• Vis de fixation et isolants dans un sachet en plastique
• Unité de commande externe

Pièces Rittal / pièces ABB également disponibles

DescriptionQtéCode de la pièce Rittal

Enveloppe sansplatinedemontage, tôlesde fondetpanneaux
latéraux

1VX 8606.000

Entretoises pour les plaques de toit / toit ABB

N.B. : Pour connaître les kits également disponibles auprès de
votre revendeur ABB, cf. sectionKits de sortie d’air (page 182).

1DK 7967.000

(quatre pièces par jeu)

ABB 3AUA0000117003 (IP20)

ABB 3AUA0000117008 (IP42)

Partie perforée avec bride de raccordement ; châssis demon-
tage extérieur pour 600 mm horizontal

5VX 8617.030

Rails porteursTS 4396.500

Filtre d’air 323mm×323mm.Retirez les cartouchesdes filtres.

N.B. : Pour les filtres à air ABB également disponibles, cf. sec-
tion Kits d’entrée d’air (page 180).

4 /

2

SK 3243.200 /

ABB 3AUA0000117003 (IP20)

ABB 3AUA0000117008 (IP42)

Pièces apportées par le client (ni Rittal, ni ABB)

Cf. Exemple d’agencement, porte ouverte (module variateur
en configuration standard) (page 50).

2Déflecteurs d’air

Outils nécessaires
• Jeu de tournevis (Torx et Pozidrive)

• Jeu de clés Allen à extrémité magnétique

• Clé dynamométrique

• Jeu de forets étagés pour percer la protection en plastique transparent afin d’y
insérer les câbles réseau

Procédure générale pour l’installation

Renvois aux consignesTâchesÉtape

Montageenarmoiredu variateur (page 137) et
les schémas de montage

Montage des pièces Rittal, de la plaque de
guidage inférieure et des options séparées à
l’intérieur de l’armoire module variateur

1

Consignes du fabricant pour chaque compo-
sant

Installation des composants auxiliaires (pla-
tines de montage, déflecteurs d’air, interrup-
teurs, jeux de barres etc.)

2

Déflecteurs d’air pour module variateur stan-
dard avec l’option +C173 (page 231)
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Renvois aux consignesTâchesÉtape

Schémas détaillés présentant un exemple
d’installation du variateur (configuration sta-
ndard avec l’option +E208 dans une armoire
Rittal VX25 de 600 mm de large) (page 269)

Fixation du module variateur à l’armoire3

Raccordement des câbles de puissance et
positionnement des protections en plastique
transparent sur le module variateur

4

Raccordement des câbles de puissance et
montage des protections (page 138)

Fixation de l’unité de commande ex-
terne (page 72)

Installation de l’unité de commande externe5

Raccordement des câbles de commande aux
bornes de l’unité de commande ex-
terne (page 116)

Raccordement des câbles de commande6

Consignes du fabricant pour chaque compo-
sant

Installationdespièces restantes, notamment
portes de l’armoire, plaques latérales etc.

7

Montage du toit et de la porte (pièces Rit-
tal) (page 140)

Montage en armoire du variateur
Cf. Schémasdétaillés présentant un exemple d’installationdu variateur (configuration
standard avec l’option +E208 dans une armoire Rittal VX25 de 600 mm de
large) (page 269) et document anglais ACS880-04 quick installation guide
(3AXD50000009366).

• Montez les sections perforées sur l’arrière du châssis de l’armoire.

• Si l’armoire n’est pas équipée d’une tôle de fond étanche, vous devez monter la
grille de fond sur le module variateur pour garantir le degré de protection IP20
sur l’arrière.

• Montez les guides et la plaquedeguidage inférieure sur la tôle dubasde l’armoire.

• Fixez la rampe télescopique d’insertion sur la plaque de guidage inférieure.

• Ôtez le film de protection en plastique transparent qui recouvre les deux parois.

• Placez la protection métallique sur le haut du module variateur.

• Placez les protections sur les tôles de fond du module variateur.

• Pour éviter que le module variateur ne se renverse, enchaînez-le au châssis de
l’armoire par ses anneaux de levage.

• Faites glisser avec précaution lemodule variateur le longde la rampe télescopique
d’insertion pour le faire pénétrer dans l’armoire.

• Retirez la rampe.

• Fixez le module variateur sur la plaque de guidage inférieure.

• Fixez le module variateur par le haut sur les sections perforées à l’arrière de
l’armoire.

N.B. : L’équerre de fixation assure la mise à la terre du module variateur sur le
châssis de l’armoire.

• Montez les déflecteurs.

Exemple d’installation d’un module variateur en configuration standard 137

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000009366&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=tr&LanguageCode=zh&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000009366&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=tr&LanguageCode=zh&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect


Raccordement des câbles de puissance et montage des
protections

Tâches (câbles moteur)Étape

Montez les bornes de terre sur le châssis du module variateur.1

Insérez les câblesmoteur dans l’armoire. Effectuez une reprise demasse sur 360° dublindage
du câble en entrée d’armoire.

2

Raccordez les blindages torsadés des câbles moteur à la borne de terre.3

Vissez et serrezmanuellement les isolants sur lemodule variateur. Fixez la borne de raccorde-
ment T3/W2 sur les isolants.

4

ATTENTION !
N’utilisez pas de vis plus longues ou de couple de serrage plus important que ce
qui est indiqué sur le schéma, car vous risqueriez d’endommager l’isolant et de
causer des tensions dangereuses au niveau du châssis du module.

Raccordez les conducteurs de phase T3/W2 à la borne T3/W2.5

Placez les bornes T2/V2 sur les isolants. Cf. mise en garde à l’étape 4.6

Raccordez les conducteurs de phase T2/V2 à la borne T2/V2.7

Placez les bornes T1/U2 sur les isolants. Cf. mise en garde à l’étape 4.8

Raccordez les conducteurs de phase T1/U2 à la borne T1/U2.9

Ôtez le film de protection en plastique transparent qui recouvre les deux parois.10

Placez les protections sur le module variateur.11

Placez le capot avant du bas sur le module variateur.12

Tâches (câbles réseau)Étape

Effectuez une reprise demasse sur 360° desblindagesde câbles réseau (si présents) en entrée
d’armoire.

1

Raccordez les blindages torsadés des câbles réseau et du câble de terre séparé (si présent)
à la barre de mise à la terre de l’armoire.

2

À l’aide d’un foret étagé, percez des ouvertures dans la protection en plastique transparent
sur l’entrée de câble, d’un diamètre suffisant pour laisser passer les câbles. Les perçages
doivent être alignés verticalement avec les repères de la protection. Ébavurez les perçages.

3

Retirez le film plastique sur les deux faces de la protection.

Fixez solidement les câbles au châssis de l’armoire pour éviter qu’ils ne frottent sur les ouver-
tures.

Insérez les conducteurs des câbles réseau dans les perçages pratiqués dans la protection en
plastique transparent.

4

Modules variateurs sans option +H370 : raccordez les conducteurs du câble réseau aux jeux
de barres de raccordement L1/U1, L2/V1 et L3/W1 du module, puis passez à l’étape 12.

5

Pour l’option +H370 :effectuez les étapes 6 à 11.
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Vissez et serrezmanuellement les isolants sur lemodule variateur. Fixez la borne de raccorde-
ment L1/U1 sur les isolants.

6

ATTENTION !
N’utilisez pas de vis plus longues ou de couple de serrage plus important que ce
qui est indiqué sur le schéma, car vous risqueriez d’endommager l’isolant et de
causer des tensions dangereuses au niveau du châssis du module.

Raccordez les conducteurs de phase L1/U1 à la borne L1/U1.7

Fixez la borne de raccordement L2/V1 sur les isolants. Cf. mise en garde à l’étape 6.8

Raccordez les conducteurs de phase L2/V1 à la borne L2/V1.9

Fixez la borne de raccordement L3/W1 sur les isolants. Cf. mise en garde à l’étape 6.10

Raccordez les conducteurs de phase L3/W1 à la borne L3/W1.11

Montez la protection en plastique transparent sur l’entrée du module. Montez la protection
en plastique transparent sur l’avant du module et le capot supérieur.

12

Placez les protections en plastique transparent sur le côté et le haut du module variateur.13
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Montage du toit et de la porte (pièces Rittal)
Schéma d’un agencement testé par ABB.

Rittal 7967.000

3AUA0000145776

2

1

592 [23.31]

19
78

 [7
7.

85
]

Rittal 3326.200

Porte1

Lesgrilles doivent être positionnées le plusprèspossible les unesdes autres. Retirez les cartouches
filtrantes.

2
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Montage du toit et de la porte (filtres d’air et toit ABB)
Schéma d’un agencement testé par ABB.

3AXD50000016652

ABB 3AUA0000125202 (IP20)
ABB 3AUA0000114971 (IP42)

ABB 3AUA0000117003 (IP20)
ABB 3AUA0000117008 (IP42)
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Déposeducapotdeprotectionpourdégager la sortied’air
du module variateur

ATTENTION !
Après l’installation, retirez le film de protection placé sur le dessus du module
variateur. Sinon, le capot empêche la libre circulationde l’air de refroidissement
dans le module, ce qui provoque son échauffement excessif.

Autres indications

￭ Entrée des câbles réseau par le haut
Si l’entrée des câbles réseau dans le module variateur s’effectue par le haut, percez
les ouvertures correspondantes dans la protection en plastique transparent.

￭ Fixation dumodule variateur par le haut sur une paroi ou une platine
de montage.
Utilisez la patte 3AUA0000096082 (fournie dans le kit d’assemblage
3AXD50000453900) pour fixer le module variateur directement sur une paroi ou une
platine de montage. Elle évite que les vis de fixation du module variateur frottent
contre la plaque.

M4×12 Torx
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Exemple d’installation avec tous les
caissons de raccordement (option
+H381)

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit le montage au format livre du module variateur en armoire Rittal
VX25de400mmde large. Lemodule est placé enposition verticale aubasde l’armoire,
capot avant face à la porte de l’armoire. Si les composants supplémentaires exigent
plusd’espace, vouspouvez raccorder deux armoiresVX25ouplus ensemble. Lespièces
ABB que vous pouvez aussi utiliser sont également indiquées.

Limite de responsabilité
Les raccordements doivent toujours être conçus et réalisés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. ABB décline toute responsabilité pour
les raccordements non conformes. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est
susceptible d’être à l’origine de dysfonctionnements du variateur non couverts par la
garantie.

Sécurité

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

10
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Pièces nécessaires

Pièces standard du module variateur

• Module variateur
• Plaque de guidage supérieure
• Équerre de fixation
• Barre de mise à la terre
• Plaque de guidage inférieure
• Rampe télescopique d’extraction et d’insertion
• Vis de fixation dans un sachet en plastique
• Unité de commande externe

Options du module variateur

DescriptionQtéCode de l’option

Jeu complet de caissons de raccordement1+H381

Unitédecommande intégrée (à l’intérieurdumodule variateur)1+P905

Pièces Rittal / pièces ABB également disponibles

DescriptionQtéCode de la pièce Rittal

Enveloppe sansplatinedemontage, tôlesde fondetpanneaux
latéraux

1VX 8406.000

Panneaux latéraux de l’armoire1VX 8106.245

Entretoises pour la plaque de toit / le toit ABB

N.B. : Pour connaître les kits également disponibles auprès de
votre revendeur ABB, cf. sectionKits de sortie d’air (page 182).

1DK 7967.000

(quatre pièces par jeu)

ABB 3AUA0000125201 (IP20)

ABB 3AUA0000114967 (IP42)

Partie perforée avec bride de raccordement ; châssis demon-
tage extérieur pour 600 mm horizontal

5VX 8617.030

Partie perforée avec bride de raccordement ; châssis demon-
tage extérieur pour 400 mm horizontal

3VX 8617.010

Filtre d’air 323 mm × 323 mm. Déposez la cartouche du filtre
en suivant les consignes du fabricant.

N.B. : Pour les filtres à air ABB également disponibles, cf. sec-
tion Kits d’entrée d’air (page 180).

4 /

2

SK 3243.200 /

ABB 3AUA0000117002 (IP20)

ABB 3AUA0000117007 (IP42)

Rail porteur (ou tôle de fond prévue par le client)3TS 4396.500

Pièces apportées par le client (ni Rittal, ni ABB)

DescriptionQtéCode du schéma d’encombre-
ment

Déflecteurs d’air

Cf. section Déflecteurs d’air pour l’option +H381 dans une ar-
moireRittal VX25de400mmde large (page232)pour consulter
les schémasd’encombrementdesdéflecteursd’air requisdans
l’armoire.

23AXD50000437368

Tôle de fond de l’armoire (ou rails porteurs Rittal)

Cf. section Tôle de fondpour l’option +H381 dans une armoire
Rittal VX25 de 400 mm de large (page 229) pour consulter les
schémas d’encombrement d’une tôle de fond prévue par le
client.

13AXD50000433988
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Outils nécessaires
• Jeu de tournevis (Torx et Pozidrive)

• Jeu de clés Allen à extrémité magnétique

• Clé dynamométrique avec une rallonge de 500 mm (20 in) ou 2 × 250 mm (2 ×
10 in).

Procédure générale pour l’installation

Renvois aux consignesTâchesÉtape

Montage en armoire des pièces
mécaniques (page 145) et Schémas détaillés
présentant l’installation des caissons de
raccordement (option +H381) dans une
armoire Rittal VX25 de 400 mm de
large (page 273)

Installation des pièces Rittal et des
accessoires mécaniques dumodule variateur
dans l’armoire

1

Raccordement des câbles de
puissance (page 146)

Raccordement des câbles de puissance sur
les caissons de raccordement

2

Montage en armoire du variateur (page 149)Montage en armoire du variateur3

Fixation de l’unité de commande
externe (page 72)

Installation de l’unité de commande externe4

Raccordement des câbles de commande aux
bornes de l’unité de commande
externe (page 116)

Raccordement des câbles de commande5

Consignes du fabricant pour chaque
composant

Installationdespièces restantes, notamment
portes de l’armoire, plaques latérales,
déflecteurs d’air etc.

6

Déflecteursd’air pour l’option+H381dansune
armoire Rittal VX25 de 400 mm de
large (page 232)

Montage en armoire des pièces mécaniques
Montage en armoire des pièces mécaniques comme illustré dans Schémas détaillés
présentant l’installation des caissons de raccordement (option +H381) dans une
armoire Rittal VX25 de 400 mm de large (page 273)

Si vous utilisez votre propre tôle de fond de l’armoire à la place de rails porteurs Rittal,
cf. schéma d’encombrement pour les dimensions exactes.

Si l’épaisseur de la tôle de fond n’est pas de 2,5 mm (0.1 in.), ajustez les dimensions
en conséquence.
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Raccordement des câbles de puissance

￭ Schéma de raccordement des câbles de puissance

7

5

INPUT

OUTPUT
R-

ACS880-04

U1
V1 W1

3 ~M

R+

UDC+UDC-

R- R+

L1/U1 L2/V1 UDC+L3/W1 UDC-

(PE) PE (PE)L1 L2 L3

L1 L2 L3

1

2b

3

4

5

6

8

9

2a

10
4

PE

L1/U1 L2/V1 L3/W1

T1/U2 T2/V2 T3/W2

T1/U2 T2/V2 T3/W2

Pour les autres solutions, cf. section Sélection de l’appareillage de sectionnement réseau (page 77).
Dans l’exemple demontage exposé dans ce chapitre, l’appareillage de sectionnement ne se trouve
pas dans la même armoire que le module variateur.

1

Si un câble blindé est utilisé (non obligatoiremais recommandé) et que la conductivité du blindage
est < 50 % de celle d’un conducteur de phase, utilisez un câble PE séparé (2a) ou un câble avec un
conducteur de terre (2b).

2

ABB recommande d’effectuer une reprise demasse sur 360° en entrée d’armoire si un câble blindé
est utilisé. L’autre extrémité du câble réseau ou du conducteur PE doit être mise à la terre sur le
tableau de distribution.

3

Caissons de raccordement moteur et réseau (option +H381).4
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ABB recommande d’effectuer une reprise de masse sur 360° en entrée de l’armoire.5

Utilisez un câble de terre séparé si la conductivité du blindage du câble est < 50 % de celle du co-
nducteur de phase d’un câble sans conducteur de terre symétrique, cf. Types de câbles de puissa-
nce (page 87).

6

Résistance de freinage externe (option, cf. Freinage sur résistance(s) (page 259))7

Filtre de mode commun (option, cf. Tableaux des spécifications (page 79))8

Filtre du/dt (option, cf. Filtres du/dt (page 267))9

Le châssis dumodule variateur doit être raccordé à celui de l’armoire. Cf. sectionAutres possibilités
de mise à la terre du module variateur (page 74).

10

N.B. : Si le câble moteur comporte, en plus du blindage conducteur, un conducteur de terre symétrique,
vous devez raccorder le conducteur de terre à la borne de terre côté variateur et côté moteur.

Vous ne devez pas utiliser de câble moteur asymétrique car Le raccordement du quatrième conducteur
du câble côté moteur augmente les courants de palier et accélère l’usure des roulements.

￭ Procédure de raccordement des câbles de puissance

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Faites cheminer les câbles depuis le moteur vers l’armoire. Effectuez une reprise
de masse sur 360° des blindages en entrée de câbles.

2. Torsadez les blindages des câbles moteur en faisceaux et raccordez-les ainsi que
tout autre conducteur ou câble de terre séparé sur la borne de terre PE dumodule
variateur ou la barre de terre de l’armoire.

3. Raccordez les conducteurs de phase des câblesmoteurs aux bornes T1/U2, T2/V2
et T3/W2 du module variateur. Cf. caractéristiques techniques pour les couples
de serrage.

4. Modules variateurs avec l’option +D150 : Faites cheminer les câbles de puissance
depuis la résistance de freinage vers l’armoire. Effectuez une reprise de masse
sur 360°desblindages (si présents) enentréede câbles. Raccordez les conducteurs
aux bornes R+ et R-. Pour les couples de serrage, cf. Caractéristiques techniques.

5. Vérifiez que toutes les sources de tension sont déconnectées et que tout risque
de reconnexion est écarté. Suivez les procédures de sectionnement sécurisé
imposées par la réglementation locale.

6. Faites cheminer les câbles réseau depuis l’alimentation vers l’armoire. Effectuez
une reprise de masse sur 360° des blindages en entrée de câbles.

7. Torsadez le blindage des câbles réseau en faisceaux que vous raccorderez, ainsi
que n’importe quel conducteur ou câble de terre, à la barre de terre du caisson de
raccordement réseau.

8. Raccordez les conducteurs de phase des câbles réseau aux bornes L1/U1, L2/V1
et L3/W1 du module variateur. Cf. caractéristiques techniques pour les couples
de serrage.

Vous trouverez un exemple ci-dessous.
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C

A

A

B

C

D

102 mm (4 in.)

L1/U1, L2/V1, L3/W1

T1/U2, T2/V2, T3/W2

E

E

Vue quand la plaque latérale de l’armoire est déposée

Reprise de masse sur 360° au niveau de la plaque d’entrée des câbles réseauA

Barre de mise à la terre du caisson de raccordement réseauB

Reprise de masse sur 360° au niveau de la plaque d’entrée des câbles moteurC

Barre de mise à la terre du caisson de raccordement moteurD

Espace réservé pour les câbles de puissanceE

Les câbles moteur et réseau ne doivent pas déborder de la zone hachurée afin d’éviter que les
câbles ne frottent lorsque le module est inséré dans l’armoire.
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Montage en armoire du variateur

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des
dégâts matériels.

Manipulez le variateur avec précaution. Faites attention à ne pas renverser
le module en le déplaçant au sol et pendant les interventions d’installation
et de maintenance : Déployez les béquilles en les tirant légèrement vers le
bas et en les faisant pivoter vers l’extérieur (1, 2). Il est aussi recommandé
d’enchaîner le module par le haut pour plus de précaution.

Vous ne devez pas pencher le variateur (A). Il est lourd et son centre de
gravité est élevé. Une inclinaisonde5degrés suffit à faire basculer lemodule.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance sur un sol glissant.

1

2

3

 3AUA0000086323

￭ Procédure de montage
1. Vissez l’équerre de fixation sur le module variateur. L’équerre assure la mise à la

terre du module variateur sur le châssis de l’armoire.
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1

M8×20 Hex

2. Vissez la rampe télescopiqued’extraction et d’insertion à la base de l’armoire avec
deux vis.

3. Dévissez les capots avant supérieurs et inférieursgauchedumodule variateur (vis
combi M4×8, 2 N·m [18 lbf·in]).

4. À l’aide de chaînes, fixez les anneaux de levage dumodule variateur au châssis de
l’armoire.

5. Poussez délicatement le module variateur dans l’armoire, de préférence à deux.

6. Fixez au module variateur la barre de mise à la terre préalablement montée sur le
caisson de raccordement réseau.

N.B. : L’aspect de la barre peut différer de l’illustration.

7. Raccordez les jeux de barres du module variateur à ceux des caissons de
raccordement à l’aide de vis combi M12, 70 N·m [52 lbf·ft].

8. Fixez le module variateur en haut et en bas de l’armoire, cf. Schéma de montage
du module variateur à l’armoire (taille R10) (page 153) (taille R10) ou Schéma de
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montagedumodule variateur à l’armoire (taille R11) (page 154) (taille R11). L’équerre
de fixation supérieure assure la mise à la terre du module variateur sur le châssis
de l’armoire.

9. Fixez le toit de l’armoire aux entretoises et aux panneaux latéraux, cf. Schéma de
montage du toit et de la porte (page 155).

10. Retirez les cartouches des filtres d’air en suivant les consignes de Rittal. Montez
les filtres sur la porte de l’armoire, cf. Schéma de montage du toit et de la
porte (page 155).

11. Modules variateurs avec unité de commande externe : replacez les capots avant
précédemment déposés au-dessus des câbles de puissance. Raccordement des
câbles de commande, cf. Raccordement des câbles de commande aux bornes de
l’unité de commande externe (page 116).
Modules variateurs avec unité de commande intégrée (option +P905) :
Raccordementdes câblesde commandeà l’unité de commande, cf. Raccordement
des câbles de commande à l’unité de commande intégrée (options +P905 et
+0B051) (page 118). Raccordez le câble de la microconsole et remettez les capots
avant sur le module variateur.
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3

3
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7b
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4
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Schéma de montage du module variateur à l’armoire (taille R10)

3A
XD
50
00
04
39
31
7
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Schéma de montage du module variateur à l’armoire (taille R11)

3A
XD
50
00
04
38
93
8
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Schéma de montage du toit et de la porte

Schémad’un agencement testé par ABB. Si vous utilisez des filtres d’air ABB, placez-les
en position verticale conformément à la sectionMontage du toit et de la porte (filtres
d’air et toit ABB) (page 141).

Rittal 7967.000

3AUA0000145776

2

1

Rittal 3326.200

R
10

: 1
55

2 
[6

1.
10

]
R

11
:

Porte1

Lesgrilles doivent être positionnées le plus près possible les unesdes autres. Retirez les cartouches
filtrantes.

2
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￭ Déposeducapotdeprotectionpourdégager la sortie d’air dumodule
variateur

ATTENTION !
Après l’installation, retirez le film de protection placé sur le dessus du module
variateur. Sinon, le capot empêche la libre circulationde l’air de refroidissement
dans le module, ce qui provoque son échauffement excessif.

Autres indications

￭ Installations avec câblesmoteur et réseaudedimensions4×240mm2

par phase
Pour raccorder une résistance, retirez la tôle latérale inférieure du caisson de
raccordement moteur et acheminez les câbles jusqu’aux bornes du caisson de
raccordement moteur en passant par le côté.

￭ Pose des passe-câbles en caoutchouc
Insérez les câbles réseau à travers le passe-câbles en caoutchouc pour garantir le
degré de protection IP20 au module variateur. Montez le passe-câbles comme suit :

1. Découpez des trous dans le passe-câbles pour pouvoir y introduire les câbles
réseau.

2. Faites cheminer les câbles à travers le passe-câbles.

3. Fixez le passe-câbles au caisson de raccordement réseau à l’aide de cinq visM4×8
Torx T20 comme illustré ci-dessous.
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Vérification de l’installation

Contenu de ce chapitre
Cechapitre contient les élémentsà vérifier concernant lemontageet les raccordements
électriques du variateur.

Liste des points à vérifier
Avant lamise en route, examinez lemontage et le câblage du variateur. Contrôlez tous
les points de la liste avec une autre personne.

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

ATTENTION !
Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à
la section Sécurité électrique (page 21).

Vérifiez les points suivants :

Les conditions ambiantes d’exploitation satisfont aux exigences du variateur et du degré de
protection (code IP).

Vérifiez sur la plaque signalétiqueque la tension réseau correspondà la tensiond’entréenominale
du variateur.

La résistance d’isolement du câble réseau, du câble moteur et du moteur doit être mesurée co-
nformément à la réglementation locale et aux manuels du variateur.

11
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Vérifiez les points suivants :

L’armoire variateur est fixée au sol et aussi au mur ou au toit par le haut si nécessaire, p. ex. à
cause des vibrations, etc.

Le module variateur est correctement monté dans son enveloppe.

L’air de refroidissement entre et ressort librement du variateur. L’air chaud ne risque pas de
pénétrer à nouveau dans l’armoire (déflecteurs correctement positionnés ou autre solution de
redirection).

Si le variateur est raccordé à un réseau en régime autre que TN-S (mise à la terre symétrique) :
vous avez réalisé toutes les modifications requises (par exemple, vous devrez peut-être retirer
les vis du filtre RFI et de la varistance phase-terre). Cf. consignes de raccordement.

Les enveloppes des différentes pièces de l’armoire présentent un raccord galvanisé adéquat au
jeu de barres PE de l’armoire ; les zones de raccord aux points de fixation sont laissées nues (non
peintes) et les raccordements sont serrés, ou des conducteurs de terre séparés ont été installés.

Les raccordements de l’étage de puissance à l’intérieur de l’armoire du variateur sont conformes
aux schémas de câblage.

L’unité de commande est raccordée. Cf. schémas de câblage.

Les fusibles c.a. et le sectionneur principal appropriés sont installés.

Le ou les conducteur(s) de terre de protection (PE) entre le variateur et le tableau est/sont cor-
rectementdimensionné(s) et raccordé(s) à laborneappropriée, qui est serréeaucouple approprié.

Vous devez vérifier par une mesure que la mise à la terre est conforme à la réglementation.

Le câble réseau est raccordé sur les bornes appropriées, l’ordre des phases est correct et les
bornes sont serrées au couple approprié.

Le conducteur PE entre le moteur et le variateur est correctement dimensionné. Le conducteur
est raccordé sur la borne appropriée, et la borne est serrée au couple approprié.

Vous devez vérifier par une mesure que la mise à la terre est conforme à la réglementation.

Le câble moteur est raccordé sur les bornes appropriées, l’ordre des phases est correct et les
bornes sont serrées au couple approprié.

Le câble moteur chemine à distance des autres câbles.

Aucun condensateur de compensation du facteur de puissance n’est raccordé au câble moteur.

En casde raccordementd’une résistancede freinageexterneau variateur : le conducteurde terre
de protection (PE) entre la résistance de freinage et le variateur est correctement dimensionné
et raccordé à la borne appropriée. Les bornes sont serrées au couple de serrage spécifié. Vous
devez vérifier par une mesure que la mise à la terre est conforme à la réglementation.

En casde raccordementd’une résistancede freinageexterneau variateur : le câblede la résistance
de freinage est raccordé aux bornes appropriées et les bornes sont serrées au couple de serrage
spécifié.

En casde raccordementd’une résistancede freinageexterneau variateur : le câblede la résistance
de freinage chemine à l’écart des autres câbles.

Les câbles de commande sont raccordés sur les bornes appropriées, et les bornes sont serrées
au couple approprié.

En cas d’utilisation du bypass : le contacteur de raccordement direct sur le réseau et celui de la
sortie du variateur sontmécaniquement et/ouélectriquement interverrouillés (fermeture simul-
tanée impossible). Vous devez utiliser un dispositif de protection contre les surcharges ther-
miques. Respectez les codes et réglementations locaux.

Aucun outil, corps étranger ou résidu de perçage n'a été laissé dans le variateur.

L’espace devant le variateur est propre : le ventilateur de refroidissement ne risque pas de faire
pénétrer de la poussière ou de la saleté à l’intérieur.

Le ou les capot(s) de la boîte à bornes du moteur sont en place. Les protections de l’armoire
sont en place et les portes sont fermées.

Le moteur et la machine entraînée sont prêts à démarrer.
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Mise en route

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la procédure de mise en route du variateur.

Réactivation des condensateurs
Si le variateur est resté plus d’un an sans être mis sous tension (en stockage ou non
utilisé), vous devez réactiver les condensateurs. La date de fabrication figure sur la
plaque signalétique. Pour la procédurede réactivation, cf. document anglais Capacitor
reforming instructions (3BFE64059629).

Procédure de mise en route
1. Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à procéder à la mise en route du

variateur.

2. Vérifiez que tous les points énoncés au chapitre Vérification de l’installation ont
étépassés en revue etque lemoteur et lamachine entraînée sontprêts àdémarrer.

3. Effectuez les tâches de mise en route exigées par la personne responsable du
montage du module variateur.

4. Mettez l’appareil sous tension, configurez le programme de contrôle et procédez
à la mise en route initiale du variateur et du moteur. Cf. document anglais Quick
start-upguide forACS880driveswithprimary control program(3AUA0000098062
[English]) ouACS880primary control programfirmwaremanual (3AUA0000085967
[English]). Pour des informations supplémentaires sur l’utilisation de la
microconsole, cf. manuel anglais ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant
control panels user's manual (3AUA0000085685).
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• Variateurs équipésdu freinage sur résistance(s) (option+D150) : cf. également
section Mise en route du chapitre Freinage sur résistance(s).

• Variateurs avec filtre ABB du/dt : assurez-vous que le bit 13 du paramètre
95.20 Mot options matérielles 1 est activé.

• Variateurs avec filtre sinusABB : assurez-vousque le paramètre 95.15Réglages
matériel spéciaux est réglé sur Filtre sinus ABB. Autres filtres sinus : cf.manuel
anglais Sine filters hardware manual (3AXD50000016814).

5. Variateurs équipés de moteurs ABB en atmosphère potentiellement explosive :
cf. également document anglais ACS880 drives with ABB motors in explosive
atmospheres (3AXD50000019585).

6. Pour lesmodules variateurs avec circuit STO raccordé et activé : vérifiez et validez
le fonctionnementde la fonctionSafe torqueoff (Interruption sécuriséedu couple,
STO). Cf. Procédure pour l’essai de validation (page 245).

7. Modules variateurs avec module de fonctions de sécurité FSO-xx (options +Q972
et +Q973) : vérifiez et validez le fonctionnement des fonctions de sécurité. Cf.
schémas de câblage correspondant à la livraison etmanuel anglais FSO-12 safety
functions module user’s manual (3AXD50000015612) ou FSO-21 safety functions
module user’s manual (3AXD50000015614).
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Localisation des défauts

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre explique comment identifier les défauts du variateur.

LED
Ce tableau décrit les LED du module variateur avec l’option +J410.

Quand la LED est alluméeCouleurLEDLocalisation

L’unité de commande est sous tension et la microconsole
est alimentée par une tension de +15 V.

VertePOWERKit de montage
de la micro-co-
nsole

Variateur en défautRougeFAULT

Messages d'alarme et de défaut
Cf. manuel d’exploitation pour la description des messages d’alarme et de défaut,
leurs origines probables et les interventions préconisées.
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Maintenance

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les consignes de maintenance des modules variateurs.

Intervalles de maintenance
Les tableaux suivants présentent les interventions de maintenance que vous pouvez
réaliser vous-même. La liste complète des intervalles de maintenance est disponible
sur Internet
(https://new.abb.com/drives/services/maintenance/preventive-maintenance). Pour
en savoir plus, adressez-vous à votre correspondant ABB (
www.abb.com/searchchannels).

￭ Description des symboles

DescriptionAction

Contrôle (contrôle visuel et intervention si requis)I

Exécution de travaux sur ou hors site (mise en service, essais, mesures ou autres inter-
ventions)

E

RemplacementR

￭ Intervalles de maintenance conseillés après la mise en route

Interventions de maintenance annuelles conseillées

DescriptionAction

Qualité de la tension d'alimentationE

Pièces de rechangeI

Réactivation des condensateurs du circuit c.c., modules et condensateurs de rechangeE

14
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Interventions de maintenance annuelles conseillées

Serrage des bornesI

Propreté, corrosion et températureI

Nettoyage du radiateurI

Années depuis la mise en serviceComposant

21181512963

Refroidissement

Ventilateur de refroidissement principal

RRVentilateur de refroidissement principal (R10 et R11)

Ventilateur de refroidissement auxiliaire

RRVentilateurs de refroidissement duboîtier des cartes électroniques
(R10 et R11) à longue durée de vie

Obsolescence

RRRBatterie de l’unité de commande ZCU (horloge temps réel)

RRBatterie de la micro-console (horloge temps réel)

Sécurité fonctionnelle

C
Cf. informationsdemaintenancede

la fonction de sécurité.

Test de la fonction de sécurité

20 ansFin de vie du composant de sécurité (durée de mission, TM)

4FPS10000239703

N.B. :

• Les intervalles de maintenance et de remplacement des composants indiqués
correspondent à une utilisation en conditions normales. ABB vous recommande
de faire réviser votre variateur tous les ans pour garantir une fiabilité et une
performance optimales.

• Si l’appareil fonctionne pendant une période prolongée à la limite maximum de
ses valeurs nominales ou de ses conditions ambiantes, vous devrez peut-être
diminuer l’intervalle de maintenance de certains composants. Contactez votre
correspondant ABB pour des informations supplémentaire sur la maintenance.
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Armoire

￭ Nettoyage de l’intérieur de l’armoire

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes de sécurité du variateur. Leur
non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire
mortelles, ou des dégâts matériels. Seul un électricien professionnel
qualifié est autorisé à effectuer les raccordements électriques, la mise
en service et la maintenance.

ATTENTION !
Utilisez un aspirateur avec tuyau et embout antistatiques et portez unbracelet
de mise à la terre pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles
d’endommager les cartes électroniques.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Ouvrez la porte de l’armoire.

3. Nettoyez l’intérieur de l’armoire avec une brosse douce et un aspirateur.

4. Nettoyez les entrées d'air des ventilateurs et les sorties d'air en haut du module.

5. Nettoyez les grilles d’entrée d’air de la porte (si présentes).

6. Refermez la porte.

Radiateur
La poussière présente dans l’air de refroidissement s’accumule sur le radiateur du
module variateur. Si vous nenettoyez pas correctement le radiateur, le variateur risque
de signaler des alarmes et défautsde surchauffe. Nettoyez le radiateur comme indiqué
ici si nécessaire.

￭ Nettoyage de l’intérieur du radiateur

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

ATTENTION !
Utilisez un aspirateur avec tuyau et embout antistatiques et portez unbracelet
de mise à la terre pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles
d’endommager les cartes électroniques.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Dévissez la poignée du module variateur.

3. Déposez la poignée.

4. Passez l’aspirateur à l’intérieur du radiateur par cette entrée.
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5. Dépoussiérez délicatement à l’air comprimé propre (pas humide, ni graisseux) de
bas en haut tout en aspirant par le haut du module variateur. Protégez les
équipements avoisinants de la poussière.

6. Remontez la poignée.

5

4

4

2
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Ventilateurs
La durée de vie des ventilateurs de refroidissement dépend de leur durée de
fonctionnement, de la température ambiante et de la concentration de poussière. Cf.
manuel d’exploitation pour connaître le signal actif affichant le nombre d’heures de
fonctionnementdu ventilateur de refroidissement. Remettez à zéro le signal indiquant
le nombre d’heures de fonctionnement après un changement du ventilateur.

Des ventilateurs de remplacement sont disponibles auprès d’ABB. Vous ne devez pas
utiliser des pièces de rechange autres que celles spécifiées par ABB.

￭ Remplacement des ventilateurs de refroidissement du coffret des
cartes électroniques

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Sortez le module variateur de l’armoire comme décrit dans les consignes de
remplacement du module.

3. Retirez la vis de fixation du logement du ventilateur.

4. Débranchez le câble d’alimentation du ventilateur.

5. Montez le nouveau ventilateur en procédant dans l’ordre inverse.

6. Remettez à zéro (si utilisé) le compteur dans le groupe 5 du programme de
commande.

4

3
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￭ Remplacement des ventilateurs de refroidissement principaux

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Sortez le module variateur de l’armoire comme décrit dans les consignes de
remplacement du module.

3. Déployez les béquilles du socle.

4. Retirez les deux vis qui maintiennent le bloc ventilateur.

5. Inclinez-le vers le bas.

6. Débranchez les câbles d’alimentation des ventilateurs.

7. Sortez le bloc ventilateur du module variateur.

8. Retirez les vis de fixation du ou des ventilateur(s) et séparez-le(s) de la platine de
montage.

9. Montez le ou les nouveau(x) ventilateur(s) en procédant dans l’ordre inverse.

10. Remettez à zéro (si utilisé) le compteur dans le groupe de paramètres 5 du
programme de commande.
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Remplacement du module variateur standard

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

N.B. : Le module de remplacement doit avoir la même référence et les mêmes codes
option que le module d’origine.

Manipulez le variateur avec précaution :

• Utilisez des chaussures de sûreté pour éviter de vous blesser le pied.

• Soulevez toujours le module variateur par ses anneaux.

• Faites attention à ne pas faire basculer le module lorsque vous le déplacez au sol.
Déployez les béquilles en les tirant légèrement vers le bas et en les faisant pivoter
vers l’extérieur (1, 2). Vous pouvez aussi enchaîner l’appareil pour plus de sécurité.

• Vous ne devez pas pencher le variateur (A). Il est lourd et son centre de gravité est
élevé. Une inclinaison de 5 degrés suffit à faire basculer le module. Ne laissez pas
l’appareil sans surveillance sur un sol glissant.

1

2

3

 3AUA0000086323

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Retirez les protections en plastique transparent qui recouvrent les câbles de
puissance et les pièces sur l’avant du module variateur (si présentes).

3. Sectionnez les câbles de puissance.

4. Sectionnez les câbles d’alimentation, BGDR et les fibres optiques du module
variateur.

5. Débranchez les câblesd’alimentationet les câblesoptiquesde l’unitédecommande
externe et enroulez-les au sommet du module variateur.
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6. Desserrez les vis qui fixent le module variateur à l’armoire au-dessus et derrière
les béquilles avant.

7. Fixez la rampe d’extraction à la base de l’armoire avec deux vis.

8. Pour éviter que le module variateur ne se renverse, enchaînez-le au châssis de
l’armoire par ses anneaux de levage supérieurs.

9. Tirez délicatement le module variateur hors de l’armoire, de préférence à deux.

10. Montez le module neuf en procédant dans l’ordre inverse.

7

6

Remplacement du module variateur avec l’option +H381

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

N.B. : Le module de remplacement doit avoir la même référence et les mêmes codes
option que le module d’origine.

Manipulez le variateur avec précaution :

• Utilisez des chaussures de sûreté pour éviter de vous blesser le pied.

• Soulevez toujours le module variateur par ses anneaux.

• Faites attention à ne pas faire basculer le module lorsque vous le déplacez au sol.
Déployez les béquilles en les tirant légèrement vers le bas et en les faisant pivoter
vers l’extérieur (1, 2). Vous pouvez aussi enchaîner l’appareil pour plus de sécurité.

• Vous ne devez pas pencher le variateur (A). Il est lourd et son centre de gravité est
élevé. Une inclinaison de 5 degrés suffit à faire basculer le module. Ne laissez pas
l’appareil sans surveillance sur un sol glissant.
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1

2

3

 3AUA0000086323

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Retirez les vis de fixation pour déposer les capots avant supérieur et inférieur
gauche du module variateur. Vis universelles M4×10, 2 N·m (18 lbf·in).
Modules variateurs équipés d’une unité de commande intégrée (option +P905) et
d’unemicroconsole (option +J414) : déconnectez la microconsole et son câble de
l’unité de commande intégrée.

3. Sectionnez les jeux de barres du module variateur du caisson de raccordement
réseau. Vis combi M12, 70 N·m (52 lbf·ft).

4. Sectionnez les jeux de barres du module variateur du caisson de raccordement
moteur. Vis combi M12, 70 N·m (52 lbf·ft).

5. Desserrez les vis qui fixent lemodule variateur à l’armoire au-dessus (a) et derrière
(b) les béquilles avant.

6. Déposez le déflecteur d’air avant.

7. Fixez la rampe d’insertion/extraction à la base de l’armoire avec deux vis.

8. Débranchez les câbles d’alimentation, les câbles STO et les câbles optiques de
l’unité de commande externe et enroulez-les au sommet du module variateur.
Modules variateurs avec unité de commande intégrée (option +P905) : Séparez
l’unité de commande du module variateur en desserrant les vis situées sous les
modules optionnels et faites pivoter l’unité de commandeet les câbles sur le côté.
(Vous pouvez aussi ôter la plaque serre-câbles et sectionnez les câbles de l’unité
de commande).

9. Pour éviter que le module variateur ne se renverse, enchaînez-le au châssis de
l’armoire par ses anneaux de levage supérieurs.

10. Tirez délicatement le module variateur hors de l’armoire, de préférence à deux.

11. Montez le nouveau module en procédant dans l’ordre inverse.
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Condensateurs
La liaison c.c. du variateur comporteplusieurs condensateurs électrolytiques. Le temps
de fonctionnement, la charge et la température de l’air ambiant ont une incidence sur
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la durée de vie des condensateurs. Les condensateurs peuvent durer plus longtemps
en abaissant la température de l’air ambiant.

La défaillance d’un condensateur endommage en général le variateur et provoque la
fusiond’un fusibleducâble réseauouundéclenchement surdéfaut. Si voussoupçonnez
une panne d’un condensateur, contactez votre correspondant ABB.

￭ Réactivation des condensateurs
Si le variateur est resté plus d’un an sans être mis sous tension (en stockage ou non
utilisé), vous devez réactiver les condensateurs. La date de fabrication figure sur la
plaque signalétique. Pour la procédurede réactivation, cf. document anglais Capacitor
reforming instructions (3BFE64059629).

Microconsole
Cf. manuel anglais ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W assistant control panels user’s
manual (3AUA0000085685).

Remplacement de la batterie de l’unité de commande
ZCU-14

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Retirez les vis M4×8 (T20) situées en bas de l’unité de commande.

3. Retirez le bornier XD2D pour accéder à la batterie.

4. Faites pivoter le bord du capot de l’unité de commande avec les borniers d’E/S.

5. Retirez précautionneusement la batterie de son logement

6. et remplacez-la par une nouvelle batterie CR 2032.

7. Refermez le capot de l’unité de commande.

8. Resserrez les vis M4×8 (T20).

9. Remettez le bornier XD2D en place
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Remplacement de l’unité mémoire de ZCU-14
Lors du remplacement d’une unité de commande, vous pouvez conserver vos
paramétrages en transférant l’unité mémoire de l’unité de commande défectueuse
vers la nouvelle unité de commande. Après la mise sous tension, le variateur analyse
l’unité mémoire. Cette opération peut prendre quelques minutes.

ATTENTION !
Vous ne devez jamais retirer ou insérer l’unité mémoire lorsque l’unité de
commande est sous tension.

ATTENTION !
Vous devez respecter les consignes du variateur. Leur non-respect est
susceptible de provoquer des blessures graves, voiremortelles, ou des
dégâts matériels.

1. Avant toute intervention, arrêtez le variateur et suivez la procédure décrite à la
section Sécurité électrique (page 21).

2. Tirez la languette de l’unité mémoire.

R6…R9 R10, R11
3. Détachez l’unité.

4. Remontez l’unité mémoire en procédant dans l’ordre inverse.

Remplacement des modules des fonctions de sécurité
FSO-12 (option +Q973 ) et FSO-21( option +Q972)
Vous ne devez pas réparer cesmodules. Pour remplacer unmodule défectueux par un
neuf, cf. Montage du module des fonctions de sécurité FSO-xx (page 122).
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Composants de sécurité fonctionnelle
La durée de mission des composants de sécurité fonctionnelle, 20 ans, correspond à
la duréependant laquelle les tauxdedéfaillancedes composants électroniques restent
constants. Elle concerne les composants du circuit STO standard et tous lesmodules,
relais et autres composants faisant partie des circuits de sécurité fonctionnelle.

Quand la durée de mission est écoulée, la fonction de sécurité n’est plus certifiée, ni
classée SIL/PL. Vous aurez alors les options suivantes :

• Remplacer le variateur complet et tous lesmodules et composants optionnels de
sécurité fonctionnelle

• Remplacer les composants du circuit des fonctions de sécurité. En pratique, cette
solution n’est économique qu’avec des variateurs d’une certaine taille qui ont des
cartes électroniques remplaçables et d’autres composants, comme des relais.

Attention : certains composants peuvent avoir déjà été remplacés, ce qui remet à zéro
leur durée de mission. La durée de mission qui reste à l’ensemble du circuit est
cependant déterminée par son plus vieil élément.

Pour en savoir plus, contactez votre correspondant ABB.

178 Maintenance



Informationspréalablesà lacommande

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre présente les informations préalables à la commande de composants
supplémentaires proposés par ABB pour installer le module variateur.

N.B. : Ce chapitre ne présente que les accessoires disponibles auprès d’ABB.
L’intégrateur système doit se procurer toutes les autres pièces auprès d’autres
fournisseurs.
Cf. exemples demontage en armoire Rittal VX25 testés par ABB aux sectionsMontage
du toit et de la porte (pièces Rittal) (page 140) et Schéma demontage du toit et de la
porte (page 155), ou agencez votre armoire selon vos propres dimensions.

Microconsole
La microconsole ACS-AP-W est incluse avec le module variateur. Vous aurez besoin
d’unemicroconsole pourmettre en service le variateur ACS880, même si vous utilisez
l’outil PC Drive composer.

La micro-console peut être montée sur la porte de l'armoire à l'aide du kit
correspondant.

IllustrationRéférencedelacom-
mandeDescriptionType

3AXD50000025965Micro-console BluetoothACS-AP-W

15
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IllustrationRéférencedelacom-
mandeDescriptionType

3AUA0000088311MicroconsoleACS-AP-I

3AUA0000108878

Kit demontage sur porte (mo-
ntage encastré). Inclut le loge-
ment de la microconsole, un
capot IP54 et un câble de rac-
cordement de 3 m de long.

DPMP-01

Résistances et hacheurs de freinage
Cf. chapitre Freinage sur résistance(s) (page 259).

Filtres (du/dt) en sortie
Cf. section Filtres du/dt (page 267).

Filtres sinus
Cf. section Filtres sinus (page 268).

Filtre RFI ARFI-10
Référence de commande : 68241561

Ventilation de l’armoire

￭ Kits d’entrée d’air
Les vis de fixation sont incluses.
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IllustrationRéférencedelacom-
mandeCodedukit

Largeur de l’enve-
loppe /

Degré de protection

3AUA0000117005A-8-X-023800 mm / IP20

Code consignes : 3AUA0000116887

3AUA0000117009A-8-X-026800 mm / IP42

Code consignes : 3AUA0000116875

3AXD50000009186A-8-X-029800 mm / IP54

Code consignes : 3AXD50000010001
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￭ Kits de sortie d’air

IllustrationRéférencedelacom-
mandeCodedukitQté

Largeur de l’enve-
loppe /

Degré de protection

3AUA0000125201A-4-X-0622800 mm / IP20

Code consignes : 3AXD50000001982

N.B. :Vousdevez commander le ventilateur
séparément.

3AUA0000114967A-4-X-0602800 mm / IP42

Code consignes : 3AUA0000115290

N.B. :Vousdevez commander le ventilateur
séparément.

3AXD50000009187A-4-X-0642800 mm / IP54 (CEI)

Code consignes : 3AXD50000010284

N.B. :Vousdevez commander le ventilateur
séparément.
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IllustrationRéférencedelacom-
mandeCodedukitQté

Largeur de l’enve-
loppe /

Degré de protection

3AXD50000010362A-4-X-0672800 mm / IP54 (UL)

Code consignes : 3AXD50000010284

N.B. :Vousdevez commander le ventilateur
séparément.

Ventilateurs de refroidissement
Vous devez placer deux ventilateurs de refroidissement dans le coffret de sortie d’air
pour que l’armoire soit suffisamment refroidie.

Référencedelacom-
mande

QtéComposantLargeur de l’enve-
loppe /

Degré de protection
DonnéesNom

3AXD500000005142R2E225-RA92-17 (230 V)Ventilateur800 mm / IP20, IP42

3AXD500000008822MSB MKP 3,5/603/E1679Condensateur

3AXD500000007232SPB2,5/7 (2,5 mm2, 12AWG)Connecteur

3AXD500000007242SC 2,5-RZ/7 (2,5 mm2, 12AWG)Connecteur

3AXD500000069342RB4C-355/170Ventilateur800 mm / IP54

3AXD500000069592MSB MKP 6/603/E1679Condensateur

3AXD500000007232SPB2,5/7 (2,5 mm2, 12AWG)Connecteur

3AXD500000007242SC 2,5-RZ/7 (2,5 mm2, 12AWG)Connecteur
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Kits d’accessoires FSO

IllustrationRéférencedelacom-
mandeCode du kit

3AXD50000025495A-X-X-279

Code consignes : 3AXD50000025583

Kits de montage de la microconsole

Référence de la commandeKit

3AXD50000009374Kit de montage de la microconsole DPMP-02

3AXD50000217717Kit de montage de la micro-console DPMP-04

Kits d’accessoires à installer a posteriori

Référence de la com-
mande

Codede l’optionKit

3AXD50000026145+E208Kit filtre de mode commun

3AXD50000019542+H370Bornier complet de raccordement des câbles réseau

3AXD500000195441)Bornier complet de raccordement des câbles moteur

3AXD50000489428H381Appareils en tailleR10 : Jeucompletdecaissonsde raccordement
des câbles de puissance à fixer à l’armoire (IP20)

3AXD50000489435H381Appareils en taille R11 : Jeu completde caissonsde raccordement
des câbles de puissance à fixer à l’armoire (IP20)

3AXD50000025765H391Bornes de raccordement des câbles réseau sur le côté droit du
module variateur.

3AXD50000019535C173Montage à plat

3AXD500000195372)Appareils en taille R10 : Protections IP20 des câblages réseau et
moteur

3AXD500000195382)Taille R11 : protections IP20 des câblages réseau et moteur

1) Le module variateur est livré en standard avec bornier complet de raccordement des câbles moteur. Ces bornes
peuvent être exclues en sélectionnant l’option +0H371.

2) Lemodule variateur est fourni en standard avec les protections IP20des câblages réseau etmoteur. Cesprotections
peuvent être exclues en sélectionnant l’option +0B051.
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Caractéristiques techniques

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les caractéristiques techniques du variateur, à savoir valeurs
nominales, tailles, contraintes techniques, exigences pour le marquage CE et autres
marquages.

Variateurs homologués « Marine » (option +C132)
Cf. document anglais ACS880-01/04 +C132marine type-approved drives supplement
(3AXD50000010521) pour connaître les valeurs nominales, les données spécifiques
Marine et les références aux exécutions homologuées « Marine ».

Valeurs nominales
Valeurs nominales des modules variateurs pour réseaux 50 Hz et 60 Hz

Valeurs nominales selon CEI

SortieCourant
d’entrée

TailleACS880-
04-… Utilisation inte-

nsive
Utilisation à
faible sur-
charge

Utilisation nominale

PintIintPfsIfsSnPNI2Imaxi_dé-
marr

ImaxiI1

kWAkWAkVAkWAAAA

Un= 400 V

200361250485350250505671560505R10505A-3

250429315575405315585828730585R10585A-3

250477355634450355650954730650R10650A-3

31556640071550240072511001020725R11725A-3

16
Caractéristiques techniques 185

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000010521&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000010521&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect


Valeurs nominales selon CEI

SortieCourant
d’entrée

TailleACS880-
04-… Utilisation inte-

nsive
Utilisation à
faible sur-
charge

Utilisation nominale

PintIintPfsIfsSnPNI2Imaxi_dé-
marr

ImaxiI1

kWAkWAkVAkWAAAA

35562545081056845082011001020820R11820A-3

400725*50086561050088011001100880R11880A-3

Un= 500 V

200330315450398315460671560460R10460A-5

250361315483436355503671560505R10503A-5

250414400573505400583828730585R10583A-5

315477450623550450635954730650R10635A-5

4005665007056195007151100850725R11715A-5

45062556080771056082011001020820R11820A-5

500697**56085776263088011001100880R11880A-5

Un= 690 V

250255315320394315330510480330R10330A-7

315325355360442355370650520370R10370A-7

355360***400420514400430720540430R10430A-7

400415450455562450470830655470R11470A-7

450455500505624500522910685522R11522A-7

5005055605717055605901010800590R11590A-7

560571**6306307776306501100825650R11650A-7

560571**6307058627107211100825721R11721A-7

VALEURS NOMINALES UL/ NEC

SortieCourant maxiCourant
d’entrée

TailleACS880-
04-… Utilisation inten-

sive
Utilisation à faible

surcharge
Puissa-
nceappa-
rente

PintIintPfsIfsSnImaxi_dé-
marr

ImaxiI1

hpAhpAkVAAAA

Un = 480 V

-----671560460R10460A-5

300361400483435671560503R10503A-5

350414450573504828730583R10583A-5

400477500623549954730635R10635A-5

4505666007056191100850715R11715A-5

50062570080771011001020820R11820A-5

600697**70085776211001100880R11880A-5

Un = 575 V

186 Caractéristiques techniques



VALEURS NOMINALES UL/ NEC

SortieCourant maxiCourant
d’entrée

TailleACS880-
04-… Utilisation inten-

sive
Utilisation à faible

surcharge
Puissa-
nceappa-
rente

PintIintPfsIfsSnImaxi_dé-
marr

ImaxiI1

hpAhpAkVAAAA

250255350336393510480330R10330A-7

300325400382441650520370R10370A-7

350360***450424513720520430R10430A-7

450415500472562830655470R11470A-7

450455550528624910655522R11522A-7

5005056005717051010800590R11590A-7

600571***7006307771100820650R11650A-7

600571***7007058621100820721R11721A-7

Tension nominale du variateur. Pour la plage de tensions d’entrée, cf. Référence (page 43).Un

Courant d’entrée efficace nominal à 40 °C (104 °F)I1

Courant de sortie maxi. Disponible 10 secondes au démarrage, ou tant que la température
du variateur le permet. 140 %…200 % de Iint, en fonction de la puissance nominale.

Imaxi

Courant de sortie maxi au démarrage. Disponible au démarrage uniquement, pendant deux
secondes toutes les cinq secondes, si la limite de courant de démarrage est activée au para-
mètre 30.15 Activation courant démarrage maxi.

Imaxi_dé-

marr

Courantde sortie efficaceen régimepermanent. Aucune capacitéde surchargeà40 °C (104 °F).
Signalé par la mention I2 sur la plaque signalétique.

I2

Puissance moteur type en utilisation sans surchargePN

Puissance apparente (sans surcharge)Sn

Courant de sortie efficace en régime permanent ; 10% de surcharge autorisés pendant 1 min
toutes les 5 min

Ifs

Puissance moteur typique en faible surchargePfs

Courant de sortie efficace en régime permanent ; 50%de surcharge autorisés pendant 1min
toutes les 5 min

Iint

*Courantde sortie efficace en régimepermanent ; 40%desurchargeautoriséspendant 1min
toutes les 5 min

**Courant de sortie efficace en régime permanent ; 45 % de surcharge autorisés pendant
1 min toutes les 5 min

***Courant de sortie efficace en régime permanent ; 44% de surcharge autorisés pendant
1 min toutes les 5 min

Puissance moteur typique en utilisation intensivePint

N.B. : Pour atteindre la valeur nominale de puissance du tableau, le courant nominal du variateur doit
être supérieur ou égal au courant nominal du moteur. Les valeurs nominales de puissance s’appliquent
à la plupart des moteurs normalisés CEI 34 à la tension nominale du variateur.

ABBvous recommanded’utiliser sonoutil dedimensionnementDriveSizepoursélectionner la combinaison
variateur/moteur/réducteur correspondant au profil de mouvement requis.
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Déclassement en sortie

￭ Quand le déclassement est-il nécessaire ?
Vous devez déclasser le courant de sortie du variateur en régime permanent dans les
cas suivants :

• la température ambiante maxi est supérieure à +40 °C (+104 °F) ;

• le variateur est installé à une altitude supérieure à 1000m (3280 ft) au-dessus du
niveau de la mer ;

• la fréquence de découpage n’est pas celle préréglée ;

• les exigences minimales relatives à la longueur du câble moteur ne sont pas
respectées (cf. chapitre Filtrage (page 267)).

N.B. : Le facteur de déclassement final est une multiplication de tous les facteurs de
déclassement applicables.

￭ Déclassement en fonction de la température ambiante
Si la température ambiante se situe entre +40 et 55 °C (+104…131 °F), le courant de
sortie nominal est déclassé de 1 % pour chaque 1 °C (1.8 °F) supplémentaire, comme
sur le graphique ci-dessous. Vous pouvez calculer le courant de sortie en multipliant
la valeur de courant du tableau par le facteur de déclassement.

T

1.00

0.90

+40 °C
+104 °F

+50 °C
+122 °F

k

+55 °C
+131 °F

0.80
-15 °C
+5°F

…

0.85

0.95

￭ Déclassement en fonction de l’altitude
Au-delà de 1000m (3281 ft) d’altitude au-dessus du niveau de lamer, le déclassement
du courant de sortie est de 1%par tranchede 100m (328 ft) supplémentaire. À 1500m
(4921 ft), par exemple, le facteur de déclassement est de 0,95. L’altitude d’installation
maximale admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques.

Si la température ambiante est inférieure à +40 °C (104 °F), diminuez le déclassement
de 1,5 point de pourcentage pour chaque 1 °C (1.8 °F) de température en moins.
Exemples de courbes de déclassement en fonction de l’altitude :

188 Caractéristiques techniques



1500 m

1000 m

+25 °C +30 °C
+77 °F +86 °F

+40 °C
+104 °F

+35 °C
+95 °F

+20 °C
+68 °F

3300 ft

4921 ft

2000 m
6562 ft

2500 m
8202 ft

3000 m
9842 ft

3500 m
11429 ft

4000 m
13123 ft

1.00

0.95

0.85

0.90

0.80

Facteur de déclassement 1,00

Facteur de déclassement 0,95

Facteur de déclassement 0,90

Facteur de déclassement 0,85

Facteur de déclassement 0,80

Pour calculer avec précision le déclassement, utilisez l’outil logiciel PC DriveSize.

￭ Déclassements avec certains réglages dans le programme de
commande du variateur
Vousdevrezpeut-êtredéclasser le courantde sortie si vousactivez certainsparamètres
du programme de commande du variateur.

Moteur pour atmosphères explosives (EX), filtre sinus et mode silencieux

Le tableau ci-dessous indique le déclassement dans les cas suivants :

• le variateur est employé avec un moteur ABB pour atmosphères explosives (EX)
et le paramètre 95.15 Réglages matériel spéciaux est réglé sur Moteur EX ;

• le variateur est équipé d’un filtre sinus figurant dans le tableau de la section Filtres
sinus (page 268) et le paramètre 95.15 Réglages matériel spéciaux est réglé sur
Filtre sinus ABB ;

• Le paramètre 97.09Mode fréq découpage est réglé sur Optimisation bruit réduit.
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Pour d’autres filtres sinus que lesmodèles recommandés (cf. Filtres sinus (page 268))
et les moteurs EX d’autres constructeurs, contactez ABB.

Valeurs nominales moteur avec certains réglagesACS880-
04-… Mode silencieuxFiltre sinus ABBMoteur EX (moteur EX ABB)

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation no-
minale

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation
nominale

Utili-
sa-
tion
inten-
sive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation
nominale

IintIfsPNI2IintIfsPNI2IintIfsPNI2
AAkWAAAkWAAAkWA

Un= 400 V

290370200390340450250470345459250479505A-3

311419250437383518250540394533250551585A-3

346466250485425576315600438590315612650A-3

390496250519468628355647492650355666725A-3

431562315587517712400731544736400753820A-3

500*600355630600760450785631786450809880A-3

Un= 500 V

265345250357311419250430316427250437460A-5

290370250390340450315470345458315478503A-5

298380250400347487355514364509355531583A-5

298392250410400530400560419553400579635A-5

362428315462507620450637522641450656715A-5

400490355530560710500730576734500752820A-5

410510400550560710500730594747500768880A-5

Un= 690 V

157222200232204293250303217300250310330A-7

200250250260260330315340276338315348370A-7

236**280250290300**350355360315368355378430A-7

238261250270308349355360335376355388470A-7

262290250300342388355400370417400430522A-7

300330315340385436400450449470450485590A-7

350**430400450450**530500550480555500575650A-7

350**430400450450**530500550480574500593721A-7

Tension nominale du variateurUn

Courant de sortie efficace nominal à 40 °C (104 °F)I2

Puissance moteur type en utilisation sans surchargePN

Courant de sortie efficace en régime permanent ; 10% de surcharge autorisés pendant 1 min
toutes les 5 min

Ifs
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Courant de sortie efficace en régime permanent ; 50%de surcharge autorisés pendant 1min
toutes les 5 min

Iint

*Courantde sortie efficace en régimepermanent ; 40%desurchargeautoriséspendant 1min
toutes les 5 min

**Courant de sortie efficace en régime permanent ; 44 % de surcharge autorisés pendant
1 min toutes les 5 min

N.B. : Pour atteindre la valeur nominale de puissance du tableau, le courant nominal du variateur doit
être supérieur ou égal au courant nominal du moteur. Les valeurs nominales de puissance s’appliquent
à la plupart des moteurs normalisés CEI 34 à la tension nominale du variateur.

ABBvous recommanded’utiliser sonoutil dedimensionnementDriveSizepoursélectionner la combinaison
variateur/moteur/réducteur correspondant au profil de mouvement requis.

￭ Mode grande vitesse
En sélectionnant lemode grande vitesse au paramètre 95.15 Réglages matériel
spéciaux, vous améliorez les performances de commande aux fréquences de sortie
élevées. ABB vous recommande de le sélectionner dès la fréquence de sortie 120 Hz.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs nominales du module variateur pour une
fréquence de sortie de 120 Hz et la fréquence de sortie maxi lorsque lemode grande
vitesseest sélectionnéauparamètre95.15Réglagesmatériel spéciaux. Àune fréquence
de sortie inférieure à la fréquence de sortie maxi, le déclassement du courant est
moindre que celui indiqué dans le tableau. Pour un fonctionnement à une fréquence
de sortie supérieure à la fréquence maxi recommandée ou pour connaître le
déclassement de courant de sortie à des fréquences de sortie entre 120 Hz et la
fréquence de sortie maxi, contactez votre correspondant ABB.

Déclassements lorsque le mode grande vitesse est sélectionné au par. 95.15 Réglages ma-
tériel spéciaux

ACS880-
04-…

Fréquence de sortie maxiFréquence sortie de 120 Hz

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation nomi-
nale

Fréque-
nce
maxi-
mum

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation nomi-
nale

Fréque-
nce

IintIfsPNI2fmaxiIintIfsPNI2f

AAkWAHzAAkWAHz

Un= 400 V

290370200390500361485250505120505A-3

311419250437500429575315585120585A-3

346466250485500477634355650120650A-3

390496250519500566715400725120725A-3

431562315587500625810450820120820A-3

500*600355630500725*865500880120880A-3

Un= 500 V

265345250357500330450315460120460A-5

290370250390500361483355503120503A-5

298380250400500414573400583120583A-5

298392250410500477623450635120635A-5

362428315462500566705500715120715A-5

400490355530500625807560820120820A-5
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Déclassements lorsque le mode grande vitesse est sélectionné au par. 95.15 Réglages ma-
tériel spéciaux

ACS880-
04-…

Fréquence de sortie maxiFréquence sortie de 120 Hz

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation nomi-
nale

Fréque-
nce
maxi-
mum

Utilisa-
tion in-
tensive

Utilisa-
tion à
faible
sur-

charge

Utilisation nomi-
nale

Fréque-
nce

IintIfsPNI2fmaxiIintIfsPNI2f

AAkWAHzAAkWAHz

410510400550500697**857630880120880A-5

Un= 690 V

157222200232375255320315330120330A-7

200250250260375325360355370120370A-7

236***280250290375360***420400430120430A-7

238261250270375415455450470120470A-7

262290250300375455505500522120522A-7

300330315340375505571560590120590A-7

350***430400450375571***630630650120650A-7

350***430400450375571***705710721120721A-7

Fréquence de sortief

Fréquence de sortie maxi avec le mode grande vitessefmaxi

Tension nominale du variateurUn

Courant de sortie efficace en régime permanent. Aucune capacité de surcharge à 40 °C
(104 °F)..

I2

Puissance moteur type en utilisation sans surchargePN

Courant de sortie efficace en régime permanent ; 10% de surcharge autorisés pendant 1 min
toutes les 5 min

Ifs

Courant de sortie efficace en régime permanent ; 50%de surcharge autorisés pendant 1min
toutes les 5 min

Iint

*Courantde sortie efficace en régimepermanent ; 40%desurchargeautoriséspendant 1min
toutes les 5 min

**Courant de sortie efficace en régime permanent ; 45 % de surcharge autorisés pendant
1 min toutes les 5 min

***Courant de sortie efficace en régime permanent ; 44% de surcharge autorisés pendant
1 min toutes les 5 min
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Fusibles (CEI)
Le tableau ci-dessous présente les fusibles aR de Cooper Bussmann à utiliser pour
protéger les câbles réseau du variateur des courts-circuits.

Fusibles (aR) ultrarapides par module variateur

Type FusibleCourant d’en-
trée

Courant de
court-circuit

mini

TailleType DIN
43653VA2sAAA

Un= 400 V

3170M60126904650008005054500ACS880-04-505A-3

3170M601469094500010005856500ACS880-04-585A-3

3170M601469094500010006506500ACS880-04-650A-3

3170M6016690195000012507259100ACS880-04-725A-3

3170M60196903900000160082011000ACS880-04-820A-3

3170M60196903900000160088011000ACS880-04-880A-3

Un= 500 V

3170M60106902100006304603000ACS880-04-460A-5

3170M60126904650008005054500ACS880-04-503A-5

3170M601469094500010005856500ACS880-04-583A-5

3170M601469094500010006506500ACS880-04-635A-5

3170M6016690195000012507259100ACS880-04-715A-5

3170M60196903900000160082011000ACS880-04-820A-5

3170M60196903900000160088011000ACS880-04-880A-5

Un= 690 V

3170M60116903000007003303600ACS880-04-330A-7

3170M60136906700009003705600ACS880-04-370A-7

3170M601469094500010004306500ACS880-04-430A-7

3170M6015690130000011004707800ACS880-04-470A-7

3170M6016690195000012505229100ACS880-04-522A-7

3170M60176902450000140059010200ACS880-04-590A-7

3170M60186903100000150065010500ACS880-04-650A-7

3170M60186903100000150072110500ACS880-04-721A-7

N.B. :Dans les installationsmulticâbles, installez un fusible par phase (et nonun fusible
par conducteur).
N’utilisez pasde fusibles avec des valeurs nominales supérieures. Vouspouvez utiliser
des fusibles avec des valeurs nominales inférieures.
Des fusibles d’autres fabrications peuvent être utilisés s’ils respectent les valeurs du
tableau et si la courbe de fusion ne dépasse pas celle du fusible du tableau.

￭ Calcul du courant de court-circuit de l’installation
Vérifiez que le courant de court-circuit de l’installation équivaut au moins aux valeurs
du tableau des fusibles.
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Le courant de court-circuit peut être calculé comme suit :

Ik2-ph =
2 · Rc

2 + (Zk + Xc)2

U

avec

Courant d’un court-circuit dans 2 phases symétriquesIk2-ph
Tension phase à phase du réseau (V)U

Résistance du câble (ohm)Rc
Zk = zk · UN

2/SN = impédance du transformateur (ohm)Zk
Impédance du transformateur (%)zk
Tension nominale du transformateur (V)Un

Puissance apparente nominale du transformateur (kVA)Sn
Réactance du câble (ohm)Xc

Variateur :

• ACS880-04-715A-5

• Tension d’alimentation = 500 V

Transformateur :

• puissance nominale Sn = 5000 kVA

• tension nominale (tension d’alimentation du variateur) UN = 480 V

• impédance du transformateur zk = 10 %.

Câble réseau :

• longueur = 170 m

• résistance/longueur = 0,125 ohm/km

• réactance/longueur = 0,074 ohm/km.

·
(480 V)2

5000 kVA
= 4.61 mohmZk = zk ·

UN
2

SN
= 0.1

m · 0.125 ohm
km = 21.25 mohmRc = 170

m · 0.074 ohm
km = 12.58 mohmXc = 170

=
500 V

2 · (21.25 mohm)2 + (4.61 mohm + 12.58 mohm) 2
Ik2-ph = 9.15 kA

Le courant de court-circuit calculé (9,15 kA) est supérieur au courant de court-circuit
minimum du fusible aR de type 170M6016 (9100 A) du variateur. -> Le fusible aR de
690 V (170M6016) peut donc être utilisé.
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Fusibles (UL)
Les fusibles UL pour la protection en dérivation conforme NEC par module variateur
sont spécifiés ci-après. Respectez la réglementation locale. Par défaut, les fusibles
n’incluent pas les indicateurs de déclenchement.

Fusibles UL par module variateur

Type Fusible
Courant d’entrée

(A) TypeClasse
ULFabricantVA

Un = 480 V

JJS-600TBussmann600600460ACS880-04-460A-5

JJS-600TBussmann600600505ACS880-04-503A-5

A4BY800LFerraz600800585ACS880-04-583A-5

A4BY800LFerraz600800650ACS880-04-635A-5

A4BY1000LFerraz6001000725ACS880-04-715A-5

A4BY1000LFerraz6001000820ACS880-04-820A-5

A4BY1000LFerraz6001000880ACS880-04-880A-5

Un = 575 V

JJS-500TBussmann600500330ACS880-04-330A-7

JJS-500TBussmann600500370ACS880-04-370A-7

JJS-500TBussmann600500430ACS880-04-430A-7

JJS-600TBussmann600600470ACS880-04-470A-7

JJS-600TBussmann600600522ACS880-04-522A-7

A4BY800LFerraz600800590ACS880-04-590A-7

A4BY800LFerraz600800650ACS880-04-650A-7

A4BY800LFerraz600800721ACS880-04-721A-7

1. Les fusibles doivent être prévus dans le plan d’installation. Ils ne sont pas inclus
dans la configuration de base du variateur. C’est au client de se les procurer.

2. N’utilisezpasde fusiblesavecdes valeursnominales supérieuresàcellesdu tableau.

3. Les fusiblesUL recommandésparABBassurent la protection endérivation requise
par la NEC. Les disjoncteurs indiqués à la section Disjoncteurs (UL) sont aussi
admis pour assurer cette protection.

4. Pour assurer la conformité UL du variateur, vous devez utiliser des fusibles
homologués UL 248 de la taille recommandée ou plus petits, à action rapide,
temporisés ou ultrarapides. Il est possible d’utiliser des protections
supplémentaires. Respectez les codes et réglementations locaux.

5. Vous pouvez utiliser un fusible d’une autre classe aux valeurs nominales pour des
courants dedéfaut élevés, à conditionque les valeurs Icrête et I2t dunouveau fusible
n’excèdent pas celles du fusible recommandé.

6. Vous pouvez utiliser des fusibles homologués UL 248 à action rapide, temporisés
ou ultrarapides d’autres fabricants, à condition qu’ils remplissent les exigences
de classe et de valeurs nominales énoncées ci-dessus.
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7. Respectez toujours les consignes de montage ABB, les exigences NEC et la
réglementation locale pour installer un variateur.

8. Il est possible d’utiliser d’autres fusibles s’ils possèdent certaines caractéristiques.
Pour connaître les fusiblesadmis, cf. le supplémentaumanuel (3AXD50000645015).

Dans les installationsmulticâbles, installez un fusible par phase (et non un fusible par
conducteur).

Disjoncteurs
La protection assurée par les disjoncteurs varie selon leur type, leurs caractéristiques
constructives et leur conception, de même que le pouvoir de court-circuit maximum
du réseau d’alimentation. Votre correspondant ABB peut vous aider à sélectionner le
typededisjoncteur en fonctiondes caractéristiques connuesdu réseaud’alimentation.

Les disjoncteurs de la liste ci-dessous peuvent être utilisés. Vous pouvez utiliser
d’autres disjoncteurs avec le variateur à condition qu’ils présentent les mêmes
caractéristiques électriques. ABB décline toute responsabilité concernant le bon
fonctionnement et la protection offerte par des disjoncteurs ne figurant pas dans la
liste ci-dessous. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est susceptible d’être
à l’origine de problèmes non couverts par la garantie.

Disjoncteur en boîtier moulé ABB (Tmax)TailleType

kA 1)ID produit (type)

Un= 400 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-505A-3

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-585A-3

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-650A-3

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-725A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-820A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-880A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

Un= 500 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-460A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-503A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-583A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-635A-5

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-715A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-820A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)
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Disjoncteur en boîtier moulé ABB (Tmax)TailleType

kA 1)ID produit (type)

501SDA062770R1R11ACS880-04-880A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

Un= 690 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-330A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-370A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-430A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R11ACS880-04-470A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

401SDA069428R1R11ACS880-04-522A-7

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

401SDA069428R1R11ACS880-04-590A-7

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

2)2)R11ACS880-04-650A-7

2)2)R11ACS880-04-721A-7

1) Courant nominal de court-circuit conditionnel maxi autorisé (CEI 61439-1) du réseau électrique
2) Contactez votre correspondant ABB.

ATTENTION !
Du fait du principe de fonctionnement inhérent et des caractéristiques de
construction des disjoncteurs de toutes fabrications, des gaz ionisés chauds
peuvent s’échapper de l’enveloppe du disjoncteur en cas de court-circuit. Pour
uneutilisationen toute sécurité, l’installationet l’emplacementdesdisjoncteurs
doivent faire l’objet d’une attention particulière. Cf. instructions du
constructeur.

Dimensions, masses et distances de dégagement

Configuration standard du module variateur

Poids*ProfondeurLargeurHauteurTaille

lbkginmminmminmm

35516119,9250614,8235060,671541R10

43919919,9250614,8235068,541741R11

Avec option +0B051+0H371 (sans protection ni bornier complet de raccordement des câblesmoteur)

Poids*ProfondeurLargeurHauteurTaille

lbkginmminmminmm

34515619,9250612,0130557,561462R10

42919419,9250612,0130565,431662R11
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Avec option +H381 (jeu complet de caissons de raccordement)

Poids*ProfondeurLargeurHauteurTaille

lbkginmminmminmm

43219619,9251612,9532962,621590R10

51423319,9251612,9532968,581740R11

* environ (dépend des options sélectionnées)

Poids des options sélectionnées

+0B051+H370+0H371+H356+D150+E208+H354Taille

lbkglbkglbkglbkglbkglbkglbkg

-3-1,562,9-6-2,942221073-15-7R10

-3-1,562,9-6-2,94220973-15-7R11

Le poids des caissons de raccordement de l’option +H381 est 30 kg (66 lb).

Hauteur dumodule variateur sans piédestal (op-
tion +0H354)

inmmTaille

-3,94-100R10, R11

Profondeur supplémentaire avec l’option +C173 en utilisant les équerres demontage :
18,5 mm (0.73 in)

Cf. section Dégagements requis (page 59) pour les distances de dégagement.
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Pertes, refroidissement et niveaux de bruit

BruitDissipation ther-
mique1)

Débit d'air
TailleType

dB(A)Lft3/minm3/h

Un = 400 V

7264937071200R10ACS880-04-505A-3

7268277071200R10ACS880-04-585A-3

7280677071200R10ACS880-04-650A-3

7281277071200R11ACS880-04-725A-3

7297407071200R11ACS880-04-820A-3

71109868481420R11ACS880-04-880A-3

Un = 500 V

7257957071200R10ACS880-04-460A-5

7266617071200R10ACS880-04-503A-5

7268867071200R10ACS880-04-583A-5

7279237071200R10ACS880-04-635A-5

7281267071200R11ACS880-04-715A-5

7199958481420R11ACS880-04-820A-5

71112068481420R11ACS880-04-880A-5

Un = 690 V

7248637071200R10ACS880-04-330A-7

7257857071200R10ACS880-04-370A-7

7271667071200R10ACS880-04-430A-7

7263567071200R11ACS880-04-470A-7

7273757071200R11ACS880-04-522A-7

7288517071200R11ACS880-04-590A-7

7184278481420R11ACS880-04-650A-7

7197678481420R11ACS880-04-721A-7

1) Pertes typiques du variateur lorsqu’il fonctionne à 90%de la fréquence nominalemoteur et à 100%de son courant
de sortie nominal (calculées selon la norme CEI 61800-9-2).

Lorsque l’air de refroidissement entrant est à 40 °C, il augmente de 30 °C en traversant
le module variateur.
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Sections typiques des câbles de puissance
Le tableau ci-dessous indique les typesde câbles en cuivre et aluminiumavecblindage
decuivre coaxial pour lesmodules variateurs au courant nominal. Cf. également section
Caractéristiquesdesbornes et despasse-câbles pour câbles depuissance (page 201)..

US2)CEI 1)ACS880-
04-… Type de câble AlType de câble CuType de câble AlTypedecâbleCu

AWG/kcmilAWG/kcmilmm2mm2

Un= 400 V

2×700MCMou 3×350MCM2×500MCMou 3×250MCM3×(3×150)3×(3×95)505A-3

3×400MCMou4×250MCM2×600MCMou3×300MCM3×(3×185)3×(3×120)585A-3

3×400MCMou4×250MCM2×700MCMou 3×350MCM3×(3×240)3×(3×150)650A-3

3×500MCMou4×300MCM3×500MCMou4×300MCM4×(3×185)3×(3×185)725A-3

3×700MCMou4×500MCM3×600MCMou4×400MCM4×(3×240)3×(3×240)820A-3

4×500 MCM3×600MCMou4×400MCM4×(3×240)3×(3×240)880A-3

Un= 500 V

2×600MCMou3×300MCM2 × 400 MCM ou 3 × 4/03×(3×150)3×(3×95)460A-5

2×700MCMou 3×350MCM2×500MCMou 3×250MCM3×(3×150)3×(3×95)503A-5

3×500MCMou4×300MCM2×600MCMou3×300MCM3×(3×185)3×(3×120)583A-5

3×600MCMou4×400MCM2×700MCMou 3×350MCM3×(3×240)3×(3×150)635A-5

3×600MCMou4×400MCM3×500MCMou4×300MCM4×(3×185)3×(3×185)715A-5

4×500 MCM3×600MCMou4×400MCM4×(3×240)3×(3×240)820A-5

4×500 MCM3×600MCMou4×400MCM4×(3×240)3×(3×240)880A-5

Un = 690 V

2×350 MCM ou 3×4/02×300 MCM ou 3×3/02×(3×120)2×(3×95)330A-7

2 × 400 MCM ou 3 × 4/02×300 MCM ou 3×3/02×(3×120)2×(3×95)370A-7

2×500MCMou 3×250MCM2×350 MCM ou 3×4/02×(3×120)2×(3×95)430A-7

2×600MCMou3×300MCM2 × 400 MCM ou 3 × 4/03×(3×150)3×(3×95)470A-7

2×700MCMou 3×350MCM2×500MCMou 3×250MCM3×(3×185)3×(3×120)522A-7

3×500MCMou4×300MCM2×600MCMou3×300MCM3×(3×185)3×(3×150)590A-7

3×500MCMou4×300MCM2×700MCMou 3×350MCM3×(3×240)3×(3×150)650A-7

3×600MCMou4×400MCM3×500MCMou4×300MCM4×(3×185)3×(3×185)721A-7

Le dimensionnement des câbles est basé sur un nombre maxi de 9 câbles à isolation PVC juxtaposés
sur un chemin de câbles, trois chemins de câbles superposés, température ambiante de 30 °C (86 °F)
et température de surface de 70 °C (158 °F) (EN 60204-1 et CEI 60364-5-52). Autres conditions : les
câbles seront dimensionnés en fonction de la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de
la tension réseau et du courant de charge du variateur.

1)

Le dimensionnement des câbles est basé sur la réglementation NEC, Tableau 310-16 pour les conduc-
teurs cuivre, isolation résistant à 75 °C (167 °F) à une température ambiante de 40 °C (104 °F). Il ne
doit pas y avoir plus de trois conducteurs actifs par chemin de câbles, câble ou terre (directement
enterrés). Autres conditions : les câbles seront dimensionnés en fonction de la réglementation en vi-
gueur en matière de sécurité, de la tension réseau et du courant de charge du variateur.

2)

Température : en CEI, le câble sélectionné doit résister au moins à la température maxi admissible de
70 °C du conducteur en service continu. En Amérique du Nord, les câbles de puissance doivent aumoins
résister à 75 °C (167 °F).
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Tension :Un câble 600 Vc.a. peut être utilisé jusqu’à 500 Vc.a. Un câble 750 Vc.a. peut être utilisé jusqu’à
600 Vc.a. Un câble 1000 Vc.a. peut être utilisé jusqu’à 690 Vc.a.

Caractéristiques des bornes et des passe-câbles pour
câbles de puissance
La section de câblemaxi admissible est 4 × (3 × 240) mm2 ou 4 × (3 × 500MCM). Taille
des vis de raccordement des jeux de barres aux jeux de barres d’entrée et de sortie
du module variateur : M12, couple de serrage 50…75 N·m (37…55 lbf·ft).

￭ Appareils dotés de caissons de raccordement en option (+H381)
La section de câble maxi admissible est 4 × (3 × 240) mm2 ou 4 × (3 × 500 MCM). Les
caissons de raccordement sont raccordés aux jeux de barres dumodule variateur par
des écrous Serpress M12, couple de serrage 30 Nm (20 lbf ft).

￭ Appareils sans bornier complet de raccordement des câbles moteur
(+0H371) et avec filtre de mode commun (+E208)
La section de câble maxi (4 × [3 × 240] mm2 ou 4 × [3 × 500MCM]) ne doit être utilisée
qu’avec des cosses de câble spéciales et une isolation supplémentaire. Pour en savoir
plus, contactez votre correspondant ABB.

Caractéristiques des bornes des câbles de commande
Cf. section Schéma de raccordement des signaux d’E/S de l’unité de commande
variateur (ZCU-1x) (page 127).

Caractéristiques du réseau électrique

VariateursACS880-04-xxxx-3 : 380…415Vc.a. triphasée+10%…-15%. Signalé
par la mention 3~400 V AC sur la plaque signalétique.

Tension (U1)

VariateursACS880-04-xxxx-5 : 380…500Vc.a. triphasée+10%…-15%.Signalé
par la mention 3~400/480/500 V AC sur la plaque signalétique.

VariateursACS880-04-xxxx-7 : 525…690Vc.a. triphasée+10%…-15%. Signalé
par la mention 3~525/600/690 V AC sur la plaque signalétique.

Réseau en schéma TN (neutre à la terre) ou IT (neutre isolé ou impédant)Type de réseau

Le courant de court-circuit présumé maxi admissible en cas de protection
par des fusibles conformes au tableau des fusibles est 65 kA.

Courant nominal de
court-circuit condition-
nel Icc (CEI 61439-1)

Le courant de court-circuit présumé maxi admissible en cas de protection
par des fusibles conformes au tableau des fusibles est 65 kA.

Valeur nominale du cou-
rant de court-circuit pré-
sumé Pscc (CEI 61800-5-
1)

Le variateur peut être utilisé sur un réseau capable de fournir au plus 100 kA
efficaces symétriques à 600 Vmaxi lorsqu’il est protégé par les fusibles indi-
qués dans le tableau.

Valeur nominale du cou-
rant de court-circuit pré-
suméSCCR (UL61800-5-
1, CSA 22.2 No. 274-17)

Le variateur peut être utilisé sur un réseau capable de fournir au plus
100kAefficaces symétriques à600Vmaxi lorsqu’il est protégépar les fusibles
indiqués dans le tableau.

Protection contre les
courantsde court-circuit
(UL61800-5-1, CSAC22.2
No. 274-17)

Caractéristiques techniques 201



50/60 Hz. Variation : ± 5 % de la fréquence nominaleFréquence (f1)

± 3 %maxi de la tension d’entrée nominale entre phasesDéséquilibre du réseau

0,98 (en charge nominale)Facteur depuissance fo-
ndamental (cos phi1)

Raccordement moteur

Moteurs asynchrones,moteurs àaimantspermanents et servomoteurs asyn-
chrones.

Types de moteur

Signalé par la mention 3~0…U1 sur la plaque signalétique.Tension (U2)

0…500 HzFréquence (f2)
Variateurs avec filtre du/dt : 200 Hz
Variateurs avec filtre sinus : 120 Hz

0,01 HzRésolution de fréquence

Cf. section Valeurs nominales (page 185).Courant

3 kHz (en général)Fréquencededécoupage

Commande DTC : 500 m (1640 ft)Longueur maxi préconi-
sée des câbles moteur Commande scalaire : 500 m (1640 ft)

N.B. : Avec des câbles de plus de 100 m de long (328 ft), les exigences de la
directive CEM peuvent ne pas être satisfaites.

N.B. : Des câbles moteurs longs diminuent la tension moteur, ce qui limite
donc la puissance moteur disponible. Le niveau de réduction dépend de la
longueur du câblemoteur et de ses caractéristiques. Contactez votre corres-
pondant ABB pour en savoir plus. Attention : la présence d'un filtre sinus
(optionnel) en sortie du variateur fait aussi diminuer la tension.

Modules variateurs sans filtre du/dt : 2 m (7 ft) de chaque module variateur
jusqu’au moteur ou 4 m (13 ft) entre les modules variateurs, et uniquement
en prenant certaines précautions, cf. section Filtres du/dt (page 267). Le câ-
blage moteur doit être symétrique.

Longueur mini préconi-
sée des câbles moteur

Données de la résistance de freinage
Cf. section Valeurs nominales (page 265).

Filtres du/dt et filtres sinus
Cf. section Filtrage (page 267).

Raccordement c.c.

Capacité (mF)ICC (A)Type

Un = 400 V

14,0640ACS880-04-505A-3

14,0714ACS880-04-585A-3

14,0870ACS880-04-650A-3
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Capacité (mF)ICC (A)Type

21,0909ACS880-04-725A-3

21,01033ACS880-04-820A-3

21,01120ACS880-04-880A-3

Un = 500 V

14,0487ACS880-04-460A-5

14,0640ACS880-04-503A-5

14,0714ACS880-04-583A-5

14,0870ACS880-04-635A-5

21,0906ACS880-04-715A-5

21,01033ACS880-04-820A-5

21,01120ACS880-04-880A-5

Un = 690 V

4,7429ACS880-04-330A-7

4,7481ACS880-04-370A-7

4,7559ACS880-04-430A-7

9,3611ACS880-04-470A-7

9,3679ACS880-04-522A-7

9,3767ACS880-04-590A-7

9,3845ACS880-04-650A-7

9,3937ACS880-04-721A-7

Type de microconsole
microconsole intelligente ACS-AP- W avec connexion Bluetooth ;

Rendement
Environ 98 % à puissance nominale

L’efficience n’est pas calculée selon la norme d’écoconception CEI 61800-9-2.

Données d’efficience énergétique (écoconception)
Lesdonnéesd’efficience énergétique selonCEI 61800-9-2 sont disponibles dans l’outil
d’écoconception (https://ecodesign.drivesmotors.abb.com).
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Classes de protection du module

IP00 (standard)Degrés de protection
(CEI/EN 60529) IP20 (avec l’option « protections IP20 des câblages réseau et moteur »)

IP20 (avec l’option « Jeu complet de caissons de raccordement des câbles de
puissance à fixer à l’armoire (IP20) »)

Dissipateur thermique : IP55

UL type ouvertTypes d’enveloppes (UL
50/50E) Dissipateur thermique : UL type 12

IIICatégorie de surtension
(CEI/EN 60664-1)

IClasse de protection
(CEI/EN 61800-5-1)
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Conditions ambiantes
Tableau des contraintes d’environnement du variateur. Le variateur doit être utilisé
dans un local fermé, chauffé et à environnement contrôlé .

Transport
(dans l’emballage d’ori-
gine)

Stockage
(dans l’emballage d’ori-
gine)

Fonctionnement
(utilisation àposte fixe)

--Pour réseaux en régime
TT, TN (neutre à la terre)
et en régime IT (neutre
isolé ou impédant) : 0 à
4000m(13123 ft) au-des-
sus du niveau de la mer

Altitudedusited’installa-
tion

Pour réseaux avec mise
à la terre asymétrique : 0
à 2000 m (6561 ft) au-
dessus du niveau de la
mer

Au-delà de 1000 m
(3281 ft) : cf. section
Quand le déclassement
est-il néces-
saire ? (page 188)

-40…+70 °C
(-40…+158 °F)

-40…70 °C
(-40…+158 °F)

-15…+55 °C (5…131 °F).
Givre interdit. Cf. section
Quand le déclassement
est-il néces-
saire ? (page 188).

Températurede l’air am-
biant

95 %maxi95 %maxi5…95 %Humidité relative

Sans condensation. Humidité relative maxi autorisée en présence de gaz
corrosifs : 60 %.

CEI 60721-3-2 (1997)CEI 60721-3-1 (1997)CEI/EN 60721-3-3 (2002)Niveaux de contamina-
tion

Classe 2C2Classe 1C2Classe 3C2Gaz chimiques

Classe 2S2classe 1S3 (si l’emballage
le permet, sinon 1S2)

Classe 3S2. Poussières
conductrices nonautori-
sées

Particules solides

2Degré de pollution

CEI/EN 60664-1

60…106 kPa (0,6…1,05
atmosphère)

70…106 kPa (0,7…1,05
atmosphère)

70…106 kPa (0,7…1,05
atmosphère)

Pressionatmosphérique

Maxi 3,5 mm (0.14 in)
(2…9 Hz), maxi 15 m/s2
(49 ft/s2) (9…200Hz) si-
nusoïdales

Maxi 1 mm (0.04 in)
(5…13,2Hz),maxi 7m/s2
(23 ft/s2) (13,2…100 Hz)
sinusoïdales

Maxi 0,1 mm (0.004 in)
(10 à 57 Hz), maxi
10 m/s2 (33 ft/s2) (57 à
150 Hz) sinusoïdales

Vibrations

CEI 60068-2-6 (2007),

EN 60068-2-6 (2008)

Avec emballage maxi
100 m/s2 (330 ft/s2),
11 ms

Avec emballage maxi
100 m/s2 (330 ft/s2),
11 ms

Non autoriséChocs

CEI 60068-2-27 (2008),

EN 60068-2-27 (2009)
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Transport
(dans l’emballage d’ori-
gine)

Stockage
(dans l’emballage d’ori-
gine)

Fonctionnement
(utilisation àposte fixe)

100 mm (4 in) pour ma-
sse supérieure à 100 kg
(220 lb)

100 mm (4 in) pour ma-
sse supérieure à 100 kg
(220 lb)

Non autoriséChute libre

Couleurs
RAL 9002

Matériaux

￭ Variateur
Cf. document anglais Recycling instructions and environmental information for
ACS880-04,ACS880-04F,ACS880-14, ACS880-34,ACS580-04,ACH580-04,ACH580-34,
ACQ580-04 and ACQ580-34 drives (3AXD50000137688).

￭ Matériaux d’emballage des produits des modules
Voici la liste exhaustive des matériaux d’emballage. Les matériaux varient selon la
taille de l’appareil (tous les emballages ne contiennent pas tous ces matériaux).

• Carton1)

• Cellulose moulée

• Contreplaqué

• Bois

• PP (rubans)

• EPP (mousse)

• PE (sac plastique et/ou feuille VCI)

• Métal (serre-câbles et vis).
1) Carton renforcé résistant à l’humidité pour les grands modules

￭ Matériauxd’emballagedesoptions, accessoires etpiècesde rechange
• Carton

• Papier kraft

• PP (rubans)

• PE (feuille, papier bulle)

• Contreplaqué, bois (pour les composants lourds uniquement).

Les matériaux diffèrent selon le type d’article, sa taille et sa forme. Un colis consiste
généralement en une boîte en carton avec cales en papier ou papier bulle. Les cartes
électroniques et articles similaires sont emballés dans des matériaux anti-décharges
électrostatiques.

￭ Matériaux des manuels
Les manuels des produits sont imprimés sur du papier recyclable. Les manuels des
produits sont disponibles sur Internet.

206 Caractéristiques techniques

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000137688&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000137688&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000137688&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect


Mise au rebut
Les principaux éléments du variateurs sont recyclables, ce dans un souci d'économie
d'énergie et des ressources naturelles. Les composants et les matériaux doivent être
démontés et triés.

Tous les métaux (acier, aluminium, cuivre et ses alliages, métaux précieux) sont
généralement recyclables ennouveauxmatériaux. Leplastique, le caoutchouc, le carton
et d’autresmatériauxd’emballagepeuvent être valorisésdans la productiond’énergie.
Les cartes électroniques et les grands condensateurs électrolytiques doivent subir un
traitement spécifique conforme aux directives de la norme CEI 62635. Les pièces en
plastique présentent un code d’identification qui facilite le recyclage.

Contactez votre correspondant ABB pour obtenir des informations complémentaires
sur les questions environnementales et connaître les consignes de recyclage pour les
entreprises spécialisées. Le traitement de fin de vie doit respecter les réglementations
locales et internationales.

Normes applicables
Le variateur est conforme aux normes suivantes.

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable. Partie 5-1 : Exige-
nces de sécurité – électrique, thermique et énergétique

CEI/EN61800-5-1 (2007)

Sécurité desmachines. Équipement électriquedesmachines. Partie 1 : Règles
générales.

EN 60204-1 (2006) +A1
(2010)

Conditions de conformité : Le monteur final de l’appareil est responsable de
l’installation.

• un dispositif d’arrêt d’urgence,
• un appareillage de sectionnement réseau,
• un module variateur IP00 en armoire.

Degrés de protection procurés par les enveloppes (IP)CEI 60529 (1989) + A1
(1999) + A2 (2013)

EN 60529 (1991) +A1
(2000) + A2 (2013)

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable. Partie 3 : Norme
de produit relative à la CEM incluant des méthodes d'essais spécifiques

CEI 61800-3 (2004) + A1
(2011)

EN 61800-3 (2004) + A1
(2012)

Norme pour les entraînements électriques de puissance à vitesse variable –
Partie 5-1 : exigences de sécurité – électrique, thermique et énergétique

UL 61800-5-1 première
édition

Règles générales - Code électrique canadien, partie IICSA C22.2 N° 0-10

Entraînements de puissance à vitesse variableCSA C22.2 N° 274-17

Marquages
Le variateur porte les marquages suivants :

Marquage CE

Le produit est conforme à la législation européenne. Concernant le respect des règles de
CEM, cf. informations complémentaires sur la conformité CEM du variateur (CEI/EN 61800-
3).
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Marquage UL pour les États-Unis et le Canada

La conformité du produit aux normes en vigueur en Amérique duNord a été testée et évaluée
par Underwriters Laboratories. Homologation pour des tensions nominales jusqu’à 600 V.

Marquage TÜV Safety Approved (sécurité fonctionnelle)

Le produit comporte une fonction STO et éventuellement d’autres fonctions de sécurité (en
option)qui sont certifiéesTÜVconformémentauxnormesdesécurité fonctionnelle envigueur.
Cemarquage concerne les variateurs et onduleurs,mais pas les unitésoumodules redresseur,
de freinage ou convertisseur c.c./c.c.

Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada

La conformité du produit aux normes en vigueur en Amérique duNord a été testée et évaluée
par le Groupe CSA. Homologation pour des tensions nominales jusqu’à 600 V.

Marquage EAC (conformité eurasienne)

Ce marquage atteste la conformité du produit aux réglementations techniques de l’Union
douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan. Il est obligatoire dans ces trois pays.

Symbole des produits électroniques d’information (EIP) incluant une période d’utilisation
sans risques pour l’environnement (EFUP).

Le produit est conforme à la norme chinoise relative à l’industrie électronique (People’s Re-
publicofChinaElectronic IndustryStandard, SJ/T 11364-2014) sur les substancesdangereuses.
L’EFUP est égale à 20 ans. La déclaration de conformité RoHS II (Chine) est disponible sur
https://library.abb.com.

Marquage RCM

Le produit est conforme aux règles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande relatives à la CEM,
aux télécommunications et à la sécurité électrique. Concernant le respect des règles de CEM,
cf. informations complémentaires sur la conformité CEM du variateur (CEI/EN 61800-3).

Marquage KC

Produit conformeau registre coréendeséquipementsde radiodiffusionetdecommunication,
clause 3, article 58-2 de la loi sur les ondes radio.

Marquage DEEE

Le produit doit faire l’objet d’une collecte spécifique en vue de son recyclage et ne doit pas
être éliminé avec les autres déchets.

Marquage UKCA (UK Conformity Assessed)

Le produit est conforme à la législation du Royaume-Uni en vigueur (textes réglementaires).
Ce marquage est requis pour les produits proposés sur le marché de Grande-Bretagne (An-
gleterre, Pays de Galles et Écosse).
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Conformité CEM (CEI/EN 61800-3)

￭ Définitions
CEM = Compatibilité ÉlectroMagnétique. Désigne l’aptitude d’un équipement
électrique/électroniqueà fonctionnerdemanièresatisfaisantedanssonenvironnement
électromagnétique. De même, il ne doit pas lui-même produire de perturbations
électromagnétiques intolérables pour tout produit ou système se trouvant dans cet
environnement.

Premier environnement : inclut des lieux raccordés à un réseau public basse tension
qui alimente des bâtiments à usage domestique.

Deuxième environnement : inclut des lieux raccordés à un réseau qui n’alimente pas
des bâtiments à usage domestique.

Variateurde catégorieC1 : variateurde tensionnominale inférieure à 1000Vetdestiné
à être utilisé dans le premier environnement.

Variateur de catégorie C2 : variateur de tension nominale inférieure à 1000V et destiné
à être installé et mis en service uniquement par un professionnel en cas d’utilisation
dans le premier environnement.

N.B. : Un professionnel est une personne, un organisme ou une société qui dispose
des compétences nécessaires pour installer et/ou mettre en route les systèmes
d’entraînement de puissance, y compris les règles de CEM.

Variateur de catégorie C3 : variateur de tension nominale inférieure à 1000Vet destiné
à être utilisé dans le deuxième environnement et non dans le premier environnement.

Variateur de catégorie C4 : variateur de tension nominale supérieure ou égale à 1000V
ou de courant nominal supérieur ou égal à 400 A, ou destiné à être utilisé dans des
systèmes complexes dans le deuxième environnement.

￭ Catégorie C2
Le variateur est conforme à la norme pour autant que les dispositions suivantes sont
prises :

1. Il est équipé d’un filtre RFI +E202/ARFI-10 et d’un filtre demode commun (+E208).

2. Les câblesmoteur et de commande sont conformes aux spécifications dumanuel
d’installation.

3. Le variateur est installé conformément aux instructions dumanuel d’installation.

4. Longueur maxi du câble moteur : 150 m.

ATTENTION !
Le variateur peut provoquer des perturbations HF s’il est utilisé dans un
environnement résidentiel oudomestique. Aubesoin, l’utilisateur doit prendre
lesmesuresnécessairespourprévenir lesperturbations, enplusdes exigences
précitées imposées par le marquage CE.

N.B. : Vous ne devez pas raccorder un variateur équipé d’un filtre RFI +E202/ARFI-10
sur un réseau en schéma IT (neutre isolé ou impédant). Le réseau est alors raccordé
au potentiel de terre via les condensateurs du filtre, configuration qui présente un
risque pour la sécurité des personnes ou susceptible d’endommager l’appareil.
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￭ Catégorie C3
Le variateur est conforme à la norme pour autant que les dispositions suivantes sont
prises :

1. Le variateur est équipé d’un filtre RFI +E200 ou +E201.

2. Les câblesmoteur et de commande sont conformes aux spécifications dumanuel
d’installation.

3. Le variateur est installé conformément aux instructions dumanuel d’installation.

4. Longueur maxi du câble moteur : 100 m.

ATTENTION !
Les variateursde catégorieC3ne sontpasdestinés à être raccordés àun réseau
public basse tensionqui alimentedesbâtiments àusagedomestique, en raison
du risque de perturbations HF.

￭ Catégorie C4
Le variateur est conforme dans la catégorie C4 aux conditions préalables suivantes :

1. Vous devez vous assurer que le niveau de perturbations propagées aux réseaux
basse tension avoisinants n’est pas excessif. Dans certains cas, l’atténuation
naturelle dans les transformateurs et les câbles suffit. En cas de doute, vous
pouvez utiliser un transformateur d’alimentation avec écran statique entre les
enroulements primaires et secondaires.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

6

Équipement6Réseau moyenne tension1

Transformateur d'alimentation7Réseau avoisinant2

Écran statique8Point de mesure3

Variateur9Réseau BT4

--Équipement (victime)5

2. Un plan CEM de prévention des perturbations, dont vous trouverez un modèle
dans le document anglais Technical guide No. 3 EMC compliant installation and
configuration for a power drive system (3AFE61348280), a été mis au point pour
l’installation.
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3. Les câbles moteur et de commande ont été sélectionnés et cheminent
conformément aux consignes de raccordement électrique du variateur. Les
recommandations CEM ont été suivies.

4. Le variateur est installé conformément aux consignes. Les recommandationsCEM
ont été suivies.

ATTENTION !
Les variateursde catégorieC4ne sontpasdestinés à être raccordés àun réseau
public basse tensionqui alimentedesbâtiments àusagedomestique, en raison
du risque de perturbations HF.

Conformité à la directive européenne Machines
Cf. chapitre Fonction STO (page 237).
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Éléments du marquage UL

ATTENTION !
Pour fonctionner correctement, le variateur doit être installé et utilisé selon
les consignes des manuels d’installation et d’exploitation. Ces derniers sont
fournis au format électronique à la livraison ou peuvent être obtenus sur
Internet. Conservez lesmanuels à proximité de l’appareil en permanence. Vous
pouvez commander des versions papier supplémentaires auprès du
constructeur.

• Vérifiez que la plaque signalétique du variateur présente le marquage approprié.

• ATTENTION – Risque de choc électrique. Après sectionnement de l’alimentation
réseau, vous devez toujours attendre les 5minutes nécessaires à la décharge des
condensateursdu circuit intermédiaire avantd’intervenir sur le variateur, lemoteur
ou son câblage.

• Le variateur doit être installé à l’intérieur, dans un environnement chauffé et
contrôlé. Il doit être installé dans un environnement à air propre conforme au
degré de protection. L’air de refroidissement doit être propre, exempt d’agents
corrosifs et de poussières conductrices.

• La températuremaximumde l’air ambiant est 40 °C au courant de sortie nominal.
Le courant de sortie est déclassé de 40 à 55 °C.

• Le variateur peut être utilisé sur un réseau capable de fournir au plus 100 kA
efficaces symétriquesà600Vmaxi lorsqu’il estprotégépar les fusiblesUL indiqués
dans ce chapitre.

• Les câbles situés dans le circuit moteur doivent résister au moins à 75 °C dans
des installations conformes UL.

• Le câble réseau doit être protégé par des fusibles ou disjoncteurs. Ces dispositifs
protègent le circuit de dérivation conformément à la normalisation US (National
Electrical Code [NEC]) et canadienne (Code électrique canadien). Veillez aussi à
respecter toutes les normes locales et provinciales en vigueur.

ATTENTION !
L’ouverture d’un dispositif de protection en dérivation peut signaler qu’un
courant de défaut a été coupé. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc
électrique, vérifiez l’état despièces sous tension et des autres composants
de l’appareil et remplacez les éléments endommagés.

• Le variateur comporte une protection du moteur contre les surcharges. Cette
protection n’est pas activée en usine. Pour activer la protection dumoteur contre
les surcharges et pour les réglages, cf. manuel d’exploitation

• La catégorie de surtension du variateur selon la norme CEI 60664-1 est III.
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Exclusion de responsabilité

￭ Responsabilité générique
Le constructeurdécline toute responsabilité si le produit (i) a étémal réparéoumodifié,
(ii) a subi un usage abusif, de la négligence ou un accident, (iii) a été utilisé d'une
manière non conforme aux consignes du constructeur, ou (iv) si sa défaillance résulte
d'une usure normale.

￭ Cybersécurité
Ceproduit peut être raccordé àune interface réseauafin d’échanger des informations
et desdonnées avec ce réseau. LeprotocoleHTTPutilisé entre l’outil demise en service
(Drive Composer) et le produit n’est pas sécurisé. La connexion à un outil de mise en
service sur ce type de réseau n’est pas indispensable au fonctionnement indépendant
et continu du produit. Il incombe cependant au client de fournir et de maintenir
opérationnelle en permanence une connexion sécurisée entre le produit et le réseau
du client ou tout autre réseau, le cas échéant. Lamise en place demesures (telles que,
mais non limitées à, l’installation depare-feux, la prévention des intrusions physiques,
le recours à des applications d’authentification, le chiffrage des données, l’installation
de programmes antivirus, etc.) destinées à protéger le produit, le réseau, le système
et l’interface contre toute faille de sécurité, accès non autorisé, interférence, intrusion,
fuite et/ou vol de données et d’informations, relève de la responsabilité du client.

Nonobstant toute autre disposition contraire, que le contrat coure toujours ou ait
expiré, ABB et ses filiales ne sauraient être tenues responsables, en aucune
circonstance, de dégâts et/ou de pertes découlant d’une faille de sécurité, d’un accès
non autorisé, d’une interférence, d’une intrusion, d’une fuite et/oud’un vol dedonnées
ou d’informations.
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Schémas d’encombrement

Contenu de ce chapitre
Cechapitre rassemble les schémasd’encombrementdesmodules variateurs, y compris
les pièces en option pour une armoire Rittal VX25.
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Taille R10 – Configuration standard

3a
xd

50
00

00
25

14
5

216 Schémas d’encombrement



Taille R10 avec les options +E208+H370+J414+P905
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoire Rittal VX25. Deux cales sont fixées au
module variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R10 avec les options
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371
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Taille R10 avec les options +0B051+E208+H356+0H371
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoire Rittal VX25. Deux cales sont fixées au
module variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R10avec lesoptions+E208+H356+H381+J414+P905
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoireRittal VX25.Huit cales sont fixées aumodule
variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R10 – Caissons de raccordement (option +H381)
montés en armoire Rittal VX25
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Taille R10 avec les options +E208+H370+H391+0J400
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoire Rittal VX25. Deux cales sont fixées au
module variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R11 – Configuration standard
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Taille R11 avec les options +E208+H370+J414+P905
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoire Rittal VX25. Deux cales sont fixées au
module variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R11 avec les options +0B051+E208+H356+0H371
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoire Rittal VX25. Deux cales sont fixées au
module variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R11 avec lesoptions+E208+H356+H381+J414+P905
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1) Cale (3AXD50000546336) pour l’armoireRittal VX25.Huit cales sont fixées aumodule
variateur. Pour une installation en armoire Rittal TS8, enlevez les cales.
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Taille R11 avec les options
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371
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Taille R11 – Caissons de raccordement (option +H381)
montés en armoire Rittal VX25
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Tôle de fond pour l’option +H381 dans une armoire Rittal
VX25 de 400 mm de large

N.B. : La tôle de fond n’est pas fournie par ABB.

3AXD50000433988

1 2

Insérez des écrous PEM-S-M8-2 ou équivalents (× 2).1

Zone d’entrée des câbles2
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Taille R11 avec les options +E208+H370+H391+0J400
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Déflecteurs d’air pour module variateur standard avec
l’option +C173
Schéma des dimensions du trou pratiqué dans le déflecteur d’air pour un module
variateur en configuration standard monté à plat (option +C173). Il représente
également la distance exacte du déflecteur d’air par rapport à la grille supérieure.

15 [0
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]
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Déflecteurs d’air pour l’option +H381 dans une armoire
Rittal VX25 de 400 mm de large

N.B. : Les déflecteurs ne sont pas fournis par ABB.
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￭ Composition des déflecteurs
Film polycarbonate (PC) 0,75mmLEXAN® FR60 (GE) homologué UL94 V–0, stable aux
UV. Rayons de courbure 0,6 mm non marqués.
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Unité de commande externe

3AXD50000011687
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Exemple de schéma de câblage

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre présente un exemple de schéma de câblage d’unmodule variateur monté
en armoire.

Exemple de schéma de câblage
Ceschéma illustreunexempledecâblaged’unearmoire variateur.Certains composants
représentés ne sont pas inclus dans la livraison de base.
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V20 V10
SOIA X7

1

BGDR

   2

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10 11 12

13

14

Z

Armoire1

Microconsole2

Unité de commande ZCU3

Contacteur principal1)4

Surveillance de la température du moteur2)5

Interrupteur-fusible1)6

Filtre de mode commun3)7

Filtre du/dt ou filtre sinus2)8

Module variateur9

Signaux d’entrée et de sortie10

Alarme11

Alimentation12

Reprise de masse sur 360° recommandée13

Résistance de freinage2)14

1) Le client doit se le procurer.
2) Facultatif (peut être installé par le client).
3) Facultatif (à sélectionner par un code option).
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Fonction STO

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la fonction Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO)
du variateur et explique comment la mettre en œuvre.

Description

ATTENTION !
Pour des variateurs reliés en parallèle ou des moteurs à deux enroulements, la
STOdoit êtreactivéedanschaquevariateurpour supprimer le coupledumoteur.

La fonction STO peut notamment faire office d’actionneur final dans un circuit de
sécurité (ex., circuit d’arrêt d’urgence), qui arrête le variateur en cas de danger. Elle
peut aussi permettre, par exemple, de mettre en place une fonction de prévention
contre la mise en marche intempestive afin d’autoriser des interventions de
maintenance de courte durée telles que nettoyage ou intervention sur des organes
non électriques sans couper l’alimentation du variateur.

Lorsqu’elle est activée, la fonction STO coupe la tension de commande des
semi-conducteurs de puissance de l’étage de sortie du variateur, empêchant ainsi le
variateur de produire le couple nécessaire à la rotation du moteur. L’activation de la
fonction STO sur un variateur en marche provoque son arrêt en roue libre.

L'architecture de la fonction STOest redondante : les deux canaux doivent être utilisés
lors de la mise en œuvre de la fonction. Les valeurs de sécurité indiquées dans ce
manuel ont été calculées pour un usage redondant. Elles ne sont pas valables en cas
d'utilisation d'un seul canal.
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La fonction STO satisfait les exigences des normes suivantes :

NomStandard

Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Par-
tie 1 : Règles générales

IEC 60204-1:2016

EN 60204-1:2018

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7 : Normes géné-
riques –Exigencesd’immunitépour les équipements visant à exercer
des fonctionsdansunsystème lié à la sécurité (sécurité fonctionnelle)
dans des sites industriels

IEC 61000-6-7:2014

Matériel électrique demesure, de commande et de laboratoire – Exi-
gences relatives à la CEM – Partie 3.1 : Exigences d'immunité pour les
systèmes relatifs à la sécurité et pour lesmatériels destinés à réaliser
des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applica-
tions industrielles générales

IEC 61326-3-1:2017

Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, élec-
troniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité –
Partie 1 : Règles générales

IEC 61508-1:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, élec-
troniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité –
Partie 2 : Exigencespour les systèmes électriques/électroniques/éle-
ctroniques programmables relatifs à la sécurité .

IEC 61508-2:2010

Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le
secteur des industries de transformation

IEC 61511-1:2017

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-
2: Exigences de sécurité fonctionnelle

IEC 61800-5-2:2016

EN 61800-5-2:2007

Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de co-
mmandeélectriques, électroniques et électroniquesprogrammables
relatifs à la sécurité

IEC 62061:2021

EN 62061:2021

Sécurité desmachines - Parties des systèmesde commande relatives
à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception.

EN ISO 13849-1:2015

Sécurité desmachines - Parties des systèmesde commande relatives
à la sécurité - Partie 2 : Validation

EN ISO 13849-2:2012

La fonction STO assure aussi la prévention contre la mise en marche intempestive
imposéepar la normeEN ISO14118 (2018) (ISO14118 [2017]) et contre l’arrêt involontaire
(catégorie d’arrêt 0) imposée par la norme EN/CEI 60204-1.

￭ Conformité à la directive européenneMachines et à la réglementation
britannique sur la sécurité de l’alimentation des machines (Supply of
Machinery (Safety) Regulations)
Les déclarations de conformité se trouvent en fin de chapitre.
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Câblage
Pour les caractéristiques électriques des raccordements STO, cf. caractéristiques
techniques de l’unité de commande.

￭ Contacts d’activation de la fonction STO
L’interrupteur est repéré par [K] dans les schémas de câblage. Il peut s’agir d’un
commutateur manuel, d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence ou des contacts d’un
relais / API de sécurité.

• Si un commutateur manuel est utilisé, il doit pouvoir être verrouillé en position
ouverte.

• Les contacts du commutateur ou du relais doivent s'ouvrir/se fermer dans les
200 ms maxi l’un de l’autre.

• Vous pouvez aussi utiliser un module de fonctions de sécurité FSO, FSPS ou un
module de protection de la thermistance FPTC. Pour en savoir plus, cf.
documentation des modules.

￭ Types et longueurs de câbles
• ABB recommande les câbles à paire torsadée à double blindage.

• Longueur maxi du câble :
• 300 m (1000 ft) entre le contact d’activation [K] et l’unité de commande du

variateur ;
• 60 m (200 ft) entre deux variateurs ;
• 60m (200 ft) entre l’alimentation externe et la première unité de commande.

N.B. : Un court-circuit dans le câble entre l’interrupteur et la borne STO constitue un
défautdangereux. Il est donc recommandéd’utiliser un relais de sécurité (avec fonction
de diagnostic intégrée) ou bien une méthode de câblage (mise à la terre du blindage,
séparation des voies) qui réduit ou supprime les risques découlant d’un court-circuit.

N.B. : Les niveaux de tension aux bornes d’entrée STO de chaque unité de commande
doivent être supérieurs ou égaux à 17 Vc.c. pour être interprétés comme « 1 ».
La tolérance aux impulsions des voies d’entrée est de 1 ms.

￭ Mise à la terre des blindages de protection
• Mettez à la terre le blindage du câble reliant le contact d’activation à l’unité de

commande uniquement au niveau de cette dernière.

• Mettez à la terre le blindage du câble reliant deux unités de commande au niveau
d’une seule des deux unités.
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￭ Variateur unique (alimentation interne)

Raccordement sur deux voies

+24 V OUT

SGND

IN2

UDC+

UDC–

A

K

IN1

1

2

3

4

Variateur1

Unité de commande2

Logique de commande3

Vers le moteur4

Contacts d’activation de la fonction STOK
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Raccordement sur une voie

+24 V OUT

SGND

IN2

K

IN1

1

2

N.B. :
• LesdeuxentréesSTO (IN1et IN2)doivent être raccordéesà l’interrupteurpourobtenir uneclassification

SIL/PL.
• Soyez particulièrement attentif au câblage afin d’éviter les modes de défaillance potentiels. Utilisez

par exemple des câbles blindés. Cf. par exemple tableau D.4. de la norme EN ISO 13849-2 (2012) pour
les exclusions de défaut dans le câblage.

Variateur1

Unité de commande2

Contacts d’activation de la fonction STO

N.B. : Un contact d’activation sur une voie peut limiter la capacité SIL/PL de la fonction de
sécurité à un niveau inférieur à celle de la fonction STO du variateur.

K
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￭ Plusieurs variateurs

Alimentation interne

+24 V OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

K

XSTO

XSTO

XSTO

1

1

1

2

2

2

Variateur1

Unité de commande2

Contacts d’activation de la fonction STOK
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Alimentation externe

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

+24 V

24 V DC
– +

K

XSTO

XSTO

XSTO

1

2

1

2

1

2

Variateur1

Unité de commande2

Contacts d’activation de la fonction STOK
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Principe de fonctionnement
1. La fonction STO est activée (ouverture de l'interrupteur ou des contacts du relais

de sécurité).

2. Les entrées STO de l’unité de commande du variateur sont désexcitées.

3. L’unité de commande coupe la tension de commande des IGBT en sortie.

4. Le programme de commande génère une indication en fonction du réglage du
paramètre 31.22 (cf. manuel d’exploitation du variateur).
Ce paramètre règle le comportement du variateur sur détection de l’absence d’un
ou des deux signaux STO. Les indications varient selon que le variateur est arrêté
ou en fonctionnement au moment de l’événement.

N.B. : Le réglage de ce paramètre n’a aucune incidence sur la fonction STO
elle-mêmeou sur son fonctionnement : un variateur en fonctionnement s’arrêtera
lorsque l’un des deux ou les deux signaux STO sont absents, et ne redémarrera
qu’une fois les deux signaux restaurés et tous les défauts réarmés.

N.B. :Laperted’un seul signal STOprovoque toujours undéclenchement surdéfaut
car le variateur interprète ceci comme un dysfonctionnement de la fonction ou
du câblage.

5. Le moteur s’arrête en roue libre (s’il est en marche). Le variateur ne peut pas
redémarrer tant que l’interrupteur ou les contacts du relais de sécurité restent
ouverts.Une fois les contacts refermés, vousdevrezpeut-être réinitialiser l'appareil
(dépend du réglage du paramètre 31.22). Vous devez donner une nouvelle
commande de démarrage pour démarrer le variateur.
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Mise en route avec essai de validation
Les fonctions de sécurité doivent faire l’objet d’une validationpour se prémunir contre
les risques. Le monteur final de l’appareil doit valider la fonction à l’aide d’un essai de
validation. L’essai doit avoir lieu :

1. au premier démarrage de la fonction de sécurité ;

2. après toutemodification impactant la fonction de sécurité (cartes électroniques,
câblage, éléments, réglages, remplacement du module onduleur, etc.) ;

3. après toute intervention de maintenance impactant la fonction de sécurité ;

4. après une mise à jour du logiciel du variateur ;

5. lors de l’essai de validation de la fonction de sécurité.

￭ Compétence
L’essai de validation de la fonction de sécurité doit être effectué par une personne
compétente, disposant des connaissances et du savoir-faire approprié concernant la
fonction elle-même ainsi que les exigences de sécurité fonctionnelle au sens de la
norme CEI 61508-1, point 6. Cette personne doit renseigner et signer les procédures
et rapports d’essai.

￭ Rapport d’essai de validation
Les rapports d’essai signés doivent être consignés dans le journal de bord de la
machine, avec la documentation des activités de mise en route et les résultats des
essais ainsi que les références aux rapports de défaillance et la résolution des
défaillances. Tout nouvel essai de validation effectué après une modification ou une
maintenance doit aussi être consigné dans le journal de bord.

￭ Procédure pour l’essai de validation
Après avoir câblé la fonction STO, vous devez la valider.

N.B. :Si l’appareil est équipé de l’option de sécurité +Q972, +Q973 ou +Q982, voir aussi
la documentation fournie avec le module FSO.
Si l’appareil est équipé d’un module FSPS-21, consultez sa documentation.

Action

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est susceptible
de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

Vous devez vérifier que le moteur peut être démarré et arrêté sans difficulté lors de la mise en
route.

Arrêtez le variateur (s’il est enmarche),mettez-le hors tension et débranchez-le de l’alimentation
réseau à l’aide d’un sectionneur.

Vérifiez que les raccordements du circuit STO sont conformes au schéma de câblage.

Fermez le sectionneur et mettez l'appareil sous tension.
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Action

Vous devez vérifier le fonctionnement de la fonction STO avec le moteur à l'arrêt.

• Donnez une commanded'arrêt au variateur (s'il est enmarche) et attendez que l'arbremoteur
s'immobilise.

Vérifiez le bon fonctionnement du variateur comme suit :

• Ouvrez le circuit STO. Le variateur signale unmessage si tel est le réglage du paramètre 31.22
pour l’état « Arrêté » (cf. manuel d’exploitation).

• Donnez une commande de démarrage pour vérifier que la fonction STO empêche le fonction-
nement du variateur. Le moteur ne doit pas démarrer.

• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Vous devez vérifier le fonctionnement de la fonction STO quand le moteur tourne :

• Démarrez le variateur et vérifiez que le moteur tourne.
• Ouvrez le circuit STO. Le moteur doit s'arrêter. Le variateur signale un message si tel est le

réglage du paramètre 31.22 pour l’état « En marche » (cf. manuel d’exploitation).
• Réarmez tout défaut actif et essayez de démarrer le variateur.
• Vérifiez que le moteur ne démarre pas et que le variateur réagit comme indiqué ci-dessus

dans le test avec moteur à l’arrêt.
• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Vérifiez le fonctionnement de la détection de défaillance du variateur avec le moteur enmarche
ou à l’arrêt.

• Ouvrez la 1ère voie d’entrée du circuit STO. Si lemoteur est en fonctionnement, il doit s’arrêter
en roue libre. Le variateur déclenche sur défaut FA81 (cf. manuel d’exploitation).

• Donnez une commande de démarrage pour vérifier que la fonction STO empêche le fonction-
nement du variateur. Le moteur ne doit pas démarrer.

• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.
• Ouvrez la 2e voie d’entrée du circuit STO. Si le moteur est en fonctionnement, il doit s’arrêter

en roue libre. Le variateur déclenche sur défaut FA82 (cf. manuel d’exploitation).
• Donnez une commande de démarrage pour vérifier que la fonction STO empêche le fonction-

nement du variateur. Le moteur ne doit pas démarrer.
• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Documentez et signez le rapport d’essai de validation qui atteste la sûreté et le bon fonctionne-
ment de la fonction de sécurité.
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Utilisation
1. Ouvrez l'interrupteur ou activez la fonction de sécurité raccordée sur les bornes

STO.

2. Les entrées STO du variateur se désexcitent et l’unité de commande coupe la
tension de commande des IGBT en sortie.

3. Le programme de commande génère une indication en fonction du réglage du
paramètre 31.22 (cf. manuel d’exploitation du variateur).

4. Le moteur s’arrête en roue libre (s’il est en marche). Le variateur ne peut pas
redémarrer tant que l’interrupteur ou les contacts du relais de sécurité restent
ouverts.

5. Désactivez la fonctionSTO : fermez l’interrupteurou réarmez la fonctiondesécurité
raccordée sur les bornes STO.

6. Réarmez tout défaut avant de redémarrer.

ATTENTION !
La fonction STOne coupepas la tensiondes circuits depuissance et auxiliaires
duvariateur. Par conséquent, toute interventiondemaintenance surdesparties
électriques du variateur oudumoteur ne peut se faire qu’après sectionnement
du variateur de l’alimentation et de toutes les autres sources de tension.

ATTENTION !
Le variateur nepeut ni détecter, nimémoriser les changementsdans les circuits
STO lorsque sonunitéde commanden’est pas sous tension. Si lesdeux circuits
STO sont fermés et qu’un signal de démarrage sur niveau est actif quand
l’alimentation est rétablie, il est possible que le variateur démarre sans avoir
à renouveler la commande de démarrage. Vous devez en tenir compte dans
l’appréciation des risques du système.

ATTENTION !
Moteurs à aimants permanents ou moteurs synchrones à réluctance [SynRM]
uniquement :

Dans le cas d’une défaillance multiple des semi-conducteurs de puissance
(IGBT), le variateur peut générer un couple d’alignement qui fait tourner l’arbre
moteur de 180/p (moteurs à aimantspermanents) ou 180/2p (moteurs synRM)
degrés maxi, et ce indépendamment de l’activation de la fonction STO. p
= nombre de paires de pôles.

N.B. :

• L'emploi de cette fonction sur un variateur en fonctionnementprovoque la coupure
de la tension d'alimentation dumoteur, qui s'arrête alors en roue libre. Si cemode
d’arrêt est inacceptable ou dangereux, arrêtez l’entraînement et lamachine selon
le mode d’arrêt approprié avant d’activer la fonction.

• La fonction STO est prioritaire sur toutes les autres fonctions du variateur.

• La fonction STOne protège pas contre un sabotage ou un usage abusif délibérés.

• La fonction STO est conçue pour minimiser certaines situations dangereuses
identifiées, mais elle ne garantit pas l'élimination complète de tous les risques
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potentiels. Le monteur de la machine doit informer l'utilisateur final des risques
résiduels.
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Maintenance
Une fois le fonctionnement du circuit validé lors de la mise en route, le bon
fonctionnement de la fonction STO doit être vérifié à intervalles périodiques. En
fonctionnement intensif, l'intervalle maximum entre chaque essai est de 20 ans. En
fonctionnement à faible sollicitation, l’intervalle maximum entre chaque essai est de
10 ans, cf. section Informations de sécurité (page 252).

Il existe deux procédures possibles d’essai de validation :

1. Essai de validation idéal. On suppose que l’essai détecte toutes les défaillances
dangereusesdu circuit STO. Les valeurs PFDmoypour STOavec laprocédured’essai
de validation idéal se trouvent à la section Informations de sécurité.

2. Essai de validation simplifié. C’est une procédure plus rapide et plus simple que
l’essai de validation idéal, mais qui ne détecte pas toutes les défaillances
dangereuses du circuit STO. La valeur PFDmoy pour STO avec la procédure d’essai
de validation simplifié se trouve à la section Informations de sécurité.

N.B. : Ces procédures ne conviennent qu’aux essais de validation (essai périodique,
point 5 de la section Mise en route avec essai de validation), pas aux renouvellements
de validation après avoir modifié le circuit. Les renouvellements de validation (points
1 à 4 de la section Mise en route avec essai de validation) doivent obéir à la procédure
de validation initiale.

N.B. : Cf. également la recommandation d’utilisation CNB/M/11.050 publiée par la
coordinationeuropéennedesorganismesnotifiés concernant les systèmesdesécurité
à deux canaux avec sorties électromécaniques :

• Si le niveau d’intégrité exigé pour la fonction de sécurité est SIL 3 ou PL e (cat. 3
ou 4), il convient de renouveler l’essai de validation de la fonction au moins tous
les mois.

• Si le niveau d’intégrité exigé pour la fonction de sécurité est SIL 2 (HFT = 1) ou PL d
(cat. 3), il convient de renouveler l’essai de validation de la fonction aumoins tous
les douze mois.

La fonction STO du variateur ne comporte aucun composant électromécanique.

En plus de l'essai de validation décrit ci-dessus, ABB vous recommande de profiter
d'autres interventions demaintenance sur lamachine pour vérifier le fonctionnement
de cette fonction.

Incluez l’essai STO décrit ci-dessus dans le programme de maintenance standard de
la machine entraînée par le variateur.

En cas de modification du câblage ou d’un composant après la mise en route, ou de
réinitialisation des paramètres, effectuez l’essai décrit à la section Procédure pour
l’essai de validation (page 245).

Vous ne devez pas utiliser d’autres pièces de rechange que celles spécifiées par ABB.

Consignez toutes les interventions de maintenance et d’essai de validation dans le
journal de bord de la machine.

￭ Compétence
Les interventions de maintenance et l’essai de validation de la fonction de sécurité
doivent être effectués par une personne compétente, disposant des connaissances
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et du savoir-faire appropriés concernant la fonction elle-mêmeainsi que les exigences
de sécurité fonctionnelles au sens de la norme CEI 61508-1, point 6.

￭ Procédure d’essai de validation idéal

Action

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est susceptible
de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

Testez le bon fonctionnement de la fonction STO. Si le moteur tourne, il s’arrêtera pendant
l’essai.

• Donnez une commanded'arrêt au variateur (s'il est enmarche) et attendez que l'arbremoteur
s'immobilise.

Vérifiez le bon fonctionnement du variateur comme suit :

• Ouvrez le circuit STO. Le variateur signale unmessage si tel est le réglage du paramètre 31.22
pour l’état « Arrêté » (cf. manuel d’exploitation).

• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Vérifiez le fonctionnement de la détection de défaillance du variateur avec le moteur enmarche
ou à l’arrêt.

• Ouvrez la 1ère voie d’entrée du circuit STO. Si lemoteur est en fonctionnement, il doit s’arrêter
en roue libre. Le variateur déclenche sur défaut FA81 (cf. manuel d’exploitation).

• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif.
• Ouvrez la 2e voie d’entrée du circuit STO. Si le moteur est en fonctionnement, il doit s’arrêter

en roue libre. Le variateur déclenche sur défaut FA82 (cf. manuel d’exploitation).
• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Documentez et signez le rapport d’essai qui atteste que la fonctionde sécurité a été testée selon
la procédure.

￭ Procédure d’essai de validation simplifié

Action

ATTENTION !
Vous devez suivre les consignes de sécurité à la lettre. Leur non-respect est susceptible
de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

Testez le bon fonctionnement de la fonction STO. Si le moteur tourne, il s’arrêtera pendant
l’essai.

• Donnez une commanded'arrêt au variateur (s'il est enmarche) et attendez que l'arbremoteur
s'immobilise.

Vérifiez le bon fonctionnement du variateur comme suit :

• Ouvrez le circuit STO. Le variateur signale unmessage si tel est le réglage du paramètre 31.22
pour l’état « Arrêté » (cf. manuel d’exploitation).

• Fermez le circuit STO.
• Réarmez tout défaut actif. Redémarrez le variateur et assurez-vous que lemoteur fonctionne

normalement.

Documentez et signez le rapport d’essai qui atteste que la fonctionde sécurité a été testée selon
la procédure.
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Localisation des défauts
Les messages signalés lors du fonctionnement normal de la fonction STO sont
sélectionnés au paramètre 31.22 du programme de commande du variateur.

La fonction STO émet un diagnostic tenant compte de l’état de chacune des deux
voies STO. Si ceux-ci ne sont pas dans le même état à un instant donné, le variateur
déclenche sur défaut FA81 ou FA82. Toute tentative de supprimer la redondance de
la fonction STO, commepar exemple l’activation d’un seul canal, déclenchera lamême
réaction.

Cf.manuel d’exploitationduprogrammedecommandeduvariateurpour lesmessages
et pour des détails sur comment raccorder les indications d’alarme et de défaut sur
une sortie de l’unité de commande à des fins de diagnostic externe.

Signalez à ABB toute défaillance de la fonction STO.
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Informations de sécurité
Vous trouverez ci-dessous les informations de sécurité pour la fonction Safe torque
off (Interruption sécurisée du couple, STO).

N.B. : Les valeurs de sécurité ont été calculées pour un usage redondant. Elles ne sont
valables que si les deux canaux STO sont utilisés.
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• Le calcul des valeurs de sécurité utilise le profil de température suivant :
• 670 cycles d'activation/désactivation par an avec ΔT = 71,66 °C
• 1340 cycles d'activation/désactivation par an avec ΔT = 61,66 °C
• 30 cycles d'activation/désactivation par an avec ΔT = 10,0 °C
• 32 °C : température de la carte à 2,0 % du temps
• 60 °C : température de la carte à 1,5 % du temps
• 85 °C : température de la carte à 2,3 % du temps

• La fonction STO est un élément de sécurité de type B au sens de la norme
CEI 61508-2.

• Modes de défaillance pertinents :
• le système STO déclenche sur défaut par erreur (défaillance de sécurité) ;
• refus d’activation de la fonction STO.
• Il existe une exclusion de défaut sur le mode de défaillance «court-circuit sur

carte électronique» (EN 13849-2, tableauD.5). L'analyse repose sur l'hypothèse
d'une seule défaillance à la fois. Les effets de défaillances cumulées n'ont pas
été analysés.

• Temps de réponse de la fonction STO :
• Temps de réaction de la fonction STO (minimum de détection) : 1 ms
• Temps de réponse de la fonction STO : 2 ms (typique), 30 ms (maximum)
• Temps de détection du défaut : Canaux dans un état différent pendant plus

de 200 ms.
• Temps de réaction sur défaut : Temps de détection du défaut + 10 ms.

• Temporisations de notifications :
• Temporisation d’indication de défaut STO (paramètre 31.22) : < 500 ms
• Temporisation d’indication d’alarme STO (paramètre 31.22) : < 1000 ms.

￭ Termes et abréviations

DescriptionRéférenceTermes ou
abréviations

Classification des parties des systèmes de commande relatives
à la sécurité en fonction de leur résistance à la défaillance et de
leur comportement en situation de défaut, qui résulte de l’agen-
cementdesdifférentséléments, de ladétectiondesdéfautset/ou
de leur fiabilité. Ces différentes catégories sont : B, 1, 2, 3 et 4.

EN ISO 13849-1Cat.

Défaillance de causes communes (%)EN ISO 13849-1CCF

Degré de couverture du diagnostic (%)EN ISO 13849-1DC

Tolérance aux défaillances matériellesCEI 61508HFT

Temps moyen avant panne dangereuse : (nbre total d’unités de
vie) / (nbre de défaillances dangereuses non détectées) au cours
d’une période de mesure donnée ou dans des conditions spéci-
fiées

EN ISO 13849-1MTTFD

Probabilitémoyennededéfaillance sur demande : indisponibilité
moyenne d’un système relatif à la sécurité, le rendant incapable
d’exécuter la fonction de sécurité demandée.

CEI 61508PFDavg

Fréquencemoyennededéfaillancedangereuseparheure :nombre
de défaillances dangereuses d’un système relatif à la sécurité, le
rendant incapable d’exécuter la fonction de sécurité demandée,
pendant une période donnée.

CEI 61508PFH

Fréquencemoyenne de défaillance dangereuse par heure pour la
fonction diagnostic de STO

CEI/EN 62061PFHdiag
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DescriptionRéférenceTermes ou
abréviations

Niveau de performance. Les niveaux a...e correspondent aux ni-
veaux SIL.

EN ISO 13849-1PL

Essai périodique destiné à détecter des défaillances dans un sys-
tème lié à la sécurité en vue de réparer, si nécessaire, le système
pour le rendre « comme neuf » ou dans un état pratique aussi
proche que possible du neuf.

CEI 61508, CEI 62061Essaidevalida-
tion

Capacité systématique (1…3)CEI 61508SC

Proportion de défaillances en sécurité (%)CEI 61508SFF

Niveau d'intégrité de sécurité (1..3)CEI 61508SIL

Interruption sécurisée du coupleCEI/EN 61800-5-2STO

Intervalle entre essais de validation. T1 est un paramètre permet-
tant de fixer le taux de défaillance probable (PFH ou PFD) pour la
fonction ou le sous-système de sécurité. Pour maintenir la capa-
cité SIL, il faut réaliser des essais de validation à une fréquence
maximale de T1. Même fréquence pour la capacité PL (EN
ISO 13849).

CEI 61508-6T1

Cf. également section Maintenance.

Durée de mission : laps de temps couvrant l’utilisation normale
d’un dispositif ou d’une fonction de sécurité, au bout duquel le
dispositif ou la fonction devra être remplacé(e). Notez que les
valeurs TM données n’offrent aucune garantie.

EN ISO 13849-1TM

Tauxdedéfaillancedangereuse (par heure) de la fonctiondiagno-
stic de STO

CEI 61508-6λDiag_d

Taux de défaillance en sécurité (par heure) de la fonction diagno-
stic de STO

CEI 61508-6λDiag_s

￭ Certification TÜV
La certification TÜV est consultable sur Internet : www.abb.com/drives/documents.

Fonction STO 255

www.abb.com/drives/documents


￭ Certificats d’incorporation

256 Fonction STO



Declaration of Conformity
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We
Manufacturer:
Address:
Phone:

Frequency converters

with regard to the safety functions

The following harmonized standards have been applied:
EN 61800-5-2:2007

EN 62061:2005
+ AC:2010 + A1:2013 + A2:2015

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:
IEC 61508:2010, parts 1-2

IEC 61800-5-2:2016

Helsinki, May 7, 2021
Signed for and on behalf of:

Tuomo Tarula
Local Division Manager, ABB Oy

Document number 3AXD10001329538

ABB Oy
Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
+358 10 22 11

are in conformity with all the relevant safety component requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, when the listed
safety functions are used for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements -
Functional
Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems

declare under our sole responsibility that the following products:

ACS880-01/-11/-31
ACS880-04/-04F/-M04/-14/-34

- Safe Torque Off

- Safe stop 1, Safe stop emergency, Safely-limited speed, Safe maximum speed, Safe brake control, Prevention of unexpected start-up

(with FSO-12 option module, +Q973, encoderless)

- Safe stop 1, Safe stop emergency, Safely-limited speed, Safe maximum speed, Safe brake control, Safe speed monitor, Safe direction,

Prevention of unexpected start-up (with FSO-21 and FSE-31 option modules, +Q972 and +L521, encoder supported)

- Safe motor temperature (with FPTC-01 thermistor protection module, +L536)

- Safe stop 1 (SS1-t, with FSPS-21 PROFIsafe module, +Q986)

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-
related systems
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements -
Functional

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General
requirements
Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2:
Validation
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General
requirements

Product Unit Manager, ABB Oy
Aaron D. Wade

The product(s) referred in this declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other UK statutory requirements, which are notified in
a single declaration of conformity 3AXD10001326405.

Authorized to compile the technical file: ABB Limited, Daresbury Park, Cheshire, United Kingdom, WA4 4BT.

Page 1 of 1
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Freinage sur résistance(s)

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit le mode de sélection, de protection et de câblage des hacheurs et
résistances de freinage. Il présente également leurs caractéristiques techniques.

Quand le freinage sur résistances est-il nécessaire ?
Le freinage sur résistances est nécessaire pour obtenir une capacité de freinage élevée
lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un variateur à récupération d’énergie.

Principe de fonctionnement et architecture matérielle
Le variateur peut être équipé d’un hacheur de freinage en option (+D150). Des
résistances de freinage sont disponibles sous forme d’accessoires à monter.

Le hacheur de freinagegère l’énergie généréepar unmoteur endécélération. L’énergie
excédentaire augmente la tensiondubus c.c. Le hacheur relie la résistancede freinage
au circuit c.c. intermédiaire dès que la tension du circuit franchit la limite maximale
réglée par le programme de commande. L’énergie consommée par les pertes de la
résistance abaisse la tension jusqu’à un niveauoù la résistancepeut être déconnectée.

Planification du système de freinage

￭ Directives génériques
Vous trouverez dans cette section les types de câble de freinage génériques, des
consignes de longueur et de disposition, les règles pour limiter les perturbations
électromagnétiques, et les descriptions et exigences relatives aux protections.

20
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Câbles des résistances

Type de câble

Vous devez utiliser des câbles de même type pour la résistance et les câbles réseau
du variateur, ou un câble blindé à deux conducteurs de même section.

Longueur maxi des câbles

La longueur maxi du ou des câble(s) de résistance est de 10 m (33 ft).

Réduction des perturbations électromagnétiques

Vous devez respecter les règles suivantes pour minimiser les perturbations
électromagnétiques du fait des variations brusques du courant dans les câbles
alimentant la résistance de freinage :

• Blindez complètement l'alimentation de la résistance en utilisant un câble blindé
ou une enveloppe métallique. Vous pouvez utiliser un câble monobrin non blindé
uniquement s'il chemine à l'intérieur d'une armoire atténuant efficacement les
émissions rayonnées.

• Les câbles doivent cheminer à une certaine distance des autres câbles.

• Vous éviterez les longs cheminements parallèles avec d’autres câbles. La distance
minimum séparant des câbles cheminant en parallèle est de 0,3 mètre (1 ft).

• Vous devez croiser les autres câbles à angle droit.

• Pour atténuer les émissions rayonnées et la contrainte sur les IGBT du hacheur de
freinage, le câble doit être aussi court que possible. Les émissions rayonnées, de
même que la charge inductive et les pics de tension dans les semi-conducteurs
des IGBT du hacheur de freinage, augmentent avec la longueur du câble.

N.B. : ABB n'a pas vérifié la conformité CEM avec des résistances de freinage et des
câbles externes sélectionnés par l'utilisateur. Il est de la responsabilité du client de
vérifier la conformité CEM de l’installation complète.

Protection contre les courts-circuits du câble de la résistance

Les fusibles réseau du variateur protègent le câble de la résistance lorsque celui-ci est
identique au câble réseau.

Protection thermique de la résistance

Utilisez une résistance équipée d’un thermorupteur (en standard dans les résistances
ABB).

Le câble du circuit du thermorupteur de la résistance doit satisfaire les exigences
suivantes :

• câble blindé ;

• tension nominale d’exploitation entre terre et conducteur > 750 (U0) ;

• tension de mesure d’isolement > 2,5 kV ;

• gaines supportant aumoins 90 °C (194 °F). Vousdevez tenir comptedes exigences
supplémentaires induites par les qualités des résistances et la température.

Protection contre les surcharges thermiques du système d'entraînement

Le hacheur de freinage, de même que les câbles de la résistance, sont protégés des
surcharges thermiques si les câbles sontdimensionnésen fonctionducourant nominal

260 Freinage sur résistance(s)



du variateur. Le programme de commande du variateur comprend une fonction de
protection thermique de la résistance, que vous pouvez adapter à votre application.
Cf. manuel d’exploitation.

Conformité CEM de l'installation

ABB ne peut vérifier la conformité CEM avec des résistances de freinage et des câbles
externes sélectionnés par l’utilisateur. Il est de la responsabilité du client de vérifier
la conformité CEM de l’installation complète.

Montage des résistances de freinage

Montez les résistances à l’extérieur du variateur dans un site permettant leur
refroidissement effectif.

Le refroidissement des résistances doit satisfaire les exigences suivantes :

• il n'existe aucun risquede surchauffede la résistanceoudesmatériaux àproximité,
et

• La température de la pièce où est installée la résistance nedépasse pas les limites
admissibles.

Vous devez refroidir la résistance par de l’air ou du liquide de refroidissement,
conformément aux consignes du fabricant.

ATTENTION !
Les matériaux à proximité de la résistance de freinage doivent être
ininflammables. La température superficielle de la résistance est élevée. L’air
qui s’en échappe peut atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius. Si l’air
d’extraction passe dans un système de ventilation, vous devez vous assurer
que lesmatériaux supportent des températures élevées. Protégez la résistance
contre tout contact.

￭ Protection du système en cas de défaut
Si vous appliquez les consignes de dimensionnement de la résistance et si le hacheur
de freinage interne est utilisé, la protection contre la surchauffe de la résistance ne
requiert pasde contacteur principal. Si le hacheur reste conducteur alors qu’undéfaut
est actif, et que la résistancede chargepourrait faillir, le variateur désactive le courant
dans le pont d’entrée.

N.B. : Si vous utilisez un hacheur de freinage externe (extérieur au module variateur),
ABB exige toujours un contacteur principal.

￭ Sélection des composants du système de freinage par défaut
1. Calculez la puissance maximum générée par le moteur lors du freinage.

2. Sélectionnez une combinaison variateur/hacheur de freinage/résistance de
freinageadaptéeà l’applicationàpartir des valeursdu tableaudesCaractéristiques
techniques. La puissance de freinage du hacheur doit être supérieure ou égale à
la puissance maximum générée par le moteur pendant le freinage.

3. Vérifiez que la résistance a été bien sélectionnée : la quantité d’énergie renvoyée
par lemoteur au cours d’un cycle de charge de 400 secondes nedoit pas dépasser
la capacité de dissipation thermique ER de la résistance.
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N.B. : Si la valeur ER est insuffisante, vous pouvez utiliser un ensemble constitué
de quatre éléments résistifs, dont deux résistances standards reliées en parallèle
et deux en série. La valeur ER des quatre éléments résistifs atteint quatre fois la
valeur spécifiée pour une résistance standard.

￭ Exemple de calcul
Variateur : ACS880-04-583A-5. Puissance de freinage maxi permanente (PPfrcont) du
hacheur de freinage interne = 315 kW. Résistance ABB présélectionnée =
2×SAFUR200F50. La puissance de freinage du moteur est de 300 kW. La durée d’un
cycle de freinage (T) est de trois minutes -> nombre d’impulsions de freinage en
400 seconds = 2,2. Le temps de freinage (tfr) est 20 secondes.

Pfr = 300 kW < PPfrcont = 315 kW. C’est exact.

La quantité d’énergie renvoyée par le moteur sur une période de 400 s = 2,2 × 300 kW
×20s= 13200kJ. La résistancede freinagesupporteunequantitéd’énergiede 10800kJ
toutes les 400 s. 13200 kJ > 10800 kJ. -> La résistance est trop petite. -> Abaissez la
puissance de freinage ou le temps de freinage, ou sélectionnez une résistance de
freinage utilisateur conformément à la section Sélection d’une résistance de freinage
utilisateur (page 262).

￭ Sélection d’une résistance de freinage utilisateur
Si vous utilisez des résistances autres que celles d’ABB,

1. vérifiez que la valeur ohmique de la résistance utilisateur est au moins égale à
celle de la résistance ABB prédéfinie.

avec

Valeur ohmique de la résistance utilisateurR

Valeur ohmique de la résistance prédéfinieRmini

ATTENTION !
Vous ne devez jamais utiliser une résistance de freinage d’une valeur
ohmique inférieure à Rmini. Cela entraînerait une surintensité qui pourrait
endommager le hacheur de freinage et le variateur.

2. vérifiezque la valeurohmiquede la résistanceutilisateurne restreintpas la capacité
de dissipation thermique requise, à savoir :

avec

Puissance maxi générée par le moteur pendant le freinagePmaxi

Tension du circuit intermédiaire c.c. du variateur.UCC

1,35 · 1,2 · 415 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 380…415 Vc.a.)

1,35 · 1,2 · 500 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 440…500 Vc.a.) ou

1,35 · 1,2 · 690 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 525…690 Vc.a.).

Valeur ohmique de la résistance utilisateurR
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3. assurez-vousque les résistances peuvent dissiper l’énergie qui leur est transférée
lors du freinage :
• L’énergie de freinage n’est pas supérieure à la capacité de dissipation

thermiquede la résistance (Er) pendant la périodedéfinie. Cf. caractéristiques
de la résistance utilisateur.

• La résistance est installée dans un endroit frais et correctement aéré. Dans
le cas contraire, la résistance ne parvient pas à atteindre sa capacité de
dissipation thermique et surchauffe.

4. assurez-vous que la capacité de charge instantanée de la résistance utilisateur
est supérieure à la puissance maxi absorbée par la résistance lorsqu’elle est
raccordée au circuit intermédiaire c.c. du variateur par le hacheur :

avec

Capacité de charge instantanée de la résistance utilisateurPR, inst

Tension du circuit intermédiaire c.c. du variateur :UCC

1,35 · 1,2 · 415 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 380…415 Vc.a.)

1,35 · 1,2 · 500 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 440…500 Vc.a.) ou

1,35 · 1,2 · 690 Vc.c. (pour une tension d’alimentation entre 525…690 Vc.a.).

Valeur ohmique de la résistance utilisateurR

Montage des résistances
Vous devez installer toutes les résistances de freinage en dehors du variateur en
respectant les consignes du constructeur.

Raccordements

￭ Mesure de la résistance d’isolement de l’installation
Respectez les consignes de la section Mesure de la résistance d’isolement du circuit
de la résistance de freinage (page 107).

￭ Schéma de raccordement
Cf. section Schéma de raccordement des câbles de puissance (page 109).

￭ Procédure
• Raccordez les câbles de résistance aux bornes R+ et R- comme les autres câbles

de puissance. Si vous utilisez un câble blindé à trois conducteurs, sectionnez le
troisième conducteur etmettez à la terre le blindage torsadédu câble (conducteur
PE des éléments résistifs) aux deux extrémités.

• Vous devez raccorder le thermorupteur sur une entrée logique de l’unité de
commande, comme illustré ci-dessous.
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Θ
+24VD x

DIx x

Mise en route

N.B. : Lorsqu’elle est neuve, une résistance de freinage peut être enduite de graisse.
La graisse brûlera en dégageant de la fumée à la premièremise en service du hacheur
de freinage. Assurez-vous que la ventilation du site est suffisante.

￭ Paramétrage
Réglez les paramètres suivants :

• Désactivez le régulateur de surtensiondu variateur auparamètre 30.30Régulation
de surtension.

• Si le thermorupteur est câblé sur l’entrée DIIL, une résistance en surchauffe
entraînera par défaut le retrait du signal de Validation Marche du variateur. Cf.
égalementparamètres 20.11Modearrêt validationmarche, 20.12 Source validation
marche 1 et 95.20 Mot options matérielles 1.

• Si le thermorupteur est câblé sur une autre entrée logique, réglez les paramètres
suivants :

1. Réglez le paramètre 31.01 Source évènement ext 1 pour pointer sur l’entrée
logique à laquelle est raccordé le thermorupteur de la résistance de freinage.

2. Activez le hacheurde freinageauparamètre 43.06Hacheurde freinageactive.
Si Active avec modele thermique est sélectionné, réglez également les
paramètres de protection de la résistance de freinage contre les surtensions
(43.08 et 43.09) selon l’application.

3. Réglez le paramètre 31.02 Type évènement externe 1 sur Défaut.

4. Réglez le paramètre 43.07 Tps marche hach frein act sur Autre [bit] et
sélectionnez, au paramètre 10.01 Etat DI, l’entrée logique sur laquelle est
raccordé le thermorupteur de la résistance de freinage.

5. Réglez la valeur ohmique de la résistance au paramètre 43.10 Résistance de
freinage.

Ces paramétrages provoquent un déclenchement sur défaut et un arrêt en roue
libre du variateur en cas de surchauffe de la résistance de freinage.

ATTENTION !
Si le variateur est équipé d’un hacheur de freinage non activé par paramétrage,
la résistance de freinage doit être déconnectée car la protection thermique
interne contre la surchauffe de la résistance n’est alors pas utilisée.
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Caractéristiques techniques

￭ Valeurs nominales
Le tableau ci-dessous indique les valeurs nominales de freinage sur résistance(s).

Exemple(s) de résistance(s) de freinageHacheur de freinage in-
terne

ACS880-
04-…

PRcontERRTypeRminiPfrcont
kWkJohmohmkW

Un= 400 V

1872002,02×SAFUR125F5002,0250505A-3

27108001,32×SAFUR200F5001,3315585A-3

27108001,32×SAFUR200F5001,3315650A-3

40162000,93×SAFUR200F5000,7400725A-3

40162000,93×SAFUR200F5000,7400820A-3

40162000,93×SAFUR200F5000,7400880A-3

Un= 500 V

1872002,02×SAFUR125F5002,0250460A-5

1872002,02×SAFUR125F5002,0250503A-5

27108001,32×SAFUR200F5001,3315583A-5

27108001,32×SAFUR200F5001,3315635A-5

40162000,93×SAFUR200F5000,7400715A-5

40162000,93×SAFUR200F5000,7400820A-5

40162000,93×SAFUR200F5000,7400880A-5

Un= 690 V

1336002,7SAFUR200F5002,2285330A-7

1336002,7SAFUR200F5002,2285370A-7

1336002,7SAFUR200F5002,2285430A-7

1872002,02×SAFUR125F5002,0350470A-7

1872002,02×SAFUR125F5002,0350522A-7

1872002,02×SAFUR125F5001,8400590A-7

1872002,02×SAFUR125F5001,8400650A-7

1872002,02×SAFUR125F5001,8400721A-7

Puissancede freinagemaxi permanente. Le freinageest considéré continu si saduréedépasse
30 secondes.

Pfrcont

Valeur ohmique minimum autorisée de la résistance de freinageRmini

Valeur ohmique de l’ensemble d’éléments résistifs donnéR

Quantité d’énergie que peuvent absorber, pendant un court instant, les éléments résistifs au
cours d’une période de 400 secondes

ER

Puissance (chaleur) dissipée en continu par la résistance correctement montéePPfrcont

Les valeurs nominales s’appliquent à la température ambiante de 40 °C (104 °F).
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￭ Résistances SAFUR
Les résistances SAFUR sont en protection IP00. Les résistances ne sont pas
homologuées UL. Leur constante de temps thermique est de 555 secondes.

Dimensions, masses et références de commande

234

300

13
2

0

Ø 7
345

�� ��

12
70

Référence de commande ABBMasseType de résistance de freinage

6875928525 kg (55 lb)SAFUR125F500

6875934030 kg (66 b)SAFUR200F500

￭ Caractéristiques des bornes et des entrées de câbles
Cf. section Caractéristiques des bornes et des passe-câbles pour câbles de
puissance (page 201).
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Filtrage

Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la procédure de sélection des filtres du/dt et des filtres sinus du
variateur.

Filtres du/dt
￭ Quand devez-vous utiliser un filtre du/dt ?
Cf. Vérification de la compatibilité du moteur et du variateur (page 79).

￭ Tableau de sélection
Le tableau suivant indique le type de filtre du/dt selon le module variateur.

Type de filtre
du/dt

ACS880-04-…Type de filtre
du/dt

ACS880-04-…Type de filtre
du/dt

ACS880-04-…

Un= 690 VUn= 500 VUn= 400 V

FOCH0610-70330A-7FOCH0610-70460A-5FOCH0610-70505A-3

FOCH0610-70370A-7FOCH0610-70503A-5FOCH0610-70585A-3

FOCH0610-70430A-7FOCH0610-70583A-5FOCH0610-70650A-3

FOCH0610-70470A-7FOCH0610-70635A-5FOCH0875-70725A-3

FOCH0610-70522A-7FOCH0875-70715A-5FOCH0875-70820A-3

FOCH0610-70590A-7FOCH0875-70820A-3FOCH0875-70880A-3

FOCH0875-70650A-7FOCH0875-70880A-5--

FOCH0875-70721A-7----
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￭ Références de commande

Référencedecommande
ABB

Type de filtre

68550505FOCH0610-70

3AUA0000129544FOCH0875-70

￭ Description, montage et caractéristiques des filtres FOCH
Cf. document anglais FOCH du/dt filters hardware manual (3AFE68577519).

Filtres sinus

￭ Quand devez-vous utiliser un filtre sinus ?
Cf. section Vérification de la compatibilité du moteur et du variateur (page 79).

￭ Tableau de sélection
Le tableau suivant indique le type de filtre sinus selon le module variateur.

Typede filtre si-
nus

ACS880-04-…Typede filtre si-
nus

ACS880-04-…Typede filtre si-
nus

ACS880-04-…

Un= 690 VUn= 500 VUn= 400 V

NSIN0485-6330A-7NSIN0485-6460A-5NSIN0900-6505A-3

NSIN0485-6370A-7NSIN0900-6503A-5NSIN0900-6585A-3

NSIN0485-6430A-7NSIN0900-6583A-5NSIN0900-6650A-3

NSIN0485-6470A-7NSIN0900-6635A-5NSIN0900-6725A-3

NSIN0485-6522A-7NSIN0900-6715A-5NSIN0900-6820A-3

NSIN0900-6590A-7NSIN0900-6820A-3NSIN0900-6880A-3

NSIN0900-6650A-7NSIN0900-6880A-5--

NSIN0900-6721A-7----

￭ Références de commande

Référencedecommande
ABB

Type de filtre

64254936NSIN0485-6

64254961NSIN0900-6

￭ Déclassement
Cf. section Déclassements avec certains réglages dans le programme de commande
du variateur (page 189).

￭ Description, montage et caractéristiques des filtres sinus
Cf. manuel anglais Sine filters hardware manual (3AXD50000016814). Pour en savoir
plus, contactez ABB.
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22. Schémas détaillés présentant un exemple d’installation du variateur
(configurationstandardavec l’option+E208dansunearmoireRittal VX25de600mm
de large)

Rittal 8606.000

Rittal 8617.030

Rittal 4396.500

Tapping screw M6×12 Torx 
T30 (Hex) 9 N·m (80 lbf·in)

Combi screw M8×30 (Hex) 
20 N·m (14.75 lbf·ft)

Combi screw M4×8 Torx 
T20 2 N·m (18 lbf·in)

Combi screw M4×8 Torx 
T20 2 N·m (18 lbf·in)

M6x20 Torx T25 8 N·m (71 lbf·in)

Combi screw M8×30 Hex 20 N·m (14.75 lbf·ft)

Tapping screw M6×12 Torx 
T30 (Hex) 9 N·m (80 lbf·in)

M8 Kalei nut or similar (2 pcs)
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Combi screw M8×16 Hex 
20 N·m (14.75 lbf·ft) Combi screw M12×25 Hex 

20 N·m (14.75 lbf·ft) 
Combi screw M6×12 Torx T25 
8 N·m (71 lbf·in)

Combi screw M12×25 Hex 
70 N·m (52 lbf·ft)

Hex screw M12×35 full thread 
70 N·m (52 lbf·ft)
Washer M12 or equal

Hex nut M12 70 N·m (52 lbf·ft) 
Washer M12 or equal
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70 N·m
Hex screw M12×35 full thread 

Washer M12 or equal

Hex nut M12 70 N·m 
Washer M12 or equal

Combi screw M4×8 Torx T20 
2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m

Combi screw M4×10 
Torx T20 2 N·m

Combi screw M4×10 
Torx T20 2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m
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23. Schémasdétaillésprésentant l’installationdes caissonsde raccordement (option
+H381) dans une armoire Rittal VX25 de 400 mm de large
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1

2

3

5

5

5

5

5

5

4

6

Pièces ABB

Plaque de guidage inférieure2

Plaque de guidage supérieure6

Pièces apportées par le client (ni Rittal, ni ABB)

Déflecteurs d’air5

Procédure de montage
1. Placez trois rails porteurs Rittal (4396.500) au fond de l’armoire.

2. Montez la plaque de guidage inférieure sur les rails porteurs.

3. Fixez les parties perforées Rittal 8617.030 (qté : 5).

4. Fixez les parties perforées Rittal 8617.010 (qté : 3).
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5. Montez les déflecteurs.

6. Fixez la plaque de guidage supérieure.
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7

8

8

9

11

10

Procédure de montage (suite)
7. Montez le caisson de raccordement moteur.

8. Fixez les rails latéraux sur le panneau de raccordement moteur (2 vis par rail).

9. Fixez la barre de mise à la terre sur le caisson de raccordement réseau. Cette opération est illustrée ci-dessus, vue de derrière.

10. Fixez le caisson de raccordement réseau sur la section perforée.

11. Positionnez la rampe télescopique d’extraction et d’insertion.
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24. Schémas détaillés présentant un exemple d’installation à plat dans une armoire
Rittal VX25 de 600 mm de large
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25. Schémas détaillés présentant un exemple d’installation de l’option +H391 dans
une armoire Rittal VX25 de 600 mm de large
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ABB parts for option +H391
1

4

3
2

5

ABB standard parts

Handle

Back top mounting bracket

Support for back top mounting bracket

Bottom mounting bracket

Lowest back cover plate
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Informations supplémentaires
—

Informations sur les produits et les services
Adressez tout type de requête concernant le produit à votre correspondant ABB, en indiquant
le code de type et le numéro de série de l'unité en question. Les coordonnées des services de
ventes, d’assistance technique et de services ABB se trouvent à l'adresse
www.abb.com/searchchannels.

Formation sur les produits
Pour toute information sur les programmes de formation sur les produits ABB, rendez-vous
sur new.abb.com/service/training.

Commentaires sur les manuels ABB
Vos commentaires sur nos manuels sont les bienvenus. Vous trouverez le formulaire
correspondant sous new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Documents disponibles sur Internet
Vous pouvez vous procurer les manuels et d'autres documents sur les produits au format PDF
sur Internet (www.abb.com/drives/documents).
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