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SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
PDP32.0
PROFIBUS DP Interface
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Varoitus: Vaarallinen jannite! Katso kayttdohje. Katkaise virta ja est virran

Aviso: Tenséo perigosa! Consulte as instrugdes de operagao. Desconecte e desligue

fi kytkeminen ennen taiden . Huomi saa pt  aenergia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atengao! A instalagdo deve
suorittaa vain henkild, jolla on kokemusta sahkétekniikasta. ser feita apenas por uma pessoa com especialidade eletrotécnica.
15 e g2 i Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'utilisation. Avertisment: Tensiune electrica periculoasi! Consultati instructiunile de utilizare.
- Jitdl oladsigaly | Débranchez et verrouillez alimentation électrique avant dentreprendre des travaux | | Deconectati siinchideti sursa de energie inainte de a lucra cu acest dispozitiv.
Sl 150 § Josll 18 loisolss B cbyesl ol sur cet appareil. Attention! Linstallation doit étre effectuée uniquement par une Atentie! Instalarea trebuie realizata doar de citre o persoana cu expertiza
+ b8l il Yl 23 e pasid JU5 (0 3] il pac com s personne ayant une expertise en électrotechnique. electrotehnica.
. ] . : ! r
n : Onacko Har Binre 3a pabota. \ Opasan napon! Pogledajte upute za uporabu. Odspoiite i iskljuéite MIpeaynpexaeHie: Onactoe aMekTpUIECKoe Hanpsxexve! OGpatuec K
x , zoren] gledajte PO . UHCTPYKUVAM 110 KCTAYaTaUyM. OTKIOHUTE SNEKTPONUTAHME 1 0BecnedsTe
bg P NPeAu. A paBoTHITE C yCTPOMCTBOTO. hr  struju prije rada na ovom uredaju. Paznja! Ugradnja je dopuitena samo osobama ru
e Ju 2 - 6e30NaCHOCTS NEPeA Ha¥aNoM PaBoT. BHiMaHMe! MOHTax ROMAEH BbIMONHATHCA
BHuMaHue! f1a Ce MOHTUPA CaMO OT eKCMIEPT eNeKTPOTEXHHIK. struénim u podrugju elektrotehnike.
TONBKO CMEUYATUCTOM O INEKTPOTEXHIMECKHM PaBoTaM.
Varovéni: Nebezpeéné napéti! Viz navod k obsluze. Pred zahajenim praci na tomto Figyelmeztetés: Veszélyes feszlitség! Lasd a hasznalati utasitést. Valassza le Vystraha: Nebezpecné napitie! Pozrite si navod na pousitie. Pred zaZatim prac na
rovant: Mebe < avos g zahajenr é5 zarja ki az Aramellatast, mieldtt a berendezésen dolgozni kezd. Figyelem! Az Nebezpecné : e te. Pred zaca ¢
s zafizeni odpojte a uzamknéte napéjeni. Pozor! Toto zafizeni smi instalovat pouze hu ¢ 2 berendez g ! sk tomto zariadeni odpojte a zablokujte napajanie. Pozor! In3tal4ciu smie vykondvat
2 ! izembe helyezést csak akértelemmel személy pojt loku J "
osoba s elektrotechnickou odbornosti. z " len osoba s v oblasti elektr
végezhetiel.
Advarsel: Farlig elektrisk spaending! Se betjeningsvejledningen. Frakobl enheden, Attenzione: Tensione pericolosal Fare riferimento alle istruzioni per I'uso. Prima di Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej napravi
> € : H . intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le fonti di alimentazione. A oo ¢ S ) © n
da  ogafbryd stromforsyningen, for du arbejder med denne enhed. Giv agt! Installation | it nire su ‘ ° . ! sl izklopite in zaklenite elektriéno napajanje. Pozor! Namestitev sme izvesti samo
A ) ! Attenzione! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un installatore 22k ‘
ma kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise. et elektrotehniéni strokovnjak.
Warnung: Gefahrliche Spannung! Siehe Bedienungsanleitung. Vor dem Arbeiten |spéjimas: Pavojinga jtampal Zr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai Varning: Livsfarlig spanning! Se i bruksanvisningen. Fréankoppla och blockera
de  Gerit und von der gung trennen. Achtung! Installation | It uZblokuokite maitinima pries dirbdami su §iuo jrenginiu. Démesio! [rengti gali tik sv  anliggning eller en anlaggningsdel innan arbete utfdrs. Obs! Far endast installeras
nur durch elektrotechnische Fachkraft. asmuo, turintis elektrotechniko patirties. av beharig elektriker.
Es:;ffg;z‘::sc'[F:r‘(':vgyvm‘l:gz"\'/’;‘f‘geg‘lz°J: ‘:(B“O‘Q:E 2?:\0\/‘1’%\23:%1 covaoie Bridinajums: Bistams spriegums! Skatiet darba noradijumus. Pirms sakat darbu ar Uyan: Tehlikeli gerilim! Gahgma talimatlarina bakin. Bu cihaz iizerinde cahsmadan
el ; g , TNV TApoxT Loxvos rp! " KIVNOETE TIS EPYAOLES |1 45 jerici, atvienojiet un blok&jiet stravas padevi. Uzmanibu! Uzstadidanu drikst veikt | tr  nce elektrigi kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalmzca elektroteknik uzmanhga sahip
o€ QUTTY T GuoKeUT. MTPosoX! H eyKaToTaoN MPETEL va yiveTaL pévo amd ole let un blok ‘ ne !
3 ! : tikai persona ar zinadanam par elektrotehniku. Kkisiler tarafindan kurulabilir.
aBEL00X0 NAEKTPOAGYO EykaTaoTaTn.
Warning: Hazardous voltage! Refer to operating instructions. Disconnect and lock Waarschuwing: Gevaarlijke i de ructies.
: 1 3 " lee . EERRRENE PP W
en  out power before working on this device. Attention! Installation should only be i Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u werkzaamheden h = hEEI]A WS REFM. RERQETHMAHSIERR, E8 ZRMUR
N ! uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een monteur met BURSAR,
performed by electrically trained personnel. } A
elektrotechnische expertise.
Advertencia: iTensién peligrosa! Consulte las instrucciones de funcionamiento. Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av stremmen
es  Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente. no  for du arbeider pa denne enheten. Forsiktig! Montering skal kun utfores av
jAtencién! La instalacién debe ser realizada Gnicamente por un técnico electricista. kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
Hoiatus: Elektrildgi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle Uwaga: Niebezpieczne napigcie! Sprawd? instrukcjg obslugi. Przed rozpoczeciem
ktriloogi ot v ‘sjuhen ; wykonywania pracy z tym urzadzeniem nalezy odkaczyé je od zasilania i zabezpieczyé
et todtamist lahti ja toide. T: Seadet tohib pl ° rezye 3
; ge e przed przypadkowym zafaczeniem. Uwaga! Monta? moze wykonywa wytacznie osoba
ainult elekt sik. ed pr: e o taz

Technical data:

T,:0..60 °C (32...+140 °F)

IP 20

Pollution degree 2 (terminals: 3)

PDP32.0 + SMK3.0

2CDC 342 001 V0021

PDP32.0

CI=
—
2CDC 342 002 V0021

0.25Nm /2.2 Ib.in

§|_“_,

M2/0.078in

7mm
0.28 in
0.14..1.5mm?/ 26...16 AWG

©

7 mm
0.28 in,
0.25...0.5 mm?/ 24..20 AWG

Use min. 70 °C copper wire only.
Nur Kupferkabel fir mind. 70 °C verwenden.
Utiliser un cable de cuivre resistant a 70 °C min.
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PDP32.0 + UMC100.3
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Pin Function
2 24V DC =1 X2 X1
1 ovDC 12 54321
]
=
X1
Pin__| Color Function 1
5 Blue VDD 2 -
4 Brown vCC 2
3 Black Communication 5 CDP24.150
2 Grey Communication
1 White Diagnosis
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Further information:

2CDC 342 003 V0021
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Colors must match
when connected
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to UMC100.3 |
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